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ຄາໍຫຍ ໍ້ 

AAGR  Average Annual Growth Rate 

ASEAN Association of Southeast Asia Nation 

BAU  Business as Usual 

EV  Electric Vehicle 

GDP  Gross Domestic Product 

GMS  Greater Mekong subregion 

APG  Asia/Pacific Group 

GWh  Gigawatt hours 

MW  Megawatt 

IAEA  International Atomic Energy Agency 

IN  Industry 

RCF   Regulating Capacity Factor 

JICA  Japan International Cooperation Agency 

PwC  PricewaterhouseCoopers  

USAID United States Agency for International Development 

MEM  Ministry of Energy and Mines 

DEPP  Department of Energy Policy and Planning 

EDL  Electricite Du Laos 

EDLT  Electricite Du Laos-Transmission 

MOU   Memorandum of Understanding  

PPA  Power Purchase Agreement 
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I. ພາກສະຫ ຼຸບຕລີາຄາການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟ້າໄລຍະຜ່ານມາ 

ການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້ານັບແຕ່ປີ 1970 ຮອດປະຈຸບັນ ເຫັນໄດ້ວ່າມີຈັງຫວະການ
ຂະຫຍາຍຕົວສູງຫ າຍ ໂດຍມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ປະມານ 17%/ປີ ເຫດຜົນຂອງການຂະຫຍາຍຕົວສູງ
ແມ່ນ ເນ ື່ອງຈາກການເລັົ່ງພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ ື່ອການສົົ່ງອອກ ສ້າງລາຍຮັບນໍາມາພັດທະນາພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຂອງປະເທດ. ການພັດທະນາກ່ອນປີ 2012  ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າຕົັ້ນຕ ແມ່ນມາຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍໍ້າ , ຮອດ
ທາ ັ້ຍປີ 2015 ສປປ ລາວ ຈຶື່ງໄດ້ມີການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນ ແຫ ່ງທໍາອິດ ທີື່
ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 1.878 MW. ມາຮອດທ້າຍປີ 2020 ມີແຫ ່ງຜະລິດທັງໝົດ 82 ໂຄງການ ລວມກໍາ

ລັງຕິດຕັັ້ງ 10.091 MW, ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ປະມານ 53.196,94 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ໃນນັັ້ນແຫ ່ງ

ຜະລິດໄຟຟ້າມາຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍໍ້າກວມເອົາ 80,41%, ມາຈາກພະລັງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 18,61%, ມາ

ຈາກພະລັງງານຊິວະມວນ ແລະ ມາຈາກພະລັງງານແສງຕາເວັນ 0,98%, ສາມາດສົົ່ງອອກພະລັງງານກວມເອົາປະມານ 

72%, ສໍາລັບອັດຕາສ່ວນແຫ ່ງຜະລິດທີື່ສາມາດສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນມາຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ

ພະລັງງານນໍໍ້າ 91,49%, ມາຈາກພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 3,17% (ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນຫົງສາລິກ

ໄນ ທີື່ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ລະບົບຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 100 MW), ມາຈາກພະລັງງານຊິວະມວນ ແລະ ມາຈາກ

ພະລັງງານແສງຕາເວັນ 5,34%.  

ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົົ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ຮອດປະຈຸບັນສາມາດຈໍາແນກອອກເປັນ 2 ລະບົບສົົ່ງ ຄ : ລະບົບ
ສາຍສົົ່ງພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະບົບສາຍສົົ່ງເພ ື່ອສົົ່ງພະລັງງານອອກຕ່າງປະເທດ, ສະເພາະລະບົບສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 

ສາມາດແຍກອອກເປັນ 2 ລະບົບຄ : ລະບົບສາຍສົົ່ງຜ່ານລະບົບຂອງ ຟຟລ  ແລະ ລະບົບສາຍສົົ່ງຈາກຜູ້ພັດທະນາ IPP 
ຫາປະເທດເພ ື່ອນບ້ານໂດຍກົງ. ຮອດປະຈຸບັນ ລະບົບສາຍສົົ່ງພາຍໃນ ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ເຂົັ້າກັນ ແຕ່ພາກເໜ ອ ຫາ 
ນະຄອນຫ ວງ, ພາກເໜ ອ ຫາ ພາກກາງ, ນະຄອນຫ ວງ ຫາ ພາກກາງ ແລະ ພາກກາງ ຫາ ພາກໃຕ້ ໃນລະດັບແຮງດັນ 

115 kV ແລະ  230 kV, ລະບົບສາຍສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ສາມາດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບ ປະເທດໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, 

ມຽນມາ, ຈີນ ແລະ ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບປະເທດມາເລເຊຍ  ໂດຍຜ່ານໄທ ໃນລະດັບແຮງດັນ ແຕ່ 22 kV ຫາ 500 kV. ການ
ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບສາຍສົົ່ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ສາມາດຊ ັ້ -ຂາຍແລກປ່ຽນພະລັງງານກັບ
ຕ່າງປະເທດ, ມີທັງການສົົ່ງອອກ ແລະ ຂະນະດຽວກັນ ກ ໍ່ມີການນໍາເຂົັ້າໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນໜຶື່ງ ໃນຊ່ວງ
ລະດູແລ້ງ ສາເຫດຂອງການນໍາເຂົັ້າ ແມ່ນເນ ື່ອງມາຈາກ ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີື່ສະໜອງພາຍໃນປະເທດ ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນ
ເປັນເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ບ ໍ່ສາມາດກັກເກັບນໍໍ້າເພ ື່ອຜະລິດໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງໄດ້ຢ່າງພຽງພ . 

ຈາກການຕີລາຄາເຫັນໄດ້ວ່າ ການພັດທະນາ ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ພ ັ້ນຖານໂຄງລາງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ ມີ
ການລົງທຶນ ຢ່າງມະຫາສານ ເຊິື່ງເປັນຜົນດີຕ ໍ່ຜູ້ປະກອບການທຸກໆຂະແໜງການພາຍໃນປະເທດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ 
ສົົ່ງຜົນ ໃຫ້ເສດຖະກິດໂດຍລວມຂອງປະເທດ ມີລັກສະນະຂະຫຍາຍຕົວສູງພ ສົມຄວນ. ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ ໍ່ມີຫ າຍ
ບັນຫາທີື່ເປັນສິື່ງທ້າທາຍ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການປັບປຸງແກ້ໄຂຢ່າງຮັດກຸມ ແລະ ເລັົ່ງດ່ວນ ໃນໄລຍະຕ ໍ່ໜ້າ ໂດຍ 

ສາມາດສັງລວມໄດ້ 2 ບັນຫາຄົງຄ້າງຄ : i) ບັນຫາລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນ:  ມາຮອດປະຈຸບັນ ຟຟລ ຂາດສະພາບຄ່ອງດ້ານ   
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ການເງ ິນ ເນ ື່ອງຈາກມີໜີັ້ສິນເກີນລາຍຮັບ, ສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ ຟຟລ ມີໜີັ້ສິນ ແມ່ນເນ ື່ອງຈາກ  ຟຟລ ມີສັນຍາຊ ັ້-

ຂາຍໄຟຟ້າແບບຜູກມັດ (Take or Pay) ກັບຜູ້ພັດທະນາເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຫ າຍໂຄງການ ຕ້ອງຮັບພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນ

ກ ລະນີມີພະລັງງານເຫ  ອໂດຍບ ໍ່ຈໍາເປັນ,  ລາຄາສົົ່ງອອກພະລັງງານຂອງ ຟຟລ ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຕໍໍ່າກວ່າລາຄາຮັບຊ ັ້ຈາກ

ແຫ ່ງຜະລິດ,  ການລົງທຶນ ໃນພາກແຫ ່ງຜະລິດ ແລະ ພາກສາຍສົົ່ງ ຈໍານວນໜຶື່ງ  ບ ໍ່ເສດຖະກິດ ,  ການຮັບຊ ັ້ໄຟ

ຈາກແຫ ່ງຜະລິດ ບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຍ້ອນແຫ ່ງຜະລິດສ່ວນໃຫ່ຍເປັນເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ທີື່ບ ໍ່ມີອ່າງເກັບນໍໍ້າ ເຮັດ
ໃຫ້ ລະດູຝົນມີພະລັງງານເຫ  ອ ແຕ່ໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງຜະລິດໄຟຟ້າບ ໍ່ພຽງພ ຕ ໍ່ຄວາມຕ້ອງການ ຕ້ອງໄດ້ນໍາເຂົັ້າຈາກ

ຕ່າງປະເທດ, ໃນກ ລະນີນໍາເຂົັ້າຫ າຍກວ່າການສົົ່ງອອກ ຟຟລ ແມ່ນຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າກະແສໄຟໃນລາຄາລູກຄ້າລາຍໃຫ່ຍ ; 

ii) ບັນຫາລະບົບໄຟຟ້າສົົ່ງອອກໂດຍກົງຂອງ IPP:  ການເຮັດສັນຍາສໍາປະທານກັບໂຄງການ ສົົ່ງອອກໂດຍກົງຍັງບ ໍ່

ເປັນລະບົບຄົບຊຼຸດ ເຮັດໃຫ້ຍາກຕ ໍ່ການສ້າງລະບົບເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບສົົ່ງພາຍໃນຂອງ ຟຟລ  ກັບລະບົບສົົ່ງອອກໂດຍກົງຂອງ 

IPP ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງລົງທຶນສ້າງລະບົບສາຍສົົ່ງໃຫ່ມ ທັງເປັນການສີັ້ນເປືອງງ ົບປະມານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ 

ທັງໆທີື່ສາມາດນໍາໃຊ້ລະບົບສົົ່ງຮ່ວມກັນໄດ້ ນອກຈາກນັັ້ນ  ໂຄງການຂະໜາດໃຫ່ຍ, ມີຄຸນນະພາບ ສ່ວນໃຫ່ຍສົົ່ງ

ອອກເປັນຕົັ້ນຕ  ໂດຍບ ໍ່ໄດ້ຄໍານຶງການສະໜອງພາຍໃນເທົົ່າທີື່ຄວນ. 

ຈຸດປະສົງຫ ັກຂອງການວາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2021-2030 

ແມ່ນເພ ື່ອ ປັບປຸງລະບບົພະລງັງານໃຫມ້ຄີວາມໝັັ້ນຄງົ ມຄີວາມພອ້ມໃນການສະໜອງໄຟຟາ້ ໃຫພ້ຽງພ ຕ ໍ່ຄວາມຕອ້ງການ

ພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ” ສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ຂັບເຄ ື່ອນເສດຖະກິດໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍຕ້ອງຮັບປະກັນ 

ການພັດທະນາລະບົບພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ມີຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ , ໝັັ້ນຄົງ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສາມາດເຂົັ້າ

ເຖິງດ້ວຍລາຄາທີື່ ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທໍາ. ສະນັັ້ນ, ເພ ື່ອດັດສົມບັນຫາໄລຍະຜ່ານມາ, ທິດທາງການວາງແຜນພັດທະນາ

ໄຟຟ້າຕ ໍ່ໜ້າ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້  ຄັດເລ ອກການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດທີື່ມີຄຸນນະພາບ, ຕົັ້ນທຶນຕໍໍ່າ, ຜົນຜະລິດສູງ ແລະ 

ການຜະລິດມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບຕະຫ າດຄວາມຕ້ອງການໄຟ ທັງພາຍໃນ ແລະ ການສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ,  ຄັດ

ເລ ອກການວາງແຜນຂະຫຍາຍລະບົບສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນການຂະຫຍາຍແຫ ່ງຜະລິດ ແລະ ແຜນຄວາມ

ຕ້ອງການໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຮັບປະກັນ ລະບົບມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ,  ຫ ຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ

ພະລັງງານ, ຕົັ້ນທຶນຕໍໍ່າ, ລະບົບມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ໜ້າເຊ ື່ອຖ  ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ. 

II. ນະໂຍບາຍພະລງັງານຂອງ ສປປ ລາວ 

ນະໂຍບາຍພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນໍາໃຊ້ ຈາກລັດຖະບານໃນວັນທີ 08 
ກ ລະກົດ 2020 ປະກອບດ້ວຍ ນະໂຍບາຍພະລັງງານ 10 ດ້ານຄ : ນະໂຍບາຍດ້ານນໍໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ດ້ານ

ຖ່ານຫີນ, ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ດ້ານການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ດ້ານພັດທະນາລະບົບສາຍສົົ່ງ   
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ໄຟຟ້າ, ດ້ານພັດທະນາລະບົບຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າ, ດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ, ດ້ານການພັດທະນາຕະຫ າດພະລັງງານ

, ດ້ານນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າ ແລະ ດ້ານການອະນຸລັກ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ ຊຶື່ງນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວນີັ້ຈະເປັນປັດໃຈ 

ສໍາຄັນໜຶື່ງ ທີື່ປະກອບສ່ວນໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພ ື່ອຊ່ວຍ ດັດສົມ, ວາງ

ຂອບເຂດ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ການພັດທະນາດ້ານຕ່າງໆ.  

 ດ້ານນໍໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ 

ສ້າງກົນໄກເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົັ້ານໍໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ  ໂດຍການຫັນປ່ຽນການນໍາໃຊ້ ແລະ 
ການສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າໃນຂະແໜງຄົມມະນາຄົມໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

 ດ້ານຖ່ານຫີນ 

ການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນພາຍໃນປະເທດ ເພ ື່ອສ້າງໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນ ຕ້ອງເລ ອກໃຊ້ຖ່ານຫີນທີື່ ມີຄ່າ

ຄວາມຮ້ອນເທົົ່າກັບ ຫ   ຕໍ ໍ່າກວ່າ 5.000kcal/kg, ຕ້ອງນໍາໃຊ້ເຂົ ັ້າໃນໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າກັບທີື່ (Mine 

Mouth) ເພ ື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມໃນການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ່ານຫີນ

,ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຄວບຄຸມມົນລະພິດຢ່າງເຂັັ້ມງວດ ໂດຍຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການຄວບຄຸມມົນລະ

ພິດແຫ່ງຊາດ, ການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນເປັນພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ ຕ້ອງເປັນຂະບວນການຜະລິດທີື່ສະອາດ (Clean 

Coal Technology) ໃນທຸກຂະບວນການເລີື່ມແຕ່ ກ່ອນການເຜົາໄໝ້, ໄລຍະເຜົາໄໝ້ ແລະ ຫ ັງການເຜົາໄໝ້ 

ເພ ື່ອການປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ. 

 ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ 

ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນ ເຊັົ່ນ: ຊີວະມວນ, ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍ, ແສງຕາເວັນ, ລົມ 

ແລະ ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອຜະລິດເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າ ນໍາໃຊ້ໃນຄົວເຮ ອນ ຫ   ຊຼຸມຊົນ ດ້ວຍຕົນເອງ ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດ
ທີື່ບ ໍ່ມີລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າເຂົັ້າເຖິງ.  

 ດ້ານການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ 

ຂະຫຍາຍແຫ ່ງຜະລິດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ແຜນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ສົ ົ່ງອອກ

ຕ່າງປະເທດ ບົນພ ັ້ນຖານກົນໄກຕະຫ າດພະລັງງານ, ຮັບປະກັນ ດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ສິື່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ 

ມີຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ພາກລັດ. ການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ຊຼຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປະສົມປະສານ ຈາກພະລັງງານ
ນໍໍ້າຕົກ [1]75%; ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຈາກການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫີນ [1]14% ແລະ ໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານທົດແທນ [1]11%.  

[[1] ຕົວເລກດັດແກ້ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຼຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 22/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021] 
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 ດ້ານການພັດທະນາລະບົບສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ 

ການວາງແຜນພັດທະນາລະບົບສາຍສົົ່ງ ແລະ ສະຖານີ ເພ ື່ອສະໜອງການຊົມໃຊ້ໃຫ້ທົົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ ແລະ ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບສົົ່ງອອກກັບລະບົບຮັບໃຊ້ພາຍໃນເປັນອັນດຽວກັນ ເພ ື່ອກ້າວເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການ

ເຊ ື່ອມໂຍງອະນຸພາກພ ັ້ນ ໂດຍ ສົ ົ່ງເສີມການລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົົ່ງ ດ້ວຍຮູບແບບ “ Build- 

Operate -Transfer” (BOT), JV, PPP ແລະ ອ ື່ນໆ.  

 ດ້ານການພັດທະນາລະບົບຈໍາໜ່າຍ 

ການພັດທະນາລະບົບຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ກວມທົົ່ວທຸກເຂດແຂວງ ຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າສູ່ຊົນນະບົດ 
ໃຫ້ໄຟຟ້າກາຍເປັນພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດຢູ່ຊົນນະບົດຍັບເຂົັ້າໃກ້ຕົວເມ ອງ. ສົົ່ງເສີມການເຊ ື່ອມຕ ໍ່

ລະບົບຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າໃຫ້ທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງການກ ໍ່ສ້າງ , ຕົັ້ນທຶນຕໍໍ່າ, ມີຄວາມປອດໄພ, 

ຖ ກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກທີື່ກໍານົດໄວ້, ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້. ການພັດທະນາລະບົບຈໍາ

ໜ່າຍ ແມ່ນເພ ື່ອເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂໃນເຂດທີື່ບ ໍ່ທັນມີໄຟຟ້ານໍາໃຊ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້
ແກ່ປະຊາຊົນໄດ້ມີໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ ແລະ ຊຼຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ລັດຖະບານໄດ້ວາງຄາດໝາຍສູ້ຊົນໃຫ້
ບັນລຸ 95% ໃນປີ 2020, 98% ໃນປີ 2025 ແລະ 100% ໃນປີ 2030. 

 ດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງພະລັງງານ 

ປະລິມານກໍາລັງຜະລິດໄຟຟ້າສໍາຮອງ ຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ 15% ຂອງປະລິມານຄວາມຕ້ອງການທັງໝົດ ເພ ື່ອສ້າງ
ຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງສະໝໍໍ່າສະເໝີ. ການ
ສໍາຮອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແມ່ນເພ ື່ອການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລະບົບໃຫ້ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງ ແລະ ພຽງພ , ສ້າງ
ຄວາມສະຖຽນລະພາບໃຫ້ກັບລະບົບ ໂດຍສະເພາະໃນກ ລະນີເກີດມີເຫດການສຸກເສີນເຊັົ່ນ: ການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃນຊ່ວງ
ຄວາມຕ້ອງການສູງແບບຜິດປົກກະຕິ. ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າສໍາຮອງໄລຍະຍາວ ຕ້ອງມີການບ ລິຫານຈັດການບັນດາ

ແຫ ່ງໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂ ື່ອນທີື່ເປັນອ່າງເກັບນໍໍ້າ (Reservoir) ຈະຕ້ອງເກັບກັກນໍໍ້າໄວ້ ເພ ື່ອນໍາໃຊ້ນໍໍ້າເຂົັ້າ

ໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນຍາມຈໍາເປັນ, ຊ່ວງລະດູແລ້ງ ແລະ ຊ່ວງທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງແບບຜິດປົກກະຕິ. 

 ດ້ານການພັດທະນາຕະຫ າດພະລັງງານ 

ພັດທະນາຕະຫ າດ ຊ ັ້-ຂາຍໄຟຟ້າ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຮູບແບບ ການແຂ່ງຂັນ ປະມູນຊ ັ້-ປະມູນຂາຍ  ຕາມທ່າອ່ຽງຂອງ

ສາກົນ ແລະ ຮັກສາຮູບແບບຜູ້ຮັບຊ ັ້ຜູ້ດຽວ (Single buyer) ເພ ື່ອຮັກສາຜົນປະໂຫຍດຂອງພາກລັດ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີ

ການແຂ່ງຂັນຕາມກົນໄກຕະຫ າດ. ສົົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນໃນການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມອາດ
ສາມາດໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າສູງຂຶັ້ນ ແລະ ມີລາຄາທີື່ເໝາະສົມ. ຊຼຸກຍູ້ພາກເອກະຊົນ ເຂົັ້າມາມີບົດບາດໃນ
ການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ ເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການລົງທຶນຂອງພາກລັດ. ການກໍານົດລາຄາຊ ັ້ໄຟຟ້າ ຈາກແຫ ່ງ
ຜະລິດໄຟຟ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິສະຫະກິດຂອງລັດ ທີື່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄຸນ
ນະພາບໃນການສະໜອງໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ລະດັບ ແລະ ໝັັ້ນຄົງ, ລາຄາຊ ັ້ພະລັງງານໄຟຟ້າຕ້ອງບ ໍ່ສູງກວ່າ ລາຄາຕົັ້ນທຶນການ
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ຜະລິດໄຟຟ້າ ທີື່ລັດລົງທຶນເອງ ຫ   ທຽບເທົົ່າຈາກຕົັ້ນທຶນຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າ ທີື່ໄດ້ຈາກແຫ ່ງພະລັງງານດຽວກັນຢູ່ປະ
ເທດໃກ້ຄຽງ. ການຊ ັ້-ຂາຍໄຟຟ້າ ກັບປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ ແລະ ຂ້າມຜ່ານໄປເຖິງປະເທດທີື່ສາມ ແມ່ນບົນພ ັ້ນຖານການ
ເຈລະຈາ, ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມີຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນພະລັງງານ ແລະ ຍັງ
ຊ່ວຍສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ພາຍໃນໃຫ້ຫ າຍຂຶັ້ນ. 

 ດ້ານນະໂຍບາຍລາຄາໄຟຟ້າ 

ຫ ຼຸດຜ່ອນການເກ ັ້ອກູນເທ ື່ອລະກ້າວ, ຫັນໄປສູ່ການຊຼຸກຍູ້ຂະແໜງການທີື່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະ ໄລ່ລຽງເຕັມຮູບ

ແບບຕາມກົນໄກຕະຫ າດ. ການກໍານົດລາຄາໄຟຟ້າແມ່ນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນທໍາຕ ໍ່ຜູ້ນໍາໃຊ້, ມີການ
ກໍານົດໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າທີື່ແທດເໝາະ ແລະ ສະທ້ອນເຖິງຕົັ້ນທຶນຢ່າງແທ້ຈິງຕາມກົນໄກຕະຫ າດ. ລາຄາໄຟຟ້າຕ້ອງມີ
ກົນໄກສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ຢ່າງປະຢັດ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນ ລວມທັງການພັດທະນາການໃຫ້ບ ລິການ. ລັດຖະບານ
ເປັນຜູ້ອະນຸມັດລາຄາໄຟຟ້າແຕ່ລະປະເພດ, ກໍານົດມາດຕະການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ດັດສົມລາຄາໄຟຟ້າ ເພ ື່ອຊຼູກຍູ້-ສົົ່ງເສີມ
ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ; ໃຫ້ນະໂຍບາຍທາງດ້ານລາຄາໄຟຟ້າ ແກ່ຂະແໜງການບູລິມະສິດຂອງ
ລັດຖະບານ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.ການຊ ັ້ໄຟຟ້າຈາກແຫ ່ງຜະລິດ ໂດຍສະເພາະ ຟຟລ ທີື່ໄດ້ຮັບ
ການມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດ້ຄໍານຶງເຖິງຄຸນນະພາບໄຟຟ້າໃນການສະໜອງ, ລາຄາບ ໍ່ສູງກວ່າລາຄາຕົັ້ນທຶນ
ການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງລະບົບທັງໝົດ ແລະ ຕ້ອງຕໍໍ່າກວ່າລັດລົງທຶນຜະລິດເອງ ຫ   ທຽບເທົົ່າຈາກຕົັ້ນທຶນຂອງການຜະລິດ
ໄຟຟ້າ ທີື່ໄດຈ້າກແຫ ່ງພະລັງງານດຽວກັນຢູ່ປະເທດໃກ້ຄຽງ. 

 ການອະນຸລັກ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ 

ສົົ່ງເສີມ ການອານຸລັກ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ, ມີປະສິດທິພາບ, ມີປະສິດທິຜົນ, ຕາມທິດຍ ນ

ຍົງຕິດພັນກັບສິື່ງແວດລ້ອມ ແມ່ນເພ ື່ອແນໃສ່ຫ ຼຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານຫ ຼຸດລົງ 10% ໃນປີ 2030 ຕາມຈັງຫວະ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ.ການອານຸລັກ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ ກວມເອົາບັນດາຂະແໜງການຄ : ພາກອຸດສາ
ຫະກໍາ, ພາກທີື່ຢູ່ອາໄສ, ພາກຕຶກອາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສໍານັກງານ ແລະ ພາກຂົນສົົ່ງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນແນ່ໃສ່ ສົົ່ງເສີມ
ການນໍາໃຊ້ອຸປະກອນໄຟຟ້າ, ເຄ ື່ອງຈັກພາຫະນະ ຫ   ລະບົບການຜະລິດທີື່ປະຢັດພະລັງງານ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ມາດຕະຖານສະມັດຕະພາບດ້ານພະລັງງານຕໍໍ່າສຸດ ໂດຍສະເພາະປະເພດມ ເຕີ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊ້ພະລັງງານອ ື່ນໆ. 

III. ການຄາດຄະເນຄວາມຕອ້ງການໄຟຟ້າ 

ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 2021 
ຫາ 2030 ແບ່ງອອກເປັນ 5 ກ ລະນີສຶກສາຄ : ກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU), ກ ລະນີສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ (EV), 

ກ ລະນີມີອຸດສາຫະກໍາເພີື່ມຂ ັ້ນ (IN), ກ ລະນີມີກ ລະນີສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາເພີື່ມຂ ັ້ນພ້ອມກັນ 

(EV+IN) ແລະ ກ ລະນີເກີດເຊ ັ້ອພະຍາດອັກເສບປອດ (COVID19). ນອກຈາກນັັ້ນ, ຜົນການຄາດຄະເນຄວາມ

ຕ້ອງການ ຍັງໄດ້ມີການປຽບທຽບກັບ ຜົນການການຄາດຄະເນຜ່ານມາຂອງ ຟຟລ, IAEA, USAID, JICA ແລະ 

ບ ລິສັດທີື່ປຶກສາ PWC ເພ ື່ອເປັນທາງເລ ອກໃນການພິຈາລະນາຂອບເຂດການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ຖ ກຕ້ອງທີື່
ສຸດ.   
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ຈາກສະຖິຕິການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2000 ຫາ 2020 ເຫັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າມີ
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍປະມານ 13%/ປີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າ ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍປະມານ 

14%/ປີ. ຈາກຜົນການຄາດຄະເນດ້ານຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຫັນວ່າ ຮອດປີ 2030 ສປປ ລາວ ຈະມີ

ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ກ ລະນີຕໍໍ່າສຸດປະມານ 13.820 GWh/ປີ ແລະ ກ ລະນີສູງສຸດ 

20.415 GWh/ປີ, ໂດຍຈະມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2030 ປະມານ 5,7% ຫາ 8,2%/

ປີ, ເຫັນໄດ້ວ່າ ການຄາດຄະເນໃນກ ລະນີສູງສຸດ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍໍ່າກວ່າໄລຍະ 2000 ຫາ 2020 ປະມານ 4,9%.  

ຕາຕະລາງ 3- 1: ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າແຕ່ລະກ ລະນີສຶກສາປີ 2021 ຫາ 2030 

ຫົວໜ່ວຍ:  (GWh) 

ກ ລະນີສຶກສາ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 
AAGR (%) 

2021-2030 

 BAU 8.564 9.419 10.212 10.978 11.712 15.464 6.8% 

 EV 8.696 9.683 10.609 11.507 12.373 16.787 7.6% 

 IN 9.931 10.842 11.787 12.794 13.702 19.092 7.5% 

EV+IN 10.063 11.106 12.184 13.323 14.363 20.415 8.2% 

COVID-19 8.390 9.118 9.759 10.354 10.912 13.820 5.7% 
 

ດ້ານຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າ ຄາດວ່າຮອດປີ 2030 ຈະມີຄວາມຕ້ອງການໃນກ ລະນີຕໍໍ່າສຸດປະມານ 
2.343 MW ແລະ ສູງສຸດປະມານ 3.188 MW, ໂດຍຈະມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ແຕ່ 6,1% ຫາ 9,5% 
/ປີ ເຫັນໄດ້ວ່າການຄາດຄະເນກໍາລັງໄຟຟ້າໃນກ ລະນີສູງສຸດແມ່ນຕ ໍ່ກວ່າ ອັດຕາການຂະຫຍາຍໃນໄລຍະ 2000 ຫາ 
2020 ປະມານ 5,7%.  

ຕາຕະລາງ 3- 2: ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າແຕ່ລະກ ລະນີສຶກສາປີ 2021 ຫາ 2030 

ຫົວໜ່ວຍ:  (MW) 

ກ ລະນີສຶກສາ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 
AAGR (%) 

2021-2030 

 BAU  1.380   1.514   1.659   1.783   1.902   2.541  7% 

 EV  1.396   1.554   1.723   1.871   2.012    2.760 7,9% 

 IN  1.403   1.542   1.715   1.883   2.030    2.965 8,7% 

EV+IN  1.406   1.571   1.770   1.962   2.134    3.188 9,5% 

COVID-19  1.375   1.516   1.636   1.735   1.829     2.343 6,1% 
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ຈາກຜົນການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນຕາຕະລາງຂ້າງເທິງ ໄດ້ນໍາເອົາມາປຽບທຽບ ກັບຜົນການສຶກ
ສາຜ່ານມາຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ໂດຍໄດ້ນໍາມາສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຕາຕະລາງ 3-3 ແລະ 3-4 ຊຶື່ງເຫັນວ່າແນວໂນ້ມ 
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງພະລັງງານໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດ ໃນປີ 2030 ອາດຈະຕໍໍ່າສຸດປະມານ 13.820 ລ້ານ
ກິໂລວັດໂມງ/ປີ ຫາ ສູງສຸດ ປະມານ 20.415 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ/ປີ ຫ   ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 5,7 ຫາ 8,8%/ປີ 

ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າອາດຈະຕໍໍ່າສຸດ 2.343 MW ແລະ ສູງສຸດ 3.188 MW ຫ   

ຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 6,1 ຫາ 9,5%/ປີ.   

ຕາຕະລາງ 3- 3: ສົມທຽບການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ 

 DEPP/MEM    ຫວົໜວ່ຍ: (GWh) 
Year BAU EV IN EV+IN COVID19 EDL USAID IAEA JICA PWC 

2021 8.564 8.696 9.931 10.063 8.390 9.063 7.377 5.877 10.317 6.950 

2025 11.712 12.373 13.702 14.363 10.912 11.428 10.218 7.291 13.463 9.624 

2028 13.922 14.980 16.744 17.802 12.607 13.470 12.574 8.679 15.830 12.447 

2030 15.464 16.787 19.092 20.415 13.820 15.032 13.982 9.605 17.597 14.795 

AAGR 6.8% 7.6% 7.5% 8.2% 5.7% 5.8% 7.4% 5.6% 6.1% 8.8% 
 

ຕາຕະລາງ 3- 4: ສົມທຽບການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າ 

 DEPP/MEM    ຫວົໜວ່ຍ: (MW) 
Year BAU EV IN EV+IN COVID19 EDL USAID IAEA JICA PWC 

2021 1.380 1.396 1.403 1.406 1.375  1.704   1.527   1.189   1.940   1.307  

2025 1.902 2.012 2.030 2.134 1.829  2.122   2.030   1.475   2.500   1.787  

2028 2.288 2.465 2.569 2.745 2.138  2.485   2.446   1.753   2.920   2.296  

2030 2.541 2.760 2.965 3.188 2.343  2.733   2.691   1.939   3.200  2.690 

AAGR 7,0% 7,9% 8,7% 9,5% 6,1% 6,2% 6,6% 5,5% 7,0% 7,0% 

IV. ການພດັທະນາແຫ ງ່ຜະລດິໄຟຟ້າ 
ການປັບປຸງ ແລະ ແກ້ໄຂ ບັນດາບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທີື່ທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັັ້ນ ໄດ້ກ ານົດເອົາ

ຫ ັກການ ແລະ ວິທີການໃນການຄັດເລ ອກເອົາບັນດາໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ
ສູງ ເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດແມ່ນໄດ້ພິຈາລະນາ 3 ບັນຫາຕ ໍ່ໄປນີັ້  ດ້ານຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານພະລັງງານ (Power 

Supply Security);  ດ້ານເສດຖະກິດ (Economy);  ດ້ານສິ ື່ງແວດລ້ອມ (Environment), ໂດຍຍຶດ
ຫ ັກການໃນການຄັດເລ ອກແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າດັງນີັ້: 

ການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ຕ້ອງຄັດເລ ອກ, ເລ ອກເຟັັ້ນ ແລະ ຈັດລຽງເອົາບັນດາໂຄງການເຂົັ້າໃນການ
ພັດທະນາ ເພ ື່ອສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ພຽງພ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ື່ອຍົກສູງການ
ຜະລິດໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ມີດັົ່ງນີັ້: 
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1) ໂຮງໄຟຟ້າຕາມນະໂຍບາຍພະລັງງານຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກໍານົດສັດສ່ວນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ກວມເອົາ [1]75%, 
ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ [1]14% ແລະ ພະລັງງານທົດແທນ [1]11%, ໃນນັັ້ນ ປະເພດມີອ່າງເກັບນໍໍ້າກວມເອົາ 70%. 
ຕ້ອງສົົ່ງເສີມການພັດທະນາໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ທີື່ມີອ່າງເກັບນໍໍ້າໂຄງການທີື່ສາມາດຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ໃນລະດູແລ້ງ, 
ໂຄງການທີື່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການສົົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແກ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ເຂດພາກກາງ ທີື່ມີ
ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຫ າຍ. 

2) ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ເພ ື່ອສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ລະບົບໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະ
ພາບ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສະໜອງໄຟຟ້າລະດູແລ້ງ.   

3) ໂຮງໄຟຟ້າພະລັງງານທົດແທນ ຕາມນະໂຍບາຍຜະລິດໄຟຟ້າ ໄດ້ແກ່ ພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ຊີວະມວນ 
ຕ້ອງເປັນລາຄາທີື່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້, ສາມາດຮັກສາລາຄາຂາຍຍ່ອຍໄດ້ ແລະ ຕ້ອງຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານ
ເຕັກນິກໃນການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ເຂົັ້າລະບົບ. 

ພ ັ້ນຖານໃນການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຕາມຄວາມເປັນຈິງ ຕ ໍ່ກັບ ການສະເໜີ
ອະນຸມັດໂຄງການແຕ່ລະປີ ໂດຍຄໍານຶງເຖິງແຫ ່ງງ ົບປະມານ, ຕະຫ າດ, ລາຄາຊ ັ້-ຂາຍ, ຈຸດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ສາຍສົົ່ງ ແລະ ກໍາລັງຊ ັ້
ທີື່ຈະແຈ້ງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົັ້າໄຟຟ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຫັນມາເພີື່ມການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າທີື່ຜະລິດຈາກພາຍໃນ ທີື່ມີ
ການຊັົ່ງຊາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ກ້າວໄປເຖິງຢຸດການນໍາເຂົັ້າບາງຈຸດໂດຍພ ັ້ນຖານ ການຈັດສັນແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເຂົັ້າ
ໃນຍຸດທະສາດຕາມເງ ື່ອນໄຂເຕັກນິກດັົ່ງນີັ້: 

4) ຖ ເອົາໂຄງການທີື່ດໍາເນີນການຜະລິດໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນເປັນພ ັ້ນຖານໃນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ. 
5) ໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກທີື່ກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງ, ໂຄງການກະກຽມກ ໍ່ສ້າງ, ໂຄງການມີຄວາມຄ ບໜ້າຫ າຍ ແລະ 

ໂຄງການອ ື່ນໆ ທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມອາດສາມາດສູງໃນການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າລະດູແລ້ງ. 
6) ການຄັດເລ ອກແຫ ່ງຜະລິດຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແບບມີອ່າງເກັບນໍໍ້າຂະໜາດໃຫ່ຍ, ກາງ, ນ້ອຍ  ແລະ 

ແບບຝາຍນໍໍ້າລົັ້ນຕາມລໍາດັບທີື່ຈໍາເປັນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜະລິດໄຟຟ້າລະດູແລ້ງ, ສາມາດຕ້ານແລ້ງ, 
ຕ້ານຖ້ວມ, ສາມາດນໍາໃຊ້ນໍໍ້າເຂົັ້າໃນຂະແໜງການອ ື່ນໆ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. 

7) ການຄັດເລ ອກແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ແມ່ນໄດ້ກໍານົດບົນພ ັ້ນຖານຄ່າ “ Regulating 

Capacity Factor ຫ   RCF ” ໃຊ້ເພ ື່ອກໍານົດ ແລະ ໄຈ້ແຍກ ປະເພດຂອງໂຄງການແບບມີອ່າງເກັບນໍໍ້າຂະ  

ໜາດໃຫຍ່, ກາງ, ນ້ອຍ ແລະ ແບບຝາຍນໍໍ້າລົັ້ນ (Run of the River) ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງພະລັງງານທີື່
ໄດ້ຮັບມີດັົ່ງນີັ້: 

- ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າແບບຝາຍນໍໍ້າລົັ້ນ (Run of the River “RoR”) ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນເຂ ື່ອນທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ທີື່ຈະຄວບຄຸມການໄຫ ຂອງກະແສນໍໍ້າເປັນລາຍວັນ, ອາທິດ ແລະ ສາມາດຮັກສານໍໍ້າໄດ້ໄລຍະ 2 
ຊົົ່ວໂມງ ລົງມາ ( 0,1 ວັນ ) ຫ   ມີຄ່າ RCF ຕໍໍ່າກວ່າ 2% (ສະເພາະເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ). 

- ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າທີື່ມີອ່າງເກັບນໍ ໍ້າຂະໜາດນ້ອຍ (Poundage type) ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນເຂ ື່ອນທີື່ມີ

ຄວາມສາມາດເກັບນໍ ໍ້າໄວ້ໃຊ້ໃນຊ່ວງເວລາ ຄວາມຕ້ອງການປົກກະຕີ  ມີຄ ່າໃນລະຫວ່າງ 2%
<RCF<5%. 
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- ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າທີ ື່ມີອ່າງເກັບນໍ ໍ້າ (Reservoir type) ໝາຍຄວາມວ່າ ແມ່ນເຂ ື່ອນທີື່ມີຄວາມສາມາດ

ບັນຈຸນໍໍ້າເພ ື່ອໃຊ້ຜະລິດໄຟຟ້າ ມີຄ່າ RCF ໃຫຍ່ກວ່າ > 5%.  

8) ການພັດທະນາໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ຕ້ອງນໍາໃຊ້ຂະບວນການທີື່ສະອາດ (Clean Coal Technology) 

ເລີື່ມຕັັ້ງແຕ່ຂະບວນກ່ອນເຜົາໄໝ້ (Pre-Combustion), ໄລຍະເຜົາໄໝ້ (Combustion) ແລະ ຫ ັງການ

ເຜົາໄໝ້ (Post Combustion) ທີື່ລັດຖະບານ ສປປ ລາວປະກາດນ າໃຊ້ ແລະ ຕາມຄູ່ມ ແນະນໍາຂອງ ອາຊ່ຽນ 

ASEAN CLEAN TECHNOLOGY (CCT) HANDBOOK FOR POWER PLANT ເປັນບ່ອນ
ອີງພ ັ້ນຖານ. 

9) ການຄັດເລ ອກໂຄງການໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ, ລົມ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການນໍາໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ ຕ້ອງ

ຮັບປະກັນຄວາມເໝາະສົມໃນແຕ່ລະພ ັ້ນທີື່ ຕາມຜົນການສຶກສາຕົວຈິງຂອງລະບົບ, ຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້

ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຮັບປະກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມເງ ື່ອນໄຂການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບ
ຂອງໄຟຟ້າລາວ. 

10) ຄັດເລ ອກເອົາໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍໄຟຟ້າສະບັບປັບປຸງປີ 2017 ມາດຕາ 
57, ມາດຕາ 58. 

11) ຄັດເລ ອກແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເຂົ ັ້າໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາໄຟຟ້າຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ ແມ່ນໃຫ້
ພິຈາລະນາໃນແຕ່ລະດ້ານດັົ່ງນີັ້: 

- ການກໍານົດແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໃໝ່ (ຂະໜາດ 5 MW ລົງມາ) ຕາມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງແຂວງ ແມ່ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າພາຍໃນແຂວງ ເຊັົ່ນ: ເຂດທີື່ມີພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຊົມໃຊ້ບ ໍ່ພຽງພ , ເຂດທີື່ບ ໍ່ມີພະລັງງານໄຟຟ້າຊົມໃຊ້ ຫ   ໃນເຂດທີື່ລະບົບຈໍາໜ່າຍຂອງໄຟຟ້າລາວບ ໍ່ທັນເຂົັ້າ
ເຖິງ. 

- ຕ້ອງມີການດຸ່ນດ່ຽງ ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະເມ ອງ/ນະຄອນ, ທົົ່ວແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບການ ດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານ  ທົົ່ວປະເທດ. 

12) ທຸກໆ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າ ທີື່ເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 
ສາມາດປັບປຸງປ່ຽນແປງໄດ້ ຖ້າເຫັນວ່າຜ່ານການສຶກສາຢ່າງລະອຽດ ຖ້າບ ໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງ  ື່ອນໄຂທີື່ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງ ແລະ ລະບຽບກົດ  ໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກໍານົດໄວ້ ແມ່ນສາມາດຄັດເລ ອກ ແລະ ປ່ຽນແທນໂຄງການ
ໄດ້ ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ໂຄງການທີື່ໃຫ້ ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໃຫ້ພະລັງງານໃນລະດູແລ້ງສູງ, ລາຄາ
ໄຟຟ້າສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທີື່ຈໍາເປັນຂອງລັດຖະບານແຕ່ລະໄລຍະ. 

[[1] ຕົວເລກດັດແກ້ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຼຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 22/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16/11/2021] 

1. ກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU) 

ແມ່ນນໍາໃຊ້ໂຮງໄຟຟ້າທີ ື່ດ ໍາເນີນການຜະລິດມາແລ້ວ ຮອດປີ 2020 ມີກໍາລັງຕິດຕັ ັ້ງໄຟຟ້າທັງໝົດ        
3.085 MW ໄດ້ຄັດເລ ອກເອົາໂຄງການທີື່ຈະພັດທະນານັບແຕ່ປີ 2021-2030 ໂດຍປະກອບມີ ປີ 2021 ມີກໍາລັງ

ຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 678 MW, ປີ 2022 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 265 MW, ປີ 2023 ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 180 MW, ປີ 
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2024 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 450 MW,ປີ 2025 ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 234 MW,ປີ 2026 ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 

219 MW,ປີ 2027 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 60 MW,ປີ 2028 ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 200 MW, ປີ 2029 ມີກ າລັງ

ຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 150 MW,ປີ 2030 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 0 MW. 

 ຜົນການວິເຄາະຜ່ານລະບົບ Model ເພ ື່ອຫາຄ່າການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ 
ສະແດງໃຫ້ເຫັນດັົ່ງເສັັ້ນສະແດງລຸ່ມນີັ້: 

 

     
 

     

ຮູບທີື່ 4- 1: ດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ປີ 2021-2030 (BAU) 

ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ແລະ ການສ້ອມແປງໃຫ່ຍໂຄງການຈະມອບໂອນໃຫ້ລັດຖະບານ ປີ 2021-2030 
ລວມມີປະມານ 4.139 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

 

2. ກ ລະນີສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ (EV) 

ແມ່ນການເພີື່ມຕ ື່ມຈາກກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU) ເພ ື່ອພິຈາລະນາແຫ ່ງຜະລິດເຂົັ້າໃໝ່ປະກອບມີ ປີ 2025 ມີ

ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 56 MW, ປີ 2026 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 100 MW, ປີ 2027 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 160 

MW, ປີ 2028 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 100 MW ແລະ ປີ 2029, 2030 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 0 MW ຜົນການ
ວິເຄາະມີດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 
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ຮູບທີື່ 4- 2: ດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ປີ 2021-2030 (EV) 

ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ແລະ ການສ້ອມແປງໃຫ່ຍໂຄງການຈະມອບໂອນໃຫ້ລັດຖະບານ ປີ 2021-2030 
ປະມານ 4.970 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. 

3. ກ ລະນອີດຸສາຫະກາໍເພີື່ມຂຶັ້ນ (IN) 

ແມ່ນການເພີື່ມຈາກກ ລະນີພ ັ້ນຖານ(BAU) ເພ ື່ອພິຈາລະນາແຫ ່ງຜະລິດເຂົັ້າໃໝ່ປະກອບມີ ປີ 2023 ມີກໍາລັງ

ຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 15 MW, ປີ 2025 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 131 MW, ປີ 2026 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 100 MW, ປີ 

2027 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 112,5 MW, ປີ 2028 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 100 MW, ແລະ ປີ 2030 ມີກ າລັງຕິດ

ຕັັ້ງໄຟຟ້າ 108 MW ຜົນການວິເຄາະມີດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 

    

    

ຮູບທີື່ 4- 3: ດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ປີ 2021-2030 (IN) 

ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ແລະ ການສ້ອມແປງໃຫ່ຍໂຄງການຈະມອບໂອນໃຫ້ລັດຖະບານ ປີ 2021-2030 
ປະມານ 5.340 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. 

4. ກ ລະນສີົົ່ງເສມີການນາໍໃຊລ້ດົໄຟຟາ້ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍເພີື່ມຂ ັ້ນ (EV+IN) 

ແມ່ນການເພີື່ມຈາກກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU) ເພ ື່ອພິຈາລະນາແຫ ່ງຜະລິດເຂົັ້າໃໝ່ປະກອບມີ ປີ 2023 ມີກໍາລັງ

ຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 15 MW, ປີ 2025 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 131 MW, ປີ 2026 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 100 MW, ປີ 
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2027 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 212,5 MW, ປີ 2028 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງໄຟຟ້າ 200 MW,  ແລະ ປີ 2030 ມີກ າລັງຕິດ

ຕັັ້ງໄຟຟ້າ 108 MW ຜົນການວິເຄາະມີດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 
 

    

    

ຮູບທີື່ 4- 4: ດຸ່ນດ່ຽງກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ ແລະ ກໍາລັງການຜະລິດໄຟຟ້າ ປີ 2021-2030 (EV+IN) 

ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ແລະ ການສ້ອມແປງໃຫ່ຍໂຄງການຈະມອບໂອນໃຫ້ລັດຖະບານ ປີ 2021-2030 
ປະມານ 5.640 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ. 

5. ກ ລະນີການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 

ຄາດວ່າຈະສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີື່ຊ້າລົງ, ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້

ຄວາມຕ້ອງການໃນການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນໄລຍະ 2-3 ປີຕ ໍ່ໜ້າຈະມີກໍາລັງຫ ຼຸດລົງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມໃນຄວາມເປັນ
ຈິງແຫ ່ງຜະລິດ ທີື່ຈະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະທາງເລ ອກ ແຕ່ປີ 2021-2025 ແມ່ນເປັນໂຄງການທີື່ກໍາລັງກ ໍ່ສ້າງ
ຈຶື່ງບ ໍ່ສາມາດຢຸດເຊົາ ຫ   ເລ ື່ອນອອກໄປໄດ້ ສະນັັ້ນ, ຈໍານວນໂຄງການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຈັດ

ເຂົັ້າໃນແຜນການກ ໍ່ສ້າງແມ່ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດເອົາຕາມທາງເລ ອກທີື່ 1 ກ ລະນີ Base case ເປັນພ ັ້ນຖານ. 
 

6. ຜົນການດູ່ນດ່ຽງພະລັງງານພາຍໃນ ແລະ ການສົົ່ງອອກ-ນໍາເຂົັ້າ 
 ກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU) 

 

Year 
Balance (GWh) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 4 26 -49 -84 -111 9 452 1.192 1.407 1.014 66 30 

2022 13 42 -45 -90 -118 12 490 1.258 1.489 1.105 68 32 

2023 -39 -3 -101 -153 -185 -48 446 1.214 1.477 1.064 7 -23 

2024 -15 26 -88 -148 -180 -36 456 1.316 1.639 1.242 25 0 

2025 9 56 -71 -137 -171 -20 495 1.394 1.852 1.333 45 20 
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2026 -10 42 -90 -163 -196 -35 481 1.474 1.867 1.394 28 2 

2027 -57 4 -141 -221 -257 -87 568 1.437 1.831 1.359 -29 -52 

2028 5 72 -87 -172 -211 -37 561 1.548 1.831 1.413 24 7 

2029 -44 30 -123 -214 -246 -74 515 1.491 1.851 1.369 -25 -35 

2030 -110 -30 -197 -293 -328 -153 439 1.480 1.839 1.295 -100 -106 
 

 ກ ລະນີນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ (EV) 

Year 
Balance(GWh) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 -2 27 -72 -104 -130 -3 519 1.159 1.296 990 85 25 

2022 -4 32 -83 -126 -153 -15 542 1.327 1.436 1.126 75 18 

2023 -65 -21 -154 -203 -234 -88 485 1.268 1.447 1.122 1 -49 

2024 -52 -1 -155 -213 -245 -90 484 1.259 1.461 1.120 7 -35 

2025 -108 27 -146 -210 -245 -76 525 1.308 1.541 1.120 1 -15 

2026 -34 31 -153 -224 -258 -78 529 1.398 1.660 1.292 -2 -17 

2027 -78 -2 -201 -284 -319 -127 497 1.368 1.633 1.263 -60 -69 

2028 35 120 -98 -186 -226 -29 477 1.489 1.823 1.614 30 40 

2029 164 232 80 -2 -24 165 615 1.672 1.975 1.563 189 181 

2030 -99 1 -238 -335 -373 -172 673 1.453 1.696 1.291 -73 -93 
 

 ກ ລະນີມີການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງອຸດສະຫະກໍາ (IN) 

Year 
Balance(GWh) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 -107 -68 -191 -231 -262 -128 385 1.074 1.214 933 -100 -86 

2022 -103 -57 -195 -244 -276 -132 415 1.129 1.274 1.029 -102 -87 

2023 -164 -110 -266 -322 -358 -202 365 1.143 1.286 1.036 -155 -151 

2024 -160 -100 -277 -343 -381 -214 352 1.123 1.273 1.026 -160 -149 

2025 -197 -56 -250 -321 -358 -176 444 1.409 1.697 1.377 -108 -109 

2026 -98 -27 -233 -313 -346 -144 485 1.507 1.799 1.475 -79 -83 

2027 -169 -85 -312 -400 -437 -224 420 1.441 1.769 1.414 -163 -161 

2028 -72 21 -228 -323 -363 -145 418 1.492 1.809 1.363 -79 -69 

2029 -152 -48 -301 -404 -439 -219 334 1.329 1.779 1.344 -163 -143 

2030 -246 -130 -408 -519 -559 -330 277 1.285 1.746 1.302 -310 -245 
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 ກ ລະນີຫັນເປັນໄຟຟ້າ (EV+IN) 

Years 
Balance(GWh) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2021 -118 -79 -204 -245 -277 -142 312 996 1.207 920 -130 -98 

2022 -126 -78 -220 -272 -305 -158 329 1.128 1.308 1.004 -146 -110 

2023 -197 -141 -304 -363 -400 -242 266 1.065 1.234 1.000 -229 -187 

2024 -205 -141 -327 -397 -437 -268 241 1.032 1.220 975 -246 -196 

2025 -253 -106 -314 -389 -428 -244 411 1.408 1.631 1.404 -173 -168 

2026 -198 -121 -343 -427 -466 -270 295 1.310 1.576 1.275 -196 -191 

2027 -268 -174 -418 -515 -556 -346 239 1.367 1.613 1.290 -281 -268 

2028 -119 -15 -284 -388 -435 -218 321 1.370 1.668 1.440 -147 -126 

2029 -126 -11 -287 -399 -441 -223 272 1.316 1.700 1.384 -161 -128 
 

 ແຜນການສົົ່ງອອກ ແລະ ນໍາເຂົັ້າພະລັງງານໄຟຟ້າ  

Years 
Case BAU (GWh) Case EV (GWh) Case IN (GWh) Case EV+IN (GWh) 

Import Export Import Export Import Export Import Export 

2021 -245 3.000 -257 3.000 -1.173 3.000 -1.292 3.000 

2022 -253 3.150 -317 3.150 -1.196 3.150 -1.415 3.150 

2023 -552 3.308 -815 3.308 -1.728 3.308 -2.062 3.308 

2024 -468 3.473 -792 3.473 -1.784 3.473 -2.217 3.473 

2025 -399 3.647 -800 3.647 -930 3.647 -2.075 3.647 

2026 -494 3.829 -766 3.829 -892 3.829 -2.212 3.829 

2027 -840 4.020 -804 4.020 -1.149 4.020 -2.826 4.020 

2028 -507 4.221 -539 4.221 -914 4.221 -1.733 4.221 

2029 -761 4.432 -26 4.432 -1.144 4.432 -1.775 4.432 

2030 -1.318 4.654 -1.380 4.654 -2.747 4.654 -2.750 4.654 
 

 ພະລັງງານໄຟຟ້າເຫ  ອໃນລະດູຝົນ (ເອ ັ້ນວ່າ ພະລັງງານຂັັ້ນສາມ) 

Years 

Case BAU 

(GWh) 
Case EV (GWh) Case IN (GWh) 

Case EV+IN 

(GWh) 

Surplus Surplus Surplus Surplus 

2021 1.170  1.076  606  434  

2022 1.304  1.405  697  619  

2023 899  1.016  522  257  
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2024 1.231  859  301  5 

2025 1.558  874  1.280  1.207  

2026 1.458  1.003  1.437  626  

2027 1.089  741  1.024  489  

2028 1.238  1.408  860  578  

2029 824  2.406  355  240  

2030 399  458  44 304 
 

 ການດຸ່ນດ່ຽງ ລະຫວ່າງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງ ໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນປະເທດ, ນອກຈາກ

ນັັ້ນ ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າຊ່ວງເດ ອນໃນພະລັງງານໄຟຟ້າເຫ  ອ ແລະ ບ ໍ່ພຽງພ  ຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດຫາແຫ ່ງພະລັງງານເຂົັ້າມາເພີື່ມເພ ື່ອ
ໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ສ່ວນພະລັງງານເຫ  ອຈະຕ້ອງຊອກບ່ອນຈໍາໜ່າຍ. ຊ ື່ງຜົນການວິເຄາະນີັ້ ເຫັນວ່າຍັງມີ

ພະລັງງານເຫ  ອຫ າຍໃນລະດູຝົນ ທີື່ເຫ  ອຈາກການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ (ເອີັ້ນວ່າພະລັງງານຂັັ້ນສອງ) ຈະສົ ົ່ງອອກຂາຍ 
ປະລິມານຖ ເອົາການສົົ່ງອອກໃນປີ 2019 ເປັນພ ັ້ນຖານໃນການກໍານົດ ປະລິມານສົົ່ງອອກໃນຕ ໍ່ໜ້າ ຫ   ຖ້າມີການສົົ່ງ
ອອກໄດ້ຫ າຍກວ່າ 3.000 GWh/ປີ ຍິື່ງເປັນການດີ ແຕ່ຍັງມີພະລັງງານເຫ  ອຈາກການສົົ່ງອອກຕ ື່ມອີກຈໍານວນໜ ື່ງ 

(ເອີັ້ນວ່າ ພະລັງງານຂັັ້ນສາມ) ໃນຊ່ວງລະດູຝົນ ທີື່ຄາດວ່າຈະເປັນການຜະລິດໄຟຟ້າໃນໄລຍະສັັ້ນ (ຊ່ວງເດ ອນທີື່ມີ
ປະລິມານນໍໍ້າຝົນສູງສຸດ). ໃນການສົົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າ ຊ່ວງລະດູຝົນ (ຊ່ວງເດ ອນ 7-10 ໄລຍະ 4 ເດ ອນ) ຖ ວ່າ
ເປັນການຂາຍພະລັງງານຂັັ້ນສອງ ແນ່ນອນລາຄາໄຟຟ້າຈະບ ໍ່ໄດ້ສູງປານໃດ ຜ່ານມາກ ໍ່ຂາຍໄດ້ສະເລ່ຍປະມານ 4 ,5 

USCent/kWh ແລະ ຮັບປະກັນການນໍາເຂົັ້າໄຟຟ້າຕ້ອງບ ໍ່ຫ າຍກວ່າການສົົ່ງອອກ ດັົ່ງທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕາຕະລາງ (4-

1 ຫາ 4-4) ຂ້າງເທິງ ໃນແຕ່ລະທາງເລ ອກ BAU, EV, IN ແລະ EV+IN.  

7. ໂຄງການໄຟຟ້າເພ ື່ອສົົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ (IPP) 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມີນະໂຍບາຍສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຊ ັ້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ດ້ວຍຫ າຍຮູບການເຊັົ່ນ: ສົົ່ງ
ອອກໂດຍກົງເປັນລາຍໂຄງການ ຫ    ລວມກັນຫ າຍໂຄງການແລ້ວສົົ່ງອອກ, ສົົ່ງອອກຈາກລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວ, ການ
ສົົ່ງອອກຈາກຈຸດໜ ື່ງ (ປະເທດໜ ື່ງ) ເພ ື່ອສົົ່ງຕ ໍ່ໄປຍັງອີກຈຸດໜ ື່ງ (ປະເທດທີສອງ) ແລະ ພັດທະນາໃຫ້ມີການສົົ່ງອອກ
ຈາກລະບົບສູ ່ລະບົບ ໂດຍການນໍາພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກປະເທດໜ ື່ງຜ່ານປະເທດທີສອງໄປຍັງອີກປະເທດທີສາມ. 
ໂຄງການທີື່ຈະສົົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງເປັນໂຄງການທີື່ນອນຢູ່ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງ 
ສປປ ລາວ (ຝ່າຍຂາຍ) ແລະ ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າຂອງປະເທດໃຊ້ໄຟຟ້າ (ຝ່າຍຊ ັ້), ໂດຍມີຂັັ້ນຕອນ, ກົນໄກ
ປະຕິບັດຕ ໍ່ໄປນີັ້: 

1./ ຂັັ້ນຕອນທີື່ 1: ກະກຽມໂຄງການ 
1) ໂຄງການທີື່ໄດ້ຜ່ານຂັັ້ນຕອນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຕາມລະບຽບ ແລະ ຂັັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ ຂອງຂະ    

ແໜງການທີີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
2) ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການຈະຕ້ອງນໍາສະເໜີໂຄງການຂອງຕົນທີື່ມີຄວາມພ້ອມດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ນິຕິກໍາ ໃຫ້ 

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. 
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3) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ບັນຈຸໂຄງການເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ 
ລາວ ຕາມທ່າແຮງແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າແຕ່ລະປະເພດທີື່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້. 

4) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຄັດເລ ອກ, ຈັດລຽງໂຄງການທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າ, ມີເງ  ື່ອນໄຂພ້ອມ ແລະ 
ພິຈາລະນາການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. 

2./ ຂັັ້ນຕອນທີື່ 2: ສຶກສາຕະຫ າດໄຟຟ້າ 

1) ລັດຖະບານ ຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງເງ  ື່ອນໄຂ ຊ່ວຍຜຸ້ພັດທະນາເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດ ປະເທດເພ ື່ອນບ້ານດ້ວຍຫ າຍ
ຮູບການຫ າຍຂ ັ້ນ. 

2) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ປຶກສາຫາລ  ກະກຽມຂ ໍ້ມູນ ທີື່
ຈໍາເປັນໃນການເຂົັ້າຫາຕະຫ າດໄຟຟ້າ. 

3) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ແລະ ກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊ່ວຍຜູ້ພັດທະນາ ອ ານວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານຕ່າງໆ ທີື່ບ ໍ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ເຂົັ້າຮ່ວມການເຈລະຈານ າຜູ້ພັດທະນາ ກັບໜ່ວຍປະຕິບັດ

ການ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງ ແລະ ລັດຖະບານ ຂອງປະເທດຕ້ອງການຊ ັ້ໄຟຟ້າ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ 
ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງ. 

4) ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ສາມາດເຂົັ້າເຖິງໜ່ວຍປະຕິບັດການ, ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງ ແລະ 
ລັດຖະບານ ຂອງປະເທດຕ້ອງການໄຟຟ້າ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ເງ ື່ອນໄຂຕົວຈິງ. 

5) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ບັນຈຸ, ຈັດລຽງໂຄງການໃນຍຸດທະສາດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າ ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ 
ດ້ານຕະຫ າດໄຟຟ້າຕາມຕົວຈິງ (ໝາຍວ່າໂຄງການໃດມີຄວາມພ້ອມຈະຖ ກພັດທະນາຕາມເງ ື່ອນໄຂສັນຍາຊ ັ້ -
ຂາຍໄຟຟ້າ). 

6) ທຸກເອກະສານໂຄງການ ກ່ອນຈະໄດ້ເຊັນ Tariff MOU ແລະ PPA ຈະຕ້ອງຜ່ານການກວດກາຈາກ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ສປປ ລາວ ເສຍກ່ອນ ຈິື່ງລົງນາມໄດ້. 

3./ ຂັັ້ນຕອນທີື່ 3: ກະກຽມເຊັນສັນຍາສ າປະທານໂຄງການ ( CA)  

7) ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ຈະຕ້ອງທົບທວນຄ ນ ຕາມຂັັ້ນຕອນຂອງລະບຽບກົດໝາຍ ເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດຖະບານຈາກໂຄງການ. 

- ປະເທດໄທ: ສົົ່ງອອກແລ້ວປະກອບມີ 8 ໂຄງການ ລວມມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 5.421 MW, 2 ໂຄງການ ຄາດວ່າ

ຈະສໍາເລັດກ່ອນປີ 2027 ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 982 MW ແລະ ຫ ັງປີ 2027 ມີ 4 ໂຄງການ ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 

3.734 MW ລວມທັງໝົດ 10.137 MW (ເຫັນວ່າ ຈ ານວນເກີນກອບ MOU ສອງຝ່າຍ ທີື່ມີໃນປະຈຸບັນ 9.000 

ເມກາວັດ ເກີນ 1.370 MW, ປະຈຸບັນກໍາລັງສະເໜີຂ ເພີື່ມຂ ັ້ນອີກ 1.200 MW ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ 10.200 MW. 

- ສສ ຫວຽດນາມ:  ສົົ່ງອອກແລ້ວ ປະກອບມີ 3 ໂຄງການ ລວມມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 572 MW, 6 ໂຄງການໄດ້

ເຊັນສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍໄຟ (PPA) ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 519 MW, 13 ໂຄງການຈະເຂົັ້າເຊັນສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍໄຟ (PPA) 

ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 874 MW, 2 ໂຄງການທີື່ເຫັນດີມອບຂ ໍ້ຕົກລົງຊ ັ້-ຂາຍໄຟ ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 2.060 MW,       

10 ໂຄງການໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ ັ້-ຂາຍໄຟ (Tariff MOU) ແລ້ວ ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 1.655 MW, 12 ໂຄງການ 



23 
 

ທີື່ຈະສະເໜີເຊັນບົດບັນທຶກການຊ ັ້-ຂາຍໄຟ (Tariff MOU) ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 937 MW ແລະ ມີ 1 ໂຄງການ

ທີື່ເຊັນຮັບຫ ັກການ ການຂາຍໄຟ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 240 MW. ໃນນັັ້ນ ມີ 3 ໂຄງການຄ  ຕາດສະໂຄຍ 32 MW, 

ເຊລະນອງ 1 (70 MW) ແລະ ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ຊັນເປເປີ (75 MW) ແມ່ນມີແຜນນໍາໃຊ້ພາຍໃນ ທີື່ມີ

ຄວາມຕ້ອງການສະໜອງໃນເຂດພາກກາງ. ແລະ ບັນດາໂຄງການທີື່ຈະນໍາສະເໜີຕ ໍ່ຝ່າຍຫວຽດນາມເຂົັ້າແຜນໃນຕ ໍ່

ໜ້າ ລວມມີ 64 ໂຄງການ ມີກ າລັງຕິດຕັັ້ງ 5.109 MW. ລາຍລະອຽດເອກະສານຕິດຂັດ Annex B ຕາຕະລາງ 

B-5. 

- ກໍາປູເຈຍ: ຜ່ານມາໄດ້ສົົ່ງ 255 MW, ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (EDL) ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍໄຟ (PPA) 

ກັບ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າກໍາປູເຈຍ (EDC) ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 500 MW ໃນລະຫວ່າງ ທ້າຍປີ 2021 ເຖີງ ທ້າຍປີ 

2023 ທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການໄຟ ລະດູແລ້ງ 50% ແລະ ລະດູຝົນ 50%. ໃນນັັ້ນ, ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີື່ມີແຜນ ເພ ື່ອສະ 
ໜອງໄຟ ປະກອບມີ 7 ໂຄງການ ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 743 MW. ນອກຈາກນັັ້ນ ຍັງມີໂຄງການຂອງເອກະຊົນ (IPP) 

ທີື່ໄດ້ເຊັນສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍໄຟ ກັບ EDC ເພ ື່ອສະໜອງໄຟຈາກພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນໃນລະຫວ່າງປີ 2024-

2029 ຄ : ປີ 2024 ໂຮງໄຟຟ້າລະມາມ 600 MW, ໂຄງການໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ກະລຶມ ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 

1.800 ເມກາວັດ ຄາດວ່າ COD ໜ່ວຍທີ 1 (300 MW) ເດ ອນ 1 ປີ 2027, ໜ່ວຍທີ 2  (300 MW) ເດ ອນ 

10 ປີ 2027, ໜ່ວຍທີ 3  (300 MW) ເດ ອນ 1 ປີ 2028, ໜ່ວຍທີ 4  (300 MW) ເດ ອນ 10 ປີ 2028, 

ໜ່ວຍທີ 5  (300 MW) ເດ ອນ 1 ປີ 2029 ແລະ ໜ່ວຍທີ 6  (300 MW) ເດ ອນ 4 ປີ 2029. 

- ມຽນມາ: ແມ່ນລວມເປັນບັນດາໂຄງການຢູ່ທາງເບ ັ້ອງຕາເວັນຕົກສຽງເໜ ອ ສົົ່ງອອກໄປປະເທດ ມຽນມາ ຄາດ
ວ່າກ່ອນປີ 2025 ມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 300 MW. 

- ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ: ປະຈຸບັນສົົ່ງໃຫ້ກັບປະເທດມາເລເຊຍ 300 MW ແລະ ມີແຜນສົົ່ງໃຫ້ປະເທດສິງກະໂປ

ອີກ ປະຈຸບັນຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການສຶກສາ, ປຶກສາຫາລ ກັນ ເພ ື່ອຂະຫຍາຍການຮ່ວມມ  ໃນການຊ ັ້-ຂາຍ ແລະ ແລກປ່ຽນ
ພະລັງງານ ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ໃສ່ກັບປະເທດສິງກະໂປ ເຊິື່ງເອີັ້ນວ່າ ລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ-ສິງກະໂປ. 

8. ການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ສົົ່ງອອກຈາກລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວ 

ຕະຫ ອດໄລຍະ 10 ປີ (2011-2020) ຜ່ານມາ ໄດ້ມີການນໍາເຂົັ້າໄຟຟ້າຈາກ ປະເທດເພ ື່ອນບ້ານ  ເປັນຕົັ້ນ
ແມ່ນ ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນເຂດທີື່ລະບົບໄຟຟ້າລາວຍັງບ ໍ່ທັນເຂົັ້າ
ເຖິງ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ບັນດາບ້ານລຽບຕາມຊາຍແດນ ແລະ ການນໍາເຂົັ້າເພ ື່ອສະໜອງໃຟຟ້າໃນຍາມແລ້ງຈໍານວນໜ ື່ງ 
ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ເຂດນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເຂດພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້. 

ມີການນໍາເຂົັ້າໄຟຟ້າທັງໝົດ 11.674 GWh ຄິດເປັນມູນຄ່າ 615 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສະເລ່ຍ 1.121 

GWh/ປີ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 61,5 ລ້ານໂດລາຕ ໍ່ປີ ຫ   5,27 US Cent/KWh. ໃນນັັ້ນ ລະດູແລ້ງ ກວມເອົາ 84% ແລະ 
ລະດູຝົນ 16%. 



24 
 

ມີການສົົ່ງອອກໄຟຟ້າຈາກລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວ ທັງໝົດ 13.324 GWh ຄິດເປັນມູນຄ່າ 605,48 ລ້ານໂດ

ລາສະຫະລັດ, ສະເລ່ຍຕ ໍ່ປີ 1.332 GWh ຄິດເປັນມູນຄ່າ 60 ລ້ານໂດລາ ຕ ໍ່ປີ ຫ   4,54 US Cent/KWh. ໃນນັັ້ນ 
ລະດູຝົນສົົ່ງອອກສະເລ່ຍກວມເອົາ 68% ແລະ ລະດູແລ້ງ ສົົ່ງອອກກວມເອົາ 32%. 

ຈາກຂ ໍ້ມູນການນໍາເຂົັ້າ ແລະ ການສົົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເມ ື່ອມີການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານຕ ໍ່
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສູນເສຍ 96,60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫ   

9,66 ລ້ານໂດລາຕ ໍ່ປີ ໃນລາຄາຊ ັ້ເຂົັ້າ ແລະ ຂາຍອອກ ໃນລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວ. 

ນອກຈາກນັັ້ນ, ການສົົ່ງອອກທີື່ມີການຊ ັ້ພະລັງງານຈາກແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ຂອງບັນດາຜູ້ພັດທະນາ IPP ທີື່ມີ

ລາຄາສະເລ່ຍ 6 US Cent/KWh ເຫັນໄດ້ວ່າ ລັດວິສະຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສູນເສຍ 198,65 ລ້ານໂດລາ ຫ   19,86 

ລ້ານໂດລາຕ ໍ່ປີ ຊຶື່ງຍັງບ ໍ່ລວມການສູນເສຍໃນລະບົບສາຍສົົ່ງ. 

 ທິດທາງໃນຕ ໍ່ໜ້າ 
- ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄ ນຕ ໍ່ກັບບັນຫາ ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂາດທຶນຄ ນ ດັົ່ງຕົວເລກ

ທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 

- ການຮັບຊ ັ້ໄຟຟ້າຈາກແຫ ່ງຜະລິດ ຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ທັງ
ຮັບປະກັນຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງເຂົັ້າລະບົບທີື່ມີຄຸນນະພາບ ສ້າງເງ  ື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ 

ແລະ ສົົ່ງອອກໄຟຟ້າໃຫ້ໄດ້ຄຸນຄ່າທີື່ສູງຂ ັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ດັົ່ງໂຄງການໄຟຟ້າ IPP ສົົ່ງອອກໂດຍກົງ. 

- ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນປະເທດຫ າຍຂ ັ້ນ, ສ້າງມູນຄ່າເພີື່ມສູງຂ ັ້ນ. 

- ເລັົ່ງໃສ່ສຶກສາສໍາຫ ວດ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສາຍສົົ່ງຈໍາໜ່າຍ ໃຫ້ເຂດທີື່ບ ໍ່ທັນມີລະບົບຈ່າຍເຂົັ້າຮອດ ເຊັົ່ນ
ເຂດ ຊາຍແດນ ເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົັ້າໄຟຟ້າ. 

9. ສະຫ ຼູບ  
 ການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດຮັບໃຊ້ພາຍໃນ 

ຈາກຜົນການວິເຄາະແຕ່ລະທາງເລ ອກທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ເຫັນໄດ້ວ່າ ໂດຍນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າທີື່

ດໍາເນີນການຜະລິດເປັນພ ັ້ນຖານໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ໂຄງການທີື່ດໍາເນີນການກ ໍ່ສ້າງ , ກະກຽມກ ໍ່ສ້າງທີື່ມີ PPA, 

ໂຄງການຢູ່ໃນຂັັ້ນຕອນການສຶກສາ (PDA, FS) ຈໍານວນໜ ື່ງ ໂດຍມີລາຍລະອຽດດັົ່ງນີັ້: 

1) ການບັນຈຸແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າແຕ່ລະປະເພດເຂົັ້າໃນຍຸດທະສາດ ມີອັດຕາສ່ວນດ້ານກໍາລັງການຜະລິດ ຮອດປີ 

2030 ຄ : ກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU) ໄຟຟ້ານໍ ໍ້າຕົກກວມເອົາ 77,59%, ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 18,87% ແລະ 

ພະລັງງານທົດແທນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ 3,55 %; ກ ລະນີມີການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ (EV) ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກກວມ

ເອົາ 75,81%, ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 20,50% ແລະ ພະລັງງານທົດແທນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ 3,69 %; ກ ລະນີ

ມີອຸດສະຫະກໍາເພີື່ມຂ ັ້ນ (IN) ໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກກວມເອົາ 76,96%, ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 19,75% ແລະ ພະລັງງານທົດ
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ແທນທີ ື່ບ ໍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານໍ ໍ້າຕົກ 3 ,29 % ແລະ ກ ລະນີຫັນເປັນໄຟຟ້າ (EV+IN) ໄຟຟ້ານໍ ໍ້າຕົກກວມເອົາ 

74,68%, ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 21,87 % ແລະ ພະລັງງານທົດແທນທີື່ບ ໍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ 3,45 %.  

2) ຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງຈາກແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າເຫັນວ່າຍັງຕໍ ໍ່າ ແລະ ຍັງມີຈໍາກັດ 

ລະດູແລ້ງ 45% ແລະ ລະດູຝົນ 55%, ເມ ື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມຕ້ອງຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃນຊ່ວງລະດູແລ້ງ 66% 

ແລະ ລະດູຝົນ 44%, ຈິື່ງເຫັນວ່າແຫ ່ງສະໜອງມີພະລັງງານບ ໍ່ທັນພຽງພ  ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນລະດູແລ້ງ ຍ້ອນ

ວ່າແຫ ່ງຜະລິດສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈາກເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ ທີື່ມີອ່າງເກັບນໍໍ້າຂະໜາດນ້ອຍຫາຂະໜາດກາງເປັນເປັນ
ຈໍານວນຫ າຍແຫ່ງ. ຈິື່ງເຫັນຄວນໃຫ້ໜ່ວຍງານປະຕິບັດ (ຟຟລ) ເຮັດການສຶກສາຄ ນຢ່າງລະອຽດຕ ໍ່ການເພີື່ມ

ປະສິດທິພາບການຜະລິດໄຟຟ້າ (Optimize) ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກທີື່ເປັນ Cascade ທີື່ຈະຊ່ວຍການຜະລິດ

ໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ ແລະ ບັນຫາສໍາຄັນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດເຕີບໂຕ

ສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປົັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs), ຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້ ຮອດປີ 

2030 ມີເປົັ້າໝາຍລວມເພ ື່ອ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ຮັກສາແຫ ່ງນໍໍ້າເພ ື່ອຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ, ສ້າງ

ວຽກເຮັດງານທໍາໃນວຽກງານປູກຕົັ້ນໄມ້ເປັນສິນຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ຊ ື່ງສອດຄ່ອງກັນ ກັບແນວທາງ

ທີື່ຈະແກ້ໄຂສະໜອງໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງໃຫ້ໄດ້ຫ າຍຂ ັ້ນ. 

3) ການສໍາຮອງພະລັງງານ 15% ທີື່ຄາດວ່າມີປະມານ 1.285 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ຫ   ຄິດເປັນມູນຄ່າ 771 ລ້ານໂດ

ລາສະຫະລັດ ຕ ໍ່ປີ, ຊ ື່ງການລົງທ ນໃນການສໍາຮອງພະລັງງານດັົ່ງກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາໄຟຟ້າຜູ້ຊົມໃຊ້ສູງຂ ັ້ນ ແຕ່

ໃນຂະນະດຽວກັນ ກ ໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ການສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າມີຄວາມໝັັ້ນຄົງສູງຂ ັ້ນເຊັົ່ນດຽວກັນ , ໃນຫ າຍໆ

ປະເທດກ ໍ່ນໍາໃຊ້ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ. 

4) ການດຸ່ນດ່ຽງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍລວມແລ້ວທົົ່ວປະເທດ ຈະມີພະລັງງານຂາດໃນລະດູແລ້ງຈໍານວນໜ ື່ງ , ຖ້າ

ການດຸ່ນດ່ຽງເປັນພາກ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຕ້ອງການນໍາເຂົັ້າຂ້ອນຂ້າງຫ າຍສົມຄວນ ເຊັົ່ນ: ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, 

ເຂດພາກກາງ, ພາກໃຕ້ຈໍານວນໜ ື່ງ ຍ້ອນແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ສວນຫ າຍແມ່ນມີຢູ່ເຂດພາກເໜ ອ , ມີໄພແລ້ງ

ແກ່ຍາວ, ຝົນບ ໍ່ຕົກຕາມລະດູການ ບັນຫາດັົ່ງກ່າວຈະມີຜົນຕ ໍ່ການຜະລິດໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ສູ້ຊົນໃຫ້ມີ

ການສົົ່ງອອກໃນລະດູຝົນຫ າຍຂ ັ້ນ, ນອກຈາກນັັ້ນຍັງມີພະລັງງານໄຟຟ້າເຫ  ອໃນລະດູຝົນສູງສຸດປະມານ 2-3 

ເດ ອນ ຈະຕ້ອງມີກົນໄກແກ້ໄຂ ພະລັງງານຂັັ້ນສອງ, ຂັັ້ນສາມ ດ້ວຍຄວາມເໝາະສົມ. 

5) ດ້ານດຸ່ນດ່ຽງດ້ານການຄ້າ ໝາຍເຖິງການຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເສດຖະກິດຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ ແລະ 

ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໄປພ້ອມໆກັນ. ໃນນັັ້ນ, ການກໍານົດໃຫ້ເປັນລາຄາໄຟຟ້າສອງລະດູຈະມີຜົນໄດ້ຮັບດີກ່ອນສໍາລັບ

ລາຄາໄຟຟ້າລະດູດຽວ. 
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10. ສະເໜທີດິທາງແກໄ້ຂ 

1. ສະເໜີສ້າງກົນໄກວາງແຜນຮ່ວມກັນສະເພາະ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ກັບ ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ 
ແລະ ການຄ້າ ໃນການກໍານົດເຂດພັດທະນາ ແລະ ເຂດອຸດສາຫະກໍາ ເພ ື່ອຊຼຸກຍູ້ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າໃຫ້ປະກົດຜົນ
ເປັນຈິງໃນເວລາອັນຄວນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາບັນດາທ່າແຮງຂອງແຫ ່ງສະໜອງພະລັງງານໄຟຟ້າ ໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນເຂດພາກເໜ ອທີື່ມີເງ  ື່ອນໄຂ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫ   ບັນດາແຂວງໃກ້ຄຽງ.   

2. ເຂັັ້ມງວດປະຕິບັດຕາມເງ ື່ອນໄຂ ແລະ ຂັັ້ນຕອນການພັດທະນາໂຄງການຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໃຫ້ເຫັນໄດ້ຄວາມເປັນຈິງຂອງໂຄງການ ເພ ື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິຜົນຂອງ
ໂຄງການ. 

3. ສະເໜີປັບປຸງນະໂຍບາຍຮັບຊ ັ້ລາຄາໄຟຟ້າຈາກແຫ ່ງຜະລິດເປັນສອງລະດູ ໂດຍການສ້າງກົນໄກການຊ ັ້-ຂາຍໄຟຟ້າ
ຂອງບັນດາໂຄງການທີື່ມີອ່າງເກັບນໍໍ້າເພ ື່ອການວາງແຜນສະໜອງໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງ. ສ່ວນລາຄາໃນພາກຈໍາໜ່າຍ
ຄວນກໍານົດສະເພາະໃນບາງຂະແໜງການຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເພ ື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນສະພາບຄວາມອາດສາມາດ
ຂອງແຫ ່ງຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ (ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ) ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ 
ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄປພ້ອມໆກັນ. 

4. ປັບປຸງຮູບການຜະລິດໄຟຟ້າໃຫ້ມີການປະສົມປະສານ (Hybrid) ສອດຄ່ອງຕາມທ່າແຮງ ກັບສະພາບຂອງຄວາມ
ຕ້ອງການນໍາໃຊ້ ເພ ື່ອເປັນການສົົ່ງເສີມການຜະລິດໄຟຟ້າສະໜອງໃນລະດູແລ້ງໃຫ້ພຽງພ ຫ າຍຂ ັ້ນ. 

5. ບັນດາໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ທາງພາກໃຕ້ທີື່ຈະສົົ່ງອອກໄປຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ເປັນຈໍານວນຫ າຍ ຊຶື່ງ
ອາດຈະເຮັດໃຫ້ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນໄລຍະຍາວບ ໍ່ພຽງພ , ຕ້ອງໄດ້ຫາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ
ປະເພດອ ື່ນມາທົດແທນ ຫ   ສະຫງວນບັນດາໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້າຈໍານວນໜຶື່ງໄວ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ທີື່ເປັນໂຄງການ
ການສະໜອງພະລັງງານມີປະສິດທິພາບ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນໂຄງການຕາມສາຍນໍໍ້າເຊກອງ ແລະ ໂຄງການນໍໍ້າຂອງ ຊຶື່ງ
ເປັນໂຄງການທີື່ສາມາດຮັບປະກັນຜະລິດໄຟຟ້າໄດ້ໃນລະດູແລ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມສະຖຽນລະພາບ ມີຄວາມໝັັ້ນຄົງໄດ້
ໃນລະດັບດີພ ສົມຄວນ. 

6. ຊຼຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການສົົ່ງອອກລັດຖະບານຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາເຂົັ້າເຖິງຕະຫ າດໄຟຟ້າ ບົນເງ ື່ອນໄຂມີຄວາມ
ພ້ອມ, ມີຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ມີຕະຫ າດທີື່ຊັດເຈນ ໄປພ້ອມໆກັນ ຕາມກົນໄກລະບຽບ ກົດໝາຍກໍານົດໄວ້. 

7. ສະເໜີໃຫ້ ສ້າງກົນໄກການບ ລິຫານຈັດການຢ່າງເໝາະສົມ ໃນການສໍາຮອງແຫ ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີື່ມີການລົງທຶນ
ຢ່າງມະຫາສານເພ ື່ອການສ້າງຄວາມໝັັ້ນຄົງຂອງລະບົບໄຟຟ້າ ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊ ື່ອຖ ໃນການສະໜອງ
ພະລັງງານໄຟຟ້າແກ້ໄຂໃນຍາມວິກິດ. 

8. ມີກົນໄກຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນການປະສົມປະສານການຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ ື່ອການສົົ່ງອອກຈາກລະບົບສູ່ລະບົບ 
(Grid to Grid) ໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ, ມີການແລກປ່ຽນຊ ັ້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າຢ່າງເໝາະສົມ. 

9. ການແກ້ໄຂໄຟຟ້າບ ໍ່ພ ໃນລະບົບໂດຍສະເພາະໃນລະດູແລ້ງ, ທົດແທນການຕົກເຮ່ຍ ທີື່ມີແຜນຈະນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າ
ແສງຕາເວັນ ໄຟຟ້າລາວຈໍາເປັນຕ້ອງສຶກສາລະບົບ, ແລ້ວກໍານົດຈຸດທີື່ຕັັ້ງໂຄງການ(ຫ ີກລ້ຽງພ ັ້ນທີື່ທີື່ນອນໃນແຜນ
ພັດທະນາກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້) ແລະ ກໍານົດປະລິມານທີື່ເໝາະສົມເສຍກ່ອນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂໃຫ້ຖ ກ
ຈຸດ.  
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10. ລັດຖະບານຊຼຸກຍູ້ສົົ່ງເສີມການພັດທະນາໄຟຟ້າຈາກພະລັງງານທົດແທນ (Solar off grid, on grid rooftop 

,Bio mass, Bio Gas...) ໃນເຂດທີື່ບ ໍ່ທັນມີໄຟຟ້າ, ມີໄຟຟ້າ ທີື່ມີເປົັ້າໝາຍ ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ສ່ວນຕົວ ແລະ ຂາຍ
ເຂົັ້າລະບົບໄຟຟ້າ. 

11. ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ (ກົນໄກລາຄາ) ໃນການຊຼຸກຍູ້ການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລະດູຝົນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ໂຮງງານຫ ອມ
ໂລຫະ, ອຸດສະຫະກໍາ (Bitcoin mining..etc) ແລະ ການຜະລິດໄຮໂດເຈນ (Hydrogen) ແລະ ສູ້ຊົນເພີື່ມ
ການສົົ່ງອອກໄຟໃນລະດູຝົນໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນ. ຊຶື່ງທິດທາງແກ້ໄຂດັົ່ງກ່າວແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບທີ 4-5 ແລະ 4-
6 ລຸ່ມນີັ້.  

 

 
ຮູບທີື່ 4- 5: ການດຸ່ນດ່ຽງ ກໍາລັງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ໃນປີ 2025 ກ ລະນີສົົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ

ແລະ ສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃນລະດູຝົນ 
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ຮູບທ ີ4- 6: ການດຸ່ນດ່ຽງ ກໍາລັງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ໃນປີ 2030 ກ ລະນີສົົ່ງເສີມອຸດສາຫະກໍາ
ແລະ ການສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດໃນລະດູຝົນ 

ເສັັ້ນສະແດງທີສະແດງໃນຮູບທີື່ 4-5 ຂ້າງເທິງນີັ້ ເປັນກ ລະນີທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງການດຸ່ນດ່ຽງກໍາ
ລັງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ໃນປີ 2025 ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ສົົ່ງເສີມໃຫ້
ເກີດມີ ອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ເພີື່ມການສົົ່ງອອກໄຟໃນລະດູຝົນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສົົ່ງອອກໃຫ້ໄທ, ຫວຽດນາມ

, ຈີນ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ເຊິື່ງເຫັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໄຟໃນລະດູຝົນຮອດປີ 2025 ຈະເພີື່ມຂ ັ້ນຕ ື່ມເປັນ 1.695 MW 
ທຽບໃສ່ປີ 2021.  

ເສັັ້ນສະແດງທີື່ສະແດງໃນຮູບທີ 4-6 ຂ້າງເທິງນີັ້ ເປັນກ ລະນີທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປັບປຸງການດຸ່ນດ່ຽງກໍາ
ລັງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ ໃນປີ 2030 ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ ຈະຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ສົົ່ງເສີມໃຫ້
ເກີດມີ ອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ເພີື່ມການສົົ່ງອອກໄຟໃນລະດູຝົນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ ສົົ່ງອອກໃຫ້ໄທ, ຫວຽດນາມ

, ຈີນ ແລະ ກໍາປູເຈຍ ເຊິື່ງເຫັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການໄຟໃນລະດູຝົນຮອດປີ 2030 ຈະເພີື່ມຂ ັ້ນຕ ື່ມເປັນ 993 MW 
ທຽບໃສ່ປີ 2025.  

ສັງລວມແລ້ວ ແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2030 ເພ ື່ອເປັນການແກ້ໄຂໄຟເຫ  ອໃນລະດູຝົນໃຫ້ເຫ  ອໜ້ອຍທີື່ສຸດ, ລັດວິ
ສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຕ້ອງສູ້ຊົນ ເພີື່ມການຊົມໃຊ້ໃຫ້ຫ າຍຂ ັ້ນຈາກການສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ສົົ່ງອອກໄຟໄປ
ຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ 2.688 MW, ເພ ື່ອເປັນການຫ ຼຸດຜ່ອນການຂາດທຶນຂອງ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ

ລາວ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໃນປີ 2030 ການຜະລິດໄຟຟ້າໃນລະດູຝົນກ ໍ່ຍັງເຫ  ອເກີນຄວາມຕ້ອງການປະມານ 1.500 

MW ຊຶື່ງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈະຕ້ອງສູ້ຊົນເພີື່ມການສົົ່ງອອກຕ ື່ມ.   
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V. ການພດັທະນາລະບບົສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ 

ໃນການພັດທະນາຂະຫຍາຍລະບົບສາຍສົ ົ່ງຂອງລາວ ແຕ່ປີ 2021-2030 ແມ່ນພິຈາລະນາຈາກການ
ພະຍາກອນຄວາມຕ້ອງການໃນກ ລະນີພ ັ້ນຖານເນ ື່ອງຈາກເປັນທາງເລ ອກທີື່ດີທີື່ສຸດ ເພາະກ ລະນີພ ັ້ນຖານມີຜົນທີື່ໃກ້ຄຽງ
ກັບບົດສຶກສາຂອງອົງການໄຈກາ, ຟຟລ ແລະ ອົງການ USAID ທີື່ໄດ້ສຶກສາຊ່ວຍລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ດັົ່ງນັັ້ນ

ສາມາດວາງຍຸດທະສາດໄດ້ວ່າ ລະບົບສາຍສົົ່ງໃດຄວນແມ່ນພາລະບົດບາດຂອງລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ (ໃນອະນາຄົດ
ສາຍສົົ່ງແຮງດັນສູງກ່າວ 230 ກວ ຂ ັ້ນກັບບ ລິສັດ EDLT ເປັນຜູ້ລົງທຶນສໍາປະທານສ້າງ) ແລະ ສາຍສົົ່ງໃດທີື່ຕິດພັນ

ກັບແຫ ່ງຜະລິດຄວນແມ່ນຜູ້ພັດທະນາເປັນຜູ ້ກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງເອງ ,  ນອກຈາກນີັ້ຍັງໄດ້ວິເຄາະ ແລະ ສັງລວມແຜນ

ພັດທະນາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 ກວ, 0,4 ກວ ແລະ ໝ ໍ້ແປງໄຟຟ້າ ຂອງແຕ່ລະແຂວງຂອງລາວ ດັົ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ສັງລວມ

ໄວ້ລຸ່ມນີັ້: 
1) ການພດັທະນາລະບບົສາຍສົົ່ງເພ ື່ອຮອງຮບັການຊມົໃຊໄ້ຟຟາ້ພາຍໃນແຕປ່ ີ2021 – 2030  

 ການພດັທະນາສາຍສົົ່ງເພ ື່ອຮອງຮບັການຊມົໃຊພ້າຍໄລຍະ 5 ປີ (2021-2025) 

ກ ລະນີສົມມຸດຖານຕາມກ ລະນີພ ັ້ນຖານຈະມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທັງໝົດຂອງປີ 2025 
ແມ່ນປະມານ 1.902 MW ແລະ ແຜນການຜະລິດໄຟຟ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນແມ່ນປະມານ 3.557 MW, ເຊິື່ງສາມາດ 
ວິເຄາະຜົນການໄຫ ຂອງກໍາລັງໄຟຟ້າທີື່ເຂົັ້າຫາແຕ່ລະສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດກໍານົດແຜນກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງໃນລະຫວ່າງ
ປີ 2021-2025 ໄດ້ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 

1. ສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 03 ໂຄງການ (ການລົງທຶນຂອງ EDLT), ມີຄວາມຍາວ

ເທົົ່າກັບ 373 Km ຫ   746 cct-Km (ກິໂລແມັດຕ ໍ່ວົງຈອນ), ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 179.040.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ແລະ ສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າກ ໍ່ສ້າງເອງ ລວມມີທັງໝົດ 01 
ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 14 Km ຫ   28 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົ ົ່າກັບ 6.720.000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ. ລວມສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ທີື່ນອນໃນແຜນທັງໝົດເທົົ່າກັບ 04 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 387 
Km ຫ   774 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ  185.760.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

2. ສາຍສົົ່ງ 230 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 06 ໂຄງການ (ການລົງທຶນຂອງ EDLT), ມີຄວາມຍາວ

ເທົົ່າກັບ 233 Km ຫ    466 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ  74.560.000,00 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 

ສາຍສົົ່ງ 230 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າສ້າງເອງ ລວມມີທັງໝົດ 03 ໂຄງການ ມີຄວາມ

ຍາວເທົົ່າກັບ 99 Km ຫ   198 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 31.680.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມສາຍ

ສົົ່ງ 230 ກວ ທີື່ນອນໃນແຜນທັງໝົດເທົົ່າກັບ 09 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ  332  Km ຫ    664 cct-

Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ  106.240.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 
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3. ສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 08 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 314,2 Km ຫ    

453,60 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ  40.744.739,20 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ທີື່

ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າສ້າງເອງ ລວມມີທັງໝົດ 23 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ  547,5 

Km ຫ   829,5 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 77.415.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ທີື່

ນອນໃນແຜນທັງໝົດເທົົ່າກັບ 31 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ  861,7 Km ຫ    1.283,1 cct-Km, 

ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ  118.159.739,20 ໂດລາສະຫະລັດ. 

4. ຕາຂ່າຍ 22 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍມີທັງໝົດ 07 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 

167 Km ຫ    167 cct-Km, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດເທົົ່າກັບ  5.088.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

ລວມໂຄງການສາຍສົ ົ່ງໄຟຟ້າແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2025 ທັງໝົດມີ 51 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ  

1.747,70 Km ຫ   2.888,10 cct-Km ມູນຄ່າກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າທັງໝົດເທົົ່າກັບ 415.24.739,20 ໂດລາ

ສະຫະລັດ (ຫົວໜ່ວຍລາຄາຄິດໄລ່ຈາກລາຄາກາງຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ສະບັບປີ 2017).  

ຕາຕະລາງ 5- 1: ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນສາຍສົົ່ງທີື່ຕິດພັນກັບການປັບປຸງລະບົບຮັບໃຊ້ພາຍຂອງ ຟຟລ 2021-2025 

  ຈໍານວນແລວສາຍ
ສົົ່ງ 

ລວງຍາວ 
 ມນູຄາ່ໂຄງການ   

Length 

(km) cct-Km  Total Cost US$  
 

500 kV 3 373 746 179.040.000  

230 kV 6 233 466 74.560.000  

115 kV 8 314,20 453,60 40.744.739,20  

22 kV      

ລວມ 17 920,20 1.665,60 294.344.739,20  
 

ຕາຕະລາງ 5- 2: ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນສາຍສົົ່ງທີື່ຕິດພັນກັບແຫ ່ງຜະລິດ 2021-2025 

  ຈາໍນວນແລວສາຍສົົ່ງ 

ລວງຍາວ  ມນູຄາ່ໂຄງການ   
Length 

(km) cct-Km  Total Cost US$  
 

500 kV 1.00 14.00 28.00 6,720,000.00  

230 kV 3.00 99.00 198.00 31,680,000.00  
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115 kV 23.00 547.50 829.50 77,415,000.00  

22 kV 7.00 167.00 167.00 5,088,000.00  

ລວມ 34.00 827.50 1,222.50 120,903,000.00  
 

ຕາຕະລາງ 5- 3: ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນສາຍສົົ່ງທັງໝົດພາຍໃນໄລຍະ 2021-2025 

  

ຈາໍນວນແລວສາຍສົົ່ງ 

ລວງຍາວ 
ມນູຄາ່ໂຄງການ 

  Length 

  
(km) cct-Km Total Cost US$ 

  

500 kV 4.00 387.00 774.00 185,760,000.00 

230 kV 9.00 332.00 664.00 106,240,000.00 

115 kV 31.00 861.70 1,283.10 118,159,739.20 

22kV 7.00 167.00 167.00 5,088,000.00 

ລວມ 51.00 1,747.70 2,888.10 415,247,739.20 
 

 ການພດັທະນາສາຍສົົ່ງເພ ື່ອຮອງຮບັການໃຊພ້າຍໃນໄລຍະ (2026-2030) 

ກ ລະນີສົມມຸດຖານຕາມກ ລະນີພ ັ້ນຖານຈະມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທັງໝົດຂອງປີ 2030 
ແມ່ນປະມານ 2.541 MW ແລະ ແຜນການຜະລິດໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນແມ່ນປະມານ 4.799 MW, ເຊິື່ງສາມາດ 
ວິເຄາະຜົນການໄຫ ຂອງກໍາລັງໄຟຟ້າທີື່ເຂົັ້າຫາແຕ່ລະສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດກໍານົດແຜນກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງໃນລະຫວ່າງ
ປີ 2025-2030 ໄດ້ດັົ່ງລຸ່ມນີັ້: 

1. ສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 03 ໂຄງການ (ການລົງທຶນຂອງ EDLT), ມີຄວາມຍາວ

ເທົົ່າກັບ 570 Km ຫ   1.140 cct-Km (ກິໂລແມັດຕ ໍ່ວົງຈອນ), ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 142.317.495 ໂດ

ລາສະຫະລັດ ແລະ ບ ໍ່ມີສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ.  

2. ສາຍສົົ່ງ 230 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 06 ໂຄງການ (ການລົງທຶນຂອງ EDLT), ມີຄວາມຍາວ

ເທົົ່າກັບ 509 Km ຫ    1.018 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 124.076.181 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາຍ

ສົົ່ງ 230 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າສ້າງເອງ ລວມມີທັງໝົດ 02 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວ

ເທົົ່າກັບ 91 Km ຫ   182 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ  29.120.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມສາຍສົົ່ງ 

230 ກວ ທີື່ນອນໃນແຜນທັງໝົດເທົົ່າກັບ 08 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 600 Km ຫ    1.200  cct-

Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ  153.196.181,40 ໂດລາສະຫະລັດ. 
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3. ສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 06 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 393 Km ຫ    545 

cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົ ົ່າກັບ 32.808.790 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບ

ໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າສ້າງເອງ ລວມມີທັງໝົດ 08 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ   186 Km ຫ   303 

cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 29.340.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ທີື່ນອນໃນແຜນທັງ

ໝົດເທົົ່າກັບ 14 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົ ົ່າກັບ 579 Km ຫ   848 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົ ົ່າກັບ 
62.148.790,50 ໂດລາສະຫະລັດ. 

ລວມໂຄງການສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າແຕ່ປີ 2026 ຫາ 2030 ທັງໝົດມີ 25 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 1.709 

Km ຫ    3.123 cct-Km ມູນຄ່າກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າທັງໝົດເທົົ່າກັບ 357.662.466,90 ໂດລາສະຫະລັດ (ຫົວ
ໜ່ວຍລາຄາຄິດໄລຈາກລາຄາກາງຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ສະບັບປີ 2017). ດັົ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້: 

ຕາຕະລາງ 5- 4: ສະຫ ຼູບຄວາມຍາວສາຍສົົ່ງທີື່ຕິດພັນກັບລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວ ໃນໄລຍະປີ 2026 ຫາ 2030 

  ຈາໍນວນແລວສາຍສົົ່ງ 

ລວງຍາວ 
 ມນູຄາ່ໂຄງການ   

Length 

(km) cct-Km  Total Cost US$  
 

500 kV 3 570 1.140 142.317.495  

230 kV 6 509 1.018 124.076.181,40  

115 kV 6 393 545 32.808.790,50  

ລວມ 15 1.472 2.703 299.202.466,90  
 

ຕາຕະລາງ 5- 5: ສະຫ ຼູບຄວາມຍາວສາຍສົົ່ງທີື່ຕິດພັນກັບແຫ ່ງຜະລິດ ໃນໄລຍະປີ 2026 ຫາ 2030 

  ຈາໍນວນແລວສາຍສົົ່ງ 

ລວງຍາວ  ມນູຄາ່ໂຄງການ   
Length 

(km) cct-Km  Total Cost US$  
 

500 kV -0 -0 -0 -0  

230 kV 2.00 91.00 182.00 29,120,000.00  

115 kV 8.00 186.00 303.00 29,340,000.00  

22 kV 0 0 0 0  

ລວມ 10.00 277.00 485.00 58,460,000.00  
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ຕາຕະລາງ 5- 6: ລວມມູນຄ່າການລົງທຶນສາຍສົົ່ງທັງໝົດພາຍໃນໄລຍະ 2026 ຫາ 2030 

 

ຈາໍນວນແລວ
ສາຍສົົ່ງ 

ລວງຍາວ 
ມນູຄາ່ໂຄງການ 

 Length 

 
(km) cct-Km Total Cost US$ 

 

500 kV 3.00 530.00 1,075.00 142,317,495.00 

230 kV 8.00 600.00 1,200.00 153,196,181.40 

115 kV 14.00 579.00 848.00 62,148,790.50 

22kV     

ລວມ 25.00 1,709.00 3,123.00 357,662,466.90 
 

 ການພດັທະນາສາຍສົົ່ງເພ ື່ອຮອງຮບັການໃຊພ້າຍໃນໄລຍະ 10 ປ ີ(2021-2030) 

ຜ່ານການວາງຍຸດທະສາດການພັດທະນາສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າໃນກ ລະນີພ ັ້ນຖານຂອງ ສປປລາວ ປີ 2021-2030 

ສາມາດສັງລວມບັນດາໂຄງການສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ ໄດ້ຄ ດັົ່ງລຸມນີັ້: 

1. ສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 06 ໂຄງການ (ຈະນອນຢູ່ໃນໂຄງການຂອງ EDL-T), ມີ

ຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 943 Km ຫ   1.886 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງເທົົ່າກັບ 321.357.495 

ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າກ ໍ່ສ້າງເອງ ລວມມີທັງໝົດ 

01 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົ ົ່າກັບ 14 Km ຫ   28 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງເທົ ົ່າກັບ 

6.720.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມສາຍສົົ່ງ 500 ກວ ທີື່ນອນໃນແຜນທັງໝົດເທົົ່າກັບ 07 ໂຄງການ ມີ

ຄວາມຍາວເທົ ົ່າກ ັບ 957 Km ຫ   1.914 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ ້າງທັງໝົດເທົ ົ່າກັບ  

328.077.495 ໂດລາສະຫະລັດ. 

2. ສາຍສົົ່ງ 230 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 11 ໂຄງການ (ຈະນອນຢູ່ໃນໂຄງການຂອງ EDL-T), ມີ

ຄວາມຍາວເທ ົ ົ່ າກ ັບ 731 Km ຫ    1 .484 cct-Km, ຄາດຄະເນມ ູນຄ ່ າການກ  ໍ່ ສ ້ າ ງ ເທ ົ ົ່ າກ ັບ 

198.636.181,40 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາຍສົົ່ງ 230 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າສ້າງ

ເອງ ລວມມີທັງໝົດ 05 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 190 Km ຫ   380 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າ
ການກ ໍ່ສ້າງເທົົ່າກັບ 60.800.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ລວມສາຍສົົ່ງ 230 ກວ ທີື່ນອນໃນແຜນທັງໝົດເທົົ່າກັບ 
16 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 921 Km ຫ   1.864 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າ

ກັບ 259.436.181,40 ໂດລາສະຫະລັດ. 
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3. ສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ໃນລະບົບຂອງ ຟຟລ ມີທັງໝົດ 15 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 718 Km ຫ   998 

cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງເທົົ່າກັບ 73.553.529,70 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສາຍສົົ່ງ 115 ກວ 

ທີື່ຕິດພັນກັບໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າສ້າງເອງ ລວມມີທັງໝົດ 30 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 

607,50 Km ຫ   861.50 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງເທົ ົ່າກັບ 80.985.000,00 ໂດລາ

ສະຫະລັດ. ລວມສາຍສົົ່ງ 115 ກວ ທີື່ນອນໃນແຜນທັງໝົດເທົົ່າກັບ 45 ໂຄງການ ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 
1.325,7 Km ຫ   1.860 cct-Km, ລວມມູນຄ່າເທົົ່າກັບ 154.538.529,70 ໂດລາສະຫະລັດ. 

4. ສາຍສົົ່ງ 22 ກວ ທີື່ຕິດພັນກັບແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍມີທັງໝົດ 05 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວເທົົ່າກັບ 

136 Km ຫ   136 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງເທົົ່າກັບ 4.168.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 
ລວມສາຍສົົ່ງ ແລະ ສາຍທີື່ຕິດພັນກັບການປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າຂອງລາວ ແລະ ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ໃນປີ 2020 

ຫາ 2030 ທັງໝົດ 73 ໂຄງການ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດເທົົ່າກັບ 3.339,70 Km ຫ   5.774,10 cct-Km, ຄາດ
ຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ 746.220.206,10 ໂດລາສະຫະລັດ. (ຫົວໜ່ວຍລາຄາຄິດໄລ່ຈາກລາຄາ
ກາງຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ສະບັບປີ 2017). 

ຕາຕະລາງ 5- 7: ສະຫ ຼູບການພັດທະນາກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ ໃນປີ 2021 ຫາ 2030 ຂອງ ຟຟລ 

ແຮງດນັ  
 ຈາໍນວນແລວສາຍ

ສົົ່ງ  

 ລວງຍາວ   ມນູຄາ່ໂຄງການ   
 

 (km)   cct-Km   Total Cost Million US$  
 

 

 500 kV  6 943 1.886 321.357.495  

 230 kV  11 742 1.484 198.636.181,40  

 115 kV  15 707,20 998,60 73.553.529,70  

 ລວມ  32 2.392,20 4.368,60 593.547.206,10  
 

ຕາຕະລາງ 5- 8: ສະຫ ຼູບການພັດທະນາກ ໍ່ສາຍສົົ່ງທີື່ຕິດພັນກັບແຫ ່ງຜະລິດ ໃນປີ 2021 ຫາ 2030 ຂອງ ຟຟລ 

  

ຈາໍນວນແລວ
ສາຍສົົ່ງ 

ລວງຍາວ (Length) ມນູຄາ່ໂຄງການ 
  

  
(km) cct-Km Total Cost US$ 

  

500 kV 1.00 14.00 28.00 6,720,000.00 

230 kV 5.00 190.00 380.00 60,800,000.00 

115 kV 31.00 733.50 1,132.50 106,755,000.00 
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22kV 7.00 167.00 167.00 5,088,000.00 

ລວມ 44.00 1,104.50 1,707.50 179,363,000.00 
 

ຕາຕະລາງ 5- 9: ສະຫ ຼູບການພັດທະນາກ ໍ່ສາຍສົົ່ງທັງໝົດໃນປີ 2021 ຫາ 2030  

  

ຈາໍນວນແລວ
ສາຍສົົ່ງ 

ລວງຍາວ 
ມນູຄາ່ໂຄງການ 

  Length 

  
(km) cct-Km Total Cost US$ 

  

500 kV 7.00 957.00 1,914.00 328,077,495.00 

230 kV 17.00 932.00 1,864.00 259,436,181.40 

115 kV 45.00 1,440.70 2,131.10 180,308,529.70 

22kV 7.00 167.00 167.00 5,088,000.00 

ລວມ 76.00 3,496.70 6,076.10 772,910,206.10 
 

 

2) ການພດັທະນາສະຖານໄີຟຟາ້ເພ ື່ອຮອງຮບັການໃຊພ້າຍໃນແຕປ່ ີ2021-2030 

 ສະຫ ຼຸບການພດັທະນາສະຖານໄີຟຟາ້ ປີ 2021-2025. 
ກ ລະນີສົມມຸດຖານຕາມກ ລະນີພ ັ້ນຖານຈະມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທັງໝົດຂອງປີ 2025 

ແມ່ນປະມານ 1.902 MW ແລະ ແຜນການຜະລິດໄຟຟ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນແມ່ນປະມານ 3.557 MW, ເຊິື່ງ
ສາມາດ ວິເຄາະຜົນການໄຫ ຂອງກໍາລັງໄຟຟ້າທີື່ເຂົັ້າຫາແຕ່ລະສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດກໍານົດແຜນກ ໍ່ສ້າງສະຖານີ
ໄຟຟ້າ ພາຍໃນປີ 2021 ຫາ 2025 ຈະມີ ສະຖານີໄຟຟ້າ 500/230/115 ກວ ຈໍານວນ 3 ແຫ່ງ ກໍາລັງສະຖານີ 

3.000 MVA, ສະຖານີໄຟຟ້າ 230/115/22 ກວ ຈໍານວນ 6 ແຫ່ງ ກໍາລັງສະຖານີ 1.300 MVA ແລະ ສະຖານີ

ໄຟຟ້າ 115/22 ກວ ຈໍານວນ 4 ແຫ່ງ ກໍາລັງສະຖານີ 160 MVA, ລວມສະຖານີທີື່ມີແຜນກ ໍ່ສ້າງຕິດຕັັ້ງໝ ໍ້ແປງ

ຕ ື່ມໃນປີ 2021-2025 ມີທັງໝົດ 14 ແຫ່ງ, ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງຂອງທັງໝົດເທົົ່າກັບ 4.460 MVA ລວມມູນຄ່າເທົົ່າ

ກັບ 227.290.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

 ສະຫ ຼຸບການພດັທະນາສະຖານໄີຟຟາ້ ປີ 2026-2030. 

ກ ລະນີສົມມຸດຖານຕາມກ ລະນີພ ັ້ນຖານຈະມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນທັງໝົດຂອງປີ 2030 
ແມ່ນປະມານ 2.541 MW ແລະ ແຜນການຜະລິດໄຟຟ້າຮັບໃຊ້ພາຍໃນແມ່ນປະມານ 4.799 MW, ເຊິື່ງສາມາດ 

ວິເຄາະຜົນການໄຫ ຂອງກໍາລັງໄຟຟ້າທີື່ເຂົັ້າຫາແຕ່ລະສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະ ສາມາດກໍານົດແຜນກ ໍ່ສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ ພາຍ
ໃນປີ 2026 ຫາ 2030 ຈະມີ ສະຖານີໄຟຟ້າ 500/230/115 ກວ ຈໍານວນ 1 ແຫ່ງ ກໍາລັງສະຖານີ 1.000 MVA, 
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ສະຖານີໄຟຟ້າ 230/115/22 ກວ ຈໍານວນ 2 ແຫ່ງ ກໍາລັງສະຖານີ 500 MVA ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ 115/22 ກວ 

ຈໍານວນ 7 ແຫ່ງ ກໍາລັງສະຖານີ  MVA, ລວມສະຖານີທີື່ມີແຜນກ ໍ່ສ້າງຕິດຕັັ້ງໝ ໍ້ແປງຕ ື່ມໃນປີ 2026-2030 ມີທັງ

ໝົດ 10 ແຫ່ງ, ກໍາລັງຕິດຕັ ັ້ງຂອງທັງໝົດເທົົ່າກັບ 1.970 MVA ລວມມູນຄ່າເທົ ົ່າກັບ 108.390.000 ໂດລາ

ສະຫະລັດ. 

 ສະຫ ຼຸບລວມການພດັທະນາສະຖານໄີຟຟາ້ ປີ 2021-2030. 

ຈໍານວນສະຖານີໄຟຟ້າທັງໜົດທີື່ນອນໃນແຜນຂະຫຍາຍ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ແມ່ນເປັນໜ້າທີື່ຂອງ ຟຟລ ທີື່ຈະ
ລົງທຶນຂະຫຍາຍສະຖານີໃຫ້ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກຜ່ານລະບົບຂອງ ຟຟລ ໃນປີ 
2021-2030 ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດລວມມີ: 

1. ສະຖານີ 500/230/115 ກວ ຈໍານວນ 4 ສະຖານີ, ຈໍານວນໝ ໍ້ແປງທັງໝົດມີ 4 ຊຼຸດ ກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງ

ໝົດເທົົ່າກັບ 4.000 MVA, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດເທົົ່າກັບ 101.220.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

2. ສະຖານີ 230/115/22 ກວ ຈໍານວນ 09 ສະຖານີ, ຈໍານວນໝ ໍ້ແປງທັງໝົດມີ 09 ຊຼຸດ ກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງ

ໝົດເທົົ່າກັບ 1.800 MVA, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດເທົົ່າກັບ 141.170.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

3. ສະຖານີ 115/22 ກວ ຈໍານວນ 17 ສະຖານີ, ຈໍານວນໝ ໍ້ແປງທັງໝົດມີ 11 ຊຼຸດ ກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ

ເທົົ່າກັບ 540 MVA, ລວມມູນຄ່າທັງໝົດເທົົ່າກັບ 85.610.000 ໂດລາສະຫະລັດ. 

ການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສະຖານີທັງໝົດໃນປີ 2021 ຫາ 2030 ລວມມີ 51 ສະຖານີ, ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງລວມ 

6.340 MVA,  ລວມມູນຄ່າກ ໍ່ສ້າງສະຖານທີັງໝົດເທົົ່າກັບ 335.680.000 ໂດລາສະຫະລັດ.  
 

3) ສະຫ ຼຸບຜນົການວເິຄາະລະບບົໄຟຟາ້ ແລະ ການພດັທະນາສາຍສົົ່ງອອກຕາ່ງປະເທດປີ 2021-2030. 

ກ ລະນີສົມມຸດຖານຕາມກ ລະນີພ ັ້ນຖານຈະມີຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າພາຍໃນສູງສຸດ (Peak) ຂອງປີ 

2030 ແມ່ນປະມານ 2.541 MW ແລະ ແຜນການສະໜອງໄຟຟ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ (Supply 

Plan for Domestic and Export) ທັງໝົດແມ່ນປະມານ 4.799 MW, ຖ້າໃນກ ລະນີ ສປ ຈີນ (EDLT) ຍັງ

ຄົງເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບສາຍສົົ່ງ 500 kV ຈາກລາວ ຫາ ລະບົບຂອງແຂວງຍຸນນານຢູ່ພາຍໃນປີ 2030 ຜົນການວິເຄາະການ

ໄຫ ຂອງກໍາລັງໄຟຟ້າທີື່ເກີນການຊົມໃຊ້ພາຍໃນ (Surplus) ຈະໄຫ  ຫາ ປະເທດໄກ້ຄຽງຄ ດັົ່ງສະຫ ຼູບໃນຕາຕະລາງລຸ່ມ
ນີັ້: 
ຕາຕະລາງ 5- 10: ການວິເຄາະແຜນການສົົ່ງໄຟຟ້າຈາກ ລາວ ຫາ ໄທ ໃນໄລຍະປີ 2026-2030 

ລ/ດ ຈາກ ຫາ 
ແຮງ
ດນັ 
kV 

ຂະໜ
າດສາຍ 

ວງົ
ຈອນ 

ຄວາມ
ຍາວ 
km 

ວງົ
ຈອນ 
cct-

Km 

ກາໍລງັໄຟຟາ້ຜາ່ນ 
(MW) 

Loadiing 

(%) 

1 ສະຖານີແກ່ນທ້າວ ສະຖານີທ່າລີ 115 1x240 ເພີື່ມ2 31 62 84 38 

2 ສະຖານີດົງໂພສີ ສະຖານີໜອງຄາຍ 115 1x240 3 11 33 80 20 
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3 ສະຖານີປາກຊັນ ສະຖານີບຶງການ 115 1x240 ເພີື່ມ2 12 24 239 64 

4 ສະຖານີທ່າແຂກ ສະຖານີນະຄອນພະນົມ 115 1x300 2 9 18 193 52 

5 ສະຖານີປາກບ ໍ່ ສະຖານີມຸກດາຫານ 115 1x240 2 14 28 37 16 

6 ສະຖານີບັງເຢາະ ສະຖານີເຂ ື່ອນສິລິນທອນ 115 2x300 2 54 108 146 23 

 ລວມ     55 110 779  
 

ໝາຍເຫດ: ການຈໍາລອງແມ່ນຕ ໍ່ສາຍສົົ່ງໂພນຕ້ອງ 3 ວົງຈອນເຂົັ້າສະຖານີດົງໂພສີ ແລະ ອອກສະຖານີໜອງຄາຍ 3 ວົງຈອນ ເພ ື່ອຫ ີກລ້ຽງໄຟ
ໄຫ ວົນເຂົັ້າມາລາວຄ ນ. ຈຸດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ສະຖານີປາກບ ໍ່-ສະຖານີມຸກດາຫານ ໃນໄລຍະປີ 2025 -2030 ສາມາດສົົ່ງອອກໄທໄດ້ 37 MW ໃນ

ຊ່ວງລະດູຝົນ ສາເຫດແມ່ນຈະມີໄຟຟ້າແສງຕາວັນ 100 MW ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 200 MW ຈາກໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນບົວລະພາ. 

ຕາຕະລາງ 5- 11: ການວິເຄາະແຜນການສົົ່ງໄຟຟ້າຈາກ ລາວ ຫາ ກໍາປູເຈຍ ໃນໄລຍະປີ 2026-2030   

ລ/ດ ຈາກ ຫາ 
ແຮງ
ດນັ 
kV 

ຂະໜາດ
ສາຍ 

ວງົ
ຈອນ 

ຄວາມ
ຍາວ 
km 

ວງົຈອນ 
cct-

Km 

ກາໍລງັໄຟຟາ້
ຜາ່ນ (MW) 

Loadiing 

(%) 

1 ສະຖານີບ້ານຫາດ ສະຖານີພະວິເຮຍ 115 1x240 2 36 72 113.00 46 

2 ສະຖານີບ້ານຫາດ ສະຖານີສະຕຸງແຕງ 500 4x500 2 80 160 IPP 1100  

 ລວມ     36 72 113.00  
 

ໝາຍເຫດ: ກ ລະນີຄວາມຕ້ອງການຂອງກໍາປູເຈຍສູງໃນປີ 2030 ເຊິື່ງ ຟຟລ ສາມາດສົົ່ງໄຟໄດ້ 113 MW ໂດຍຜ່ານສາຍສົົ່ງ 115 kV ແຕ່ 

ສະຖານີບ້ານຫາດ ຫາ ສະຖານີພະວິເຮຍ. ສ່ວນສາຍສົົ່ງ 500 kV ແຕ່ ສະຖານີບ້ານຫາດ ຫາ ສະຖານີສະຕຸງແຕງ 1.100 MW  ແມ່ນ ເປັນ

ຂອງ IPP ແລະ ຟຟລ ສົົ່ງອອກໂດຍກົງ ບ ໍ່ໄດ້ເຊ ື່ອມເຂົັ້າກັບລະບົບຮັບໃຊ້ພາຍໃນ. 

ຕາຕະລາງ 5- 12: ການວິເຄາະແຜນການສົົ່ງໄຟຟ້າຈາກ ລາວ ຫາ ສປ ຈີນ ໃນໄລຍະປີ 2026-2030   

ລ/ດ ຈາກ ຫາ 
ແຮງ
ດນັ 
kV 

ຂະໜາດ
ສາຍ 

ວງົ
ຈອນ 

ຄວາມ
ຍາວ km 

ວງົຈອນ 
cct-Km 

ກາໍລງັໄຟຟາ້
ຜາ່ນ (MW) 

Loadiing 

(%) 

1 ສະຖານີນາໜ ໍ້ ສະຖານີເມ ອງລາ 115 1x185 1 36 36 - 0 

2 ສະຖານີນາໜ ໍ້ ສະຖານີແຂວງຍຸນນານ 500 4x410 2 60 120 886 16 

 ລວມ     36 72 886  
 

ໝາຍເຫດ: ຖ້າຫາກວ່າ ສປ ຈີນ (EDLT) ຍັງຄົງເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບສາຍສົົ່ງ 500 kV ຈາກລາວ ຫາ ລະບົບຂອງແຂວງຍຸນນານພາຍໃນປີ 2030 

ໂດຍການຈໍາລອງວ່າມີສະຖານີ HVDC BtoB ຢູ່ສະຖານີນາໝ ໍ້ ຫ   ແຍກເຂ ື່ອນ ນໍໍ້າອູ 5,6,7 ແລະ ນໍໍ້າທາ1 ອອກຈາກລະບົບຂອງ ຟຟລ ເຊິື່ງ

ຜົນການວິເຄາະການໄຫ ຂອງກໍາລັງໄຟຟ້າແມ່ນປະມານ 886 MW ໄຫ ເຂົັ້າລະບົບຂອງຈີນ. ສ່ວນສາຍສົົ່ງ 115 kV ແຕ່ ສະຖານີນາໜ ໍ້ ຫາ 
ສະຖານີເມ ອງລາ ແມ່ນປິດໄວ້ ເນ ື່ອງຈາກຈະມີໄຟຈາກຈີນໄຫ ວົນເຂົັ້າມາລະບົບຂອງລາວ. 
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ຕາຕະລາງ 5- 13: ການວິເຄາະແຜນການສົົ່ງໄຟຟ້າຈາກ ລາວ ຫາ ມຽນມາ ໃນໄລຍະປີ 2026-2030   

ລ/ດ ຈາກ ຫາ 
ແຮງ
ດນັ 
kV 

ຂະໜາດ
ສາຍ 

ວງົ
ຈອນ 

ຄວາມ
ຍາວ km 

ວງົຈອນ 
cct-Km 

ກາໍລງັໄຟຟາ້
ຜາ່ນ (MW) 

Loadiing 

(%) 

1 ສະຖານີຕົັ້ນເຜິັ້ງ ສະຖານີທ່າຂີັ້ເຫ ັກ    30 60 30 26 

2 ສະຖານີເມ ອງລອງ ສະຖານີທ່າຂີັ້ເຫ ັກ 230 2x410 2 120 240 - 0 

 ລວມ     30 60 30  
 

ໝາຍເຫດ: ກ ລະນີສາຍສົົ່ງ 230 kV ແຕ່ ສະຖານີເມ ອງລອງ-ຊຽງລາບ-ທ່າຂີັ້ເຫ ັກ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເນ ື່ອງຈາກມີຫ າຍບັນຫາເຊັົ່ນດ້ານ

ລາຄາໄຟ, ເຕັກນິກ, ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ ອ ື່ນໆ. ດັົ່ງນັັ້ນ ແຜນການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ 300 MW ໃນປີ 2030 ຈຶື່ງບ ໍ່ໄດ້ນໍາເຂົັ້າມາຈໍາ

ລອງວິເຄາະລະບົບ ເຊິື່ງພິຈາລະນາພຽງແຕ່ 30 MW ຈຸດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ແຕ່ ສະຖານຕີົັ້ນເຜິັ້ງ-ສະຖານີທ່າຂີັ້ເຫ ັກ ທີື່ມີສັນຍາຊ ັ້ຂາຍໄຟຮ່ວມກັນແລ້ວ. 

ຕາຕະລາງ 5- 14: ການສົົ່ງໄຟຟ້າຈາກລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ-ສິງກະໂປ ໃນໄລຍະປີ 2026-2030   

ລ/ດ ຈາກ ຫາ 
ແຮງດນັ 

kV 
ຂະໜາດ
ສາຍ 

ວງົ
ຈອນ 

ຄວາມ
ຍາວ 
km 

ວງົ
ຈອນ 
cct-

Km 

ກາໍລງັໄຟຟາ້ຜາ່ນ 
(MW) 

Loadiing 

(%) 

1 ສະຖານີບັງເຢາະ 
ສະຖານີເຂ ື່ອນ
ສິລິນທອນ 

115 2x300 2 54 108 143 21 

 ລວມ       143  
 

ໝາຍເຫດ: ການພິຈາລະນາສົົ່ງໄຟຟ້າຈາກລາວ-ໄທ-ມາເລເຊຍ-ສິງກະໂປ ຈໍານວນ 100 MW ແມ່ນສາມາດກໍານົດຈາກຈຸດສະຖານີບັງເຢາະ 

ຫາ ສະຖານີເຂ ື່ອນສິລິນທອນ ໄດ້ ເຊິື່ງໄລຍະດັງກ່າວຄາດວ່າຈະມີກໍາລັງໄຟຟ້າໄຫ ຜ່ານປະມານ 146 MW. 

 ການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບລະຫວ່າງລາວ ກັບ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະ 2026-2030 ຄາດວ່າບ ໍ່ມີຄວາມຄ ບໜ້າ ເນ ື່ອງ
ຈາກມີບັນຫາທາງດ້ານເຕັກນິກການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ທີື່ຕ້ອງລົງທຶນສູງ ແລະ ໄຟຟ້າຫວຽດນາມປະສົງແຕ່ໂຄງການຂອງ 
IPP ທີື່ແຍກເປັນແຕ່ລະໜ່ວຍຈັກໄວ້ ເພ ື່ອສະດວກໃນການເອີັ້ນສັົ່ງເອົາພະລັງງານ. ດັັ້ງນັັ້ນໃນການວິເຄາະ
ລະບົບຮັບໃຊ້ພາຍໃນຈຶື່ງບ ໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາຈາກລະບົບສູ່ລະບົບກັບຫວຽດນາມ.  

ຕາຕະລາງ 5- 15: ຕາຕະລາງສະຫ ຼູບການດຸ່ນດ່ຽງທັງໝົດລະບົບຮັບໃຊ້ພາຍໃນປີ 2030 

ລາຍການ (MW) ສດັສວ່ນ % 

ແຜນຜະລິດຮັບໃຊ້ພາຍໃນທັງໝົດ 4.799 100 

ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທັງໝົດ 2.541 53 

ທີື່ເຫ  ອສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 2.258 47 

ກໍາລັງໄຟຟ້າຕົກເຮ່ຍທັງໝົດ 213 4  
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4) ສະຫ ຼູບສາຍສົົ່ງລະຫວາ່ງລາວ ກບັ ຕາ່ງປະເທດ ທີື່ສົົ່ງອອກໂດຍກງົ ລະຫວາ່ງປ ີ2021-2030 

ສາຍສົົ່ງໂຄງການທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ສົົ່ງໄຟອອກຫວຽດນາມຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 ລວມທັງ

ໝົດມີ 92 ໂຄງການ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 9.537 MW.  ປະເມີນສາຍສົົ່ງຍາວ 2.872 Km ຫ    4.571 cct-Km, 

ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ  581.300.000,00 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິື່ງເປັນໜ້າທີື່ຂອງນັກລົງທຶນ
ກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງເອງ. ສະແດງໃນ ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມ: 
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ຕາຕະລາງ 5- 16: ແຜນສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວ ອອກ ຫວຽດນາມໂດຍກົງ ຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-

2030 

 
 

ລ /ດ ຊ ື່ ໂຄງການ ທ ື່ຕ ັ້ ງໂຄງການ
ກໍາລ ງຕິດ
ຕ ັ້ ງ (MW)

ຈຸດເຊ ື່ ອມຕ ໍ່ສະ ຖ ານ 
ແຮງດ ນ 

(kV)
ຈໍານວນ
ວົ ງຈອນ

ຄວາມຍາວ
 (km)

ຄວາມຍາວ
 (cc t -km)

ມູນຄ່ າການກ ໍ່ສ້ າງ(USD)
COD, ປີສົົ່ ງ

ອອກ

1 ນໍໍ້າກງົ 2 (Nam kong 2) ອ ດຕະ ປື 66 ນໍໍ້າກງົ 2-ນໍໍ້າກງົ 3 220 1 14 14 1,260,000 2021

2 ນໍໍ້າກງົ 3 (Nam kong 3) ອ ດຕະ ປື 54 ນໍໍ້າກງົ 3- ບ ອ  Bo Ei 220 2 84 168 22,680,000 2021

3 ນໍໍ້າໂມ້ 2A ຊຽງຂວາງ 15 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022

4 ນໍໍ້າຊາວ 4 ຊຽງຂວາງ 9 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022

5 ນໍໍ້າຈາວ 2 ຊຽງຂວາງ 6 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022

6 ນໍໍ້າປຸຸ່ງ ຊຽງຂວາງ 9 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022
7 ນໍໍ້າກຽວ ຊຽງຂວາງ 10 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022
8 ນໍໍ້າໃສ ຊຽງຂວາງ 10 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022
9 ນໍໍ້າປວກ ຊຽງຂວາງ 6 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022
10 ນໍໍ້າຢຽມ ຊຽງຂວາງ 10 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022
11 ນໍໍ້າຈຽດ ຊຽງຂວາງ 3 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2022
12 ນໍໍ້າລຽງ ຊຽງຂວາງ 4 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 33 33 2,970,000 2022
13 ນໍໍ້າອ ື່ມູນ (Nam E moon) ເຊກອງ 129 ນໍໍ້າອ ມູນ-Thanh My SS 220 2 76 152 20,520,000 2022
14 ນໍໍ້າຊ ນ 3A (Nam San 3A) ຊຽງຂວາງ 69 ນໍໍ້າຊ ນ 3A - ນໍໍ້າຊ ນ 3B 220 1 10 10 2,200,000 2022
15 ນໍໍ້າຊ ນ 3B (Nam san 3B) ໄຊສົມບູນ 45 ນໍໍ້າຊ ນ 3B-ນໍໍ້າໂມ2 220 1 28 28 2,520,000 2022
16 ນໍໍ້າໂມ້ 1 (Nam Mo 1) ຊຽງຂວາງ 60 ນໍໍ້າໂມ້ 1-ນໍໍ້າໂມ້2 220 1 12 12 1,080,000 2022
17 ນໍໍ້າໂມ້ 2 (Nam Mo 2) ຊຽງຂວາງ 120 ນໍໍ້າໂມ້2 SS-Ban -Ve SS 220 2 72 144 10,080,000 2022
18 ນໍໍ້າຊ ນນ້ອຍ-ນໍໍ້າຊາວ (Nam Sannoi - Nam Xao 1)ຊຽງຂວາງ 45 ນໍໍ້າໂມ້2 SS - Ban Ve SS 220 1 18 18 1,620,000 2022
19 ນໍໍ້າຊໍາ 1A (Nam Xam 1A) ຫົວພ ນ 50 ນໍໍ້າຊໍາ1A-ສຖນ ຊໍາໃຕ້ 115 1 20 20 1,800,000 2023
20 ນໍໍ້າໂມ້ 1A ຊຽງຂວາງ 30 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2023

21 ນໍໍ້າໂມ້ 1B ຊຽງຂວາງ 30 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 13 13 1,170,000 2023
22 ນໍໍ້າເຜ ອກ 1 ໄຊສົມບູນ 22 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 15 15 1,350,000 2023
23 ນໍໍ້າເຜ ອກ 2 ໄຊສົມບູນ 14 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 15 15 1,350,000 2023
24 ນໍໍ້າເຜ ອກ 3 ໄຊສົມບູນ 8 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 15 15 1,350,000 2023
25 ນໍໍ້າເຜ ອກ 4 ໄຊສົມບູນ 16 ນໍໍ້າໂມ້2 - ບ້ານແວ້ ຫວຽດນາມ 115 1 15 15 1,350,000 2023
26 ນໍໍ້າຊໍາ 3 (Nam Xam 3) ຫົວພ ນ 156 ສຖນ ຊໍາໃຕ້- ຫົວນາ Hoa Na 220 2 99 198 26,730,000 2023

27 ໄຟຟ້າພະລ ງງານລົມ ເຊກອງ 600
Monsoon wind ss - Thanh 

My SS
500 2 70 140 33,600,000 2023

28 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫ ນນໍໍ້າພານ ຊຽງຂວາງ 300 Nam Mo2 SS 220 2 60 120 8,400,000 2024

29 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຫົວເມ ອງ ຫົວພ ນ 350
ຫົວເມ ອງ 500kV SS-Nho 

Quan
500 2 194 388 93,120,000

2024
30 ນໍໍ້າຕ່າຍ (Nam Tai) ໄຊສົມບູນ 21 ນໍໍ້າຕາຍ-Nam San 3A 115 1 20 20 1,800,000 2025
31 ນໍໍ້າຈາວ (Nam Chao) ຊຽງຂວາງ 10 ຫາ ນໍໍ້າໂມ2 115 1 20 20 1,800,000 2025
32 ນໍໍ້າສ ກ (Nam Sak) ຊຽງຂວາງ 18 Nam Sak-Nam Chao 115 1 18 18 1,620,000 2025
33 ນໍໍ້າຊາວ 2 (Nam Chao2) ຊຽງຂວາງ 5 Nam Chao2-Nam Mo2 SS 115 1 13 13 1,170,000 2025
34 ນໍໍ້າຊາວ 3 (Nam Xao 3) ຊຽງຂວາງ 12 Nam Xao 3-Nam Chao2 115 1 8 8 720,000 2025

35 ນໍໍ້າເຍ ອງ 1A (Nam Yeurng 1A) ຫົວພ ນ 10
Nam Yeurng 1A- Nam 

Yeurng 2A
115 1 4 4 360,000

2025

36 ນໍໍ້າເຍ ອງ 1B (Nam Yeurng 1B) ຫົວພ ນ 15
Nam Yeurng 2A - Hoa Na 

SS
115 1 4 4 360,000

2025

37 ນໍໍ້າເຍ ອງ 2A (Nam Yeurng 2A) ຫົວພ ນ 15
Nam Yeurng 2A - Nam 

Yeurng 2B
115 1 5 5 450,000

2025

38 ນໍໍ້າເຍ ອງ 2B (Nam Yeurng 2B) ຫົວພ ນ 15
Nam Yeurng 2B - Nam 

Yeurng 3A
115 1 6 6 540,000

2025

39 ນໍໍ້າເຍ ອງ 3A (Nam Yeurng 3A) ຫົວພ ນ 15
 Nam Yeurng 3A - Hoa Na 

SS
115 1 5 5 450,000

2025
40 ນໍໍ້າເຍ ອງ 3B (Nam Yeurng 3B) ຫົວພ ນ 14 Nam Yeurng 3B-Samtai SS 115 2 36 72 5,040,000 2025
41 ເຊລະນອງ 1 ສະຫ ວນນະ ເຂດ 70 ເຊລະນອງ 1-ເຊບ ງຫຽງ 2 115 1 26 26 2,340,000 2025
42 ເຊບ ງຫຽງ 2 ສະຫ ວນນະ ເຂດ 40 ເຊບ ງຫຽງ 2-ແກງ້ລາແທ້ງ 115 2 38 76 5,320,000 2025
43 ແກງ້ລາແທ ງ ສະຫ ວນນະ ເຂດ 25 ແກງ້ລາແທ້ງ-ແກງ້ໄຄ້ 115 2 16 32 2,240,000 2025
44 ເຊໂປນແກງ້ໄຄ້ ສາລະວ ນ 40 ແກງ້ໄຄ້-Solar Sepone 2 115 2 24 48 2,160,000 2025
45 ເຊລະນອງ ຕ ງເອ ນ ສະຫ ວນນະ ເຂດ 60 ເຊລະນອງຕ ງເອ ນ-ເຊລະນອງອາຊິງ 115 1 17 17 1,530,000 2025

46 ເຊລະນອງອາຊິງ ສະຫ ວນນະ ເຂດ 60 ເຊລະນອງອາຊິງ-Solar Sepone 2 115 2 45 90 4,050,000
2025

47 ຕາດສະ ໂຄ່ຍ ສະຫ ວນນະ ເຂດ 32 ຕາດສະ ໂຄ່ຍ-ແກງ້ລາແທ້ງ 115 2 31 62 2,790,000 2025

48 ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນເຊໂປນ ສະຫ ວນນະ ເຂດ 75 ຫາ ຕາດສະ ໂຄ່ຍSolar-Sepone 2 115 2 32 64 2,880,000
2025

49 ເຊໂປນ 3 ສະຫວ ນນະ ເຂດ 48
Solar Sepone 2-Huong Hoa 

SS
115 1 58 58 5,220,000

2025
50 ເຊຂະໝານ 2A (Xekaman 2A) ເຊກອງ 30 ຫາ ເຊຂະໝານ 2B 115 1 10 10 900,000 2025
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51 ຫ້ວຍຈະຣົກ 2 ເຊກອງ 10
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

52 ນໍໍ້າງອນ1 (Nam Ngon1) ເຊກອງ 40
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

53 ນໍໍ້າງອນ2 (Nam Ngon2) ເຊກອງ 30
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

54 ນໍໍ້າເຢືອງ 2A ເຊກອງ 9
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

55 ນໍໍ້າເຢືອງ 2B ເຊກອງ 10
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

56 ນໍໍ້າເຢືອງ 3 ເຊກອງ 9
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

57 ນໍໍ້າເຢືອງ 4 ເຊກອງ 11
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

58 ນໍໍ້າເຢືອງ 5 ເຊກອງ 11
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

59 ນໍໍ້າເຢືອງ 7 ເຊກອງ 4
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

60 ນໍໍ້າເຢືອງ 8 ເຊກອງ 15
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

61 ນໍໍ້າເຢືອງ 8A ເຊກອງ 6
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

62 ນໍໍ້າກຣາບາຍ 1 ເຊກອງ 70
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

63 ນໍໍ້າກຣາບາຍ 2 ເຊກອງ 16
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

64 ນໍໍ້າກຣາບາຍ 3 ເຊກອງ 8
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025

65 ນໍໍ້າຈາງ ເຊກອງ 10
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
115 1 25 25 2,250,000

2025
66 ນໍໍ້າເນ ນ 1 (Nam Neun 1) ຊຽງຂວາງ 124 Nam Neun 1-Nam Mo2 SS 220 2 56 112 15,120,000 2025

67 ຫ້ວຍລະແງ (Houay La Nge) ເຊກອງ 60 Houay La Nge - Nam Emuen 220 1 31 31 2,790,000
2025

68 ແສງຕາເວ ນອ່າງນໍໍ້າກງົ 2 ແລະ  3 ອ ດຕະ ປື 220 Nam Kong 3 SS 220 2 10 20 1,400,000 2025
69 ນໍໍ້າບ  1,2,3 (Nam Bi1,2,3) ເຊກອງ 135 ພະລ ງງານລົມເຊກອງ 220 1 56 56 5,040,000 2025
70 ນໍໍ້າບາກ 2 (Nam Bak 2) ໄຊສົມບູນ 120 Nam Bak 2-Nam San3A 220 1 68 68 6,120,000 2025
71 ໄຟຟ້າພະລ ງງານລົມ ມ ໄຊຈໍາພອນ ບ ລິຄໍາໄຊ 100 ຫາ ສະຖານ 500kV Nghe An 220 2 79 158 11,060,000 2025
72 ໄຟຟ້າພະລ ງງານລົມໜອງຫຍ້າມ້າ ຄໍາມ່ວນ 200 ຫາ ພະລ ງງານລົມບົວລະພາບ 220 2 30 60 4,200,000 2025

73 ເຊກອງ 5 ເຊກອງ 330
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
220 2 77 154 10,780,000

2025

74 ເຊຂະໝານ 2B (Xekaman 2B) ເຊກອງ 185
ຫາ ພະລ ງງານລົມ Monsoos 

600MW
220 2 30 60 4,200,000

2025
75 ຫ້ວຍກວນ ອ ດຕະ ປື 23 ຫາສາຍສົົ່ງນໍໍ້າກງົ2,3 220 1 1 1 90,000 2025
76 ໄຟຟ້າພະລ ງງານລົມ ມ ຄໍາເກ ດ ບ ລິຄໍາໄຊ 700 To 500kV Ha Tinh SS 500 2 83 166 39,840,000 2025
77 ໄຟຟ້າພະລ ງງານລົມບົວລະພາ ຄໍາມ່ວນ 600 ຫາ 500kV Quang Binh SS 500 2 73 146 35,040,000 2025
78 ພະລ ງງານລົມເຊກອງ 2 ເຊກອງ 600 ຫາ Monsoos Wind 600MW 500 2 50 100 24,000,000 2025
79 ພະລ ງງານລົມອ ດຕະ ປື ອ ດຕະ ປື 500 ຫາ ບ ອ  Bor Ei ຫວຽດນາມ 500 2 60 120 28,800,000 2025
80 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫ ນບົວລະພາ (Thermal Bualapha Power)ຄໍາມ່ວນ 2,000 Quang Trach SS 500 2 78 156 37,440,000 2027
81 ນໍໍ້າແອດ 1 ຫົວພ ນ 20 ນໍໍ້າແອດ1-ນໍໍ້າແອດ2 115 1 32 32 2,880,000 2028
82 ນໍໍ້າແອດ 3 ຫົວພ ນ 30 ນໍໍ້າແອດ3-ນໍໍ້າແອດ2 115 2 22 44 1,980,000 2028
83 ນໍໍ້າແອດ 4 ຫົວພ ນ 36 ນໍໍ້າແອດ4-ນໍໍ້າແອດ3 115 2 10 20 900,000 2028
84 ນໍໍ້າແອດ 5 ຫົວພ ນ 66 ນໍໍ້າແອດ5-ນໍໍ້າແອດ4 115 2 16 32 1,440,000 2028
85 ນໍໍ້າແອດ 6 ຫົວພ ນ 40 ນໍໍ້າແອດ6-ນໍໍ້າແອດ5 115 1 10 10 900,000 2028
86 ນໍໍ້າມ້າ 1 A (Nam Ma 1A) ຫົວພ ນ 32 ນໍໍ້າມາ11-ນໍໍ້າມາ1 1A 115 2 8 16 720,000 2028
87 ນໍໍ້າມ້າ 2 (Nam Ma 2) ຫົວພ ນ 48 ນໍໍ້າມາ1 1A -ນໍໍ້າມາ1 2 115 2 22 44 1,980,000 2028
88 ນໍໍ້າມ້າ 2A (Nam Ma 2A) ຫົວພ ນ 20 ນໍໍ້າມາ1 2-ນໍໍ້າມາ1 2A 115 2 12 24 1,080,000 2028
89 ນໍໍ້າມ້າ 3 (Nam Ma 3) ຫົວພ ນ 25 ນໍໍ້າມາ12A-ນໍໍ້າມາ1 3 115 1 13 13 1,170,000 2028
90 ນໍໍ້າແອດ 2 ຫົວພ ນ 30 ນໍໍ້າແອດ2-ຫົວເມ ອງ 220 2 40 80 5,600,000 2028
91 ນໍໍ້າມ້າ 1 (Nam Ma 1) ຫົວພ ນ 54 ນໍໍ້າມາ1-ຫົວເມ ອງ 220 2 66 132 9,240,000 2028
92 ນໍໍ້າຈຽນ (Nam Chaine) ໄຊສົມບູນ 104 ສະຖານ ນໍໍ້າໂມ້2 220 1 35 35 3,150,000

ລວມທ ງໝົດ 9,537 2,872 4,571 581,300,000
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ສາຍສົົ່ງໂຄງການທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ສົົ່ງໄຟອອກປະເທດໄທຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 ລວມທັງ  

ໝົດມີ 07 ໂຄງການ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 5.427 MW ປະເມີນຄວາມຍາວຂອງສາຍສົົ່ງແມ່ນ 670  Km ຫ    1.340 

cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ 321.600.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິື່ງເປັນໜ້າທີື່ຂອງນັກ
ລົງທຶນກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງເອງ. ສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້  

ຕາຕະລາງ 5- 17: ແຜນສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວ ອອກ ໄທ ໂດຍກົງ ຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 

 

ສາຍສົົ່ງໂຄງການທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ສົົ່ງໄຟອອກປະເທດກໍາປູເຈຍຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 ລວມ

ທັງໝົດມີ 03 ໂຄງການ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 2.900 MW ປະເມີນສາຍສົົ່ງຍາວ 554  Km ຫ   1.108 cct-Km, 

ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ  238.080.000,00 ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິື່ງເປັນໜ້າທີື່ຂອງນັກລົງທຶນ
ກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງເອງ. 

ຕາຕະລາງ 5- 18: ແຜນສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວອອກກໍາປູເຈຍໂດຍກົງຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 

 
 

ສາຍສົົ່ງໂຄງການທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ສົົ່ງໄຟອອກປະເທດ ສປ ຈີນ  ເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງ EDLT ໃນລະຫວ່າງ

ປີ 2021-2030 ລວມທັງໝົດມີ 01 ໂຄງການ ເພ ື່ອແລກປ່ຽນພະລັງງານໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ຝົນ ໂດຍປະເມີນສາຍສົົ່ງ

ຍາວ 60 Km ຫ   120cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ  28.800.000,00 ໂດລາສະຫະລັດ.  

 

 

 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ
ກາໍລ ງຕິດ
ຕ ັ້ງ(MW)

ຈຸດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ສະຖານ ຄວາມຍາວ km
ວົງຈອນ 
cct-Km

ແຮງດ ນ 
kV

 ມູນຄ່າ USD ປີສົົ່ງອອກ

1 ຖ່ານຫ ນກະລ ມ 1,800 ສະຖານ ບ້ານຫາດ-ຊາຍແດນ 280 560 500 134,400,000.00    2026
2 ຖ່ານຫ ນກະລະມາມ 600 ສະຖານ ວ ງຊ້າງ-ສະຖານ ພູວົງ 100 200 500 48,000,000.00     2024
3 ໂຄງການ EDLT 500 ສະຖານ ພູວົງ-ສະຖານ ບ້ານຫາດ 174 348 230 55,680,000.00     2022

ລວມ 2,900 554 1108 238,080,000.00   
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ຕາຕະລາງ 5- 19: ແຜນສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວ ອອກ ຈີນ ຂອງ EDLT ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 

 
 

ສາຍສົົ່ງໂຄງການທີື່ຄາດວ່າຈະໄດ້ສົົ່ງໄຟອອກປະເທດມຽນມາ ຈະເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງ EDLT ໃນ

ລະຫວ່າງປີ 2021-2030 ລວມທັງໝົດມີ 01 ໂຄງການ ເພ ື່ອຂາຍໄຟໃຫ້ມຽນມາ 300 MW, ໂດຍປະເມີນສາຍສົົ່ງ

ຍາວ 219 Km ຫ    436 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ 70.080.000,00 ໂດລາ

ສະຫະລັດ.  

ຕາຕະລາງ 5- 20: ແຜນສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວ ອອກ ມຽນມາ ຂອງ EDLT ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 

 
ສະຫ ຼູບສາຍສົົ່ງທີື່ຄາດວ່າຈະເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບຕ່າງປະເທດຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-2030 ລວມມີທັງໝົດ

ມີ 104 ໂຄງການ, ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 19,050 MW ປະເມີນສາຍສົົ່ງຍາວທັງໝົດ 3.821 Km ຫ    6.469 cct-

Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ 1.001.780.000 ໂດລາສະຫະລັດ. ດັົ່ງສະແດງໃນຕາຕະລາງລຸ່ມນີັ້: 

ຕາຕະລາງ 5- 21: ແຜນສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າລະຫວ່າງລາວ ອອກ ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ຂອງ IPP ໃນລະຫວ່າງປີ 2021-

2030 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ 
ກໍາລັງຕິດ
ຕັັ້ງ(MW) 

ຄວາມ
ຍາວ km 

ວົງຈອນ 
cct-Km 

ແຮງດັນ kV ມູນຄ່າ USD ປີສົົ່ງອອກ 

 ລວມທງັໝດົ 104 ໂຄງການ 19,050 3,821 6,469 500,230,115 1,001,780,000 2021-2030 
 

5) ສະຫ ຼຸບການພດັທະນາຕາຂາ່ຍ 22 ກວ, 0.4 ກວ ແລະ ໝ ໍ້ແປງໄຟຟາ້ 2021-2030. 
ສະຫ ຼຸບການພັດທະນາຕາຂ່າຍໄຟຟ້າໃນໄລຍະ 2021-2030 ຂອງທົົ່ວປະເທດ ອີງຕາມການວິເຄາະແຜນ

ພັດທະນາຂອງແຂວງເຊິື່ງສາມາດສັງລວມແຜນຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍ 22 ກວ, 0.4 ກວ ແລະ ໝ ໍ້ແປງໄຟຟ້າ ໄດ້ທັງໝົດ 

562 ບ້ານ ລວມມີ 308.993 ຄອບຄົວ, ລວມຕາຂ່າຍ 22ກວ ຍາວ 3.341 ກມ, ຕາຂ່າຍ 0,4ກວ ຍາວ 848,9 
ກມ ແລະ ໝ ໍ້ແປງໄຟຟ້າ 562 ຊຼຸດ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 666.152.949.652 ກີບ. ຖ້າແຜນດັ ົ່ງກ່າວໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດສໍາເລັດ 100 % ຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາຄອບຄົວມີໄຟຟ້າໃຊ້ເພີື່ມຂ ັ້ນເຖິງ 2,26 % ທຽບຈາກສັດສ່ວນ
ຄອບຄົວທີື່ຍັງບ ໍ່ມີໄຟຟ້າໃນປະຈຸບັນ ເທົົ່າກັບ 75.603 ຄອບຄົວ ກວມເອົາ 6.07%. ຂ ໍ້ມູນດັົ່ງກາວແມ່ນວິເຄາະຕາມ
ແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າຂອງແຂວງ ຂ ໍ້ມູນຈາກ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ແຂວງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ.  ຂ ໍ້

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ
ກາໍລ ງຜ່ານ
ສາຍ(MW)

ຈຸດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ສະຖານ ຄວາມຍາວ km
ວົງຈອນ 
cct-Km

ແຮງດ ນ 
kV

ມູນຄ່າ USD ປີສົົ່ງອອກ

1 ໂຄງການ EDLT 886 ນາໝໍໍ້າ-ຢຸນນານ ສປ ຈ ນ 60 120 500 28,800,000.00     2023
ລວມ 60 120 28,800,000.00     

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ
ກາໍລ ງຕິດ
ຕ ັ້ງ(MW)

ຈຸດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ ສະຖານ ຄວາມຍາວ km
ວົງຈອນ 
cct-Km

ແຮງດ ນ 
kV

ມູນຄ່າ USD ປີສົົ່ງອອກ

1 ສະຖານ ຕົັ້ນເຜິັ້ງ 300 ເມ ອງລອງ-ທ່າຂ ັ້ເຫ  ກ-ຊຽງຮຸງ 219 438 230 70,080,000.00           2030
ລວມ 219 438 70,080,000.00           
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ມູນດັົ່ງກາວແມ່ນວິເຄາະຕາມແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າຂອງແຂວງ ຂ ໍ້ມູນຈາກ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ແຂວງ ແລະ 
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ເຊິື່ງສະຫ ຼຸບຕາມຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີັ້: 

ຕາຕະລາງ 5- 22: ການພັດທະນາຕາຂ່າຍ 22 ກວ, 0.4ກວ ແລະ ໝ ໍ້ແປງໄຟຟ້າ (2021-2030). 

 
 

VI. ການຄາດຄະເນມນູຄ່າການລງົທ ນ   
1) ພາກແຫ ງ່ຜະລດິພະລງັງານໄຟຟາ້ 

 ແຫ ງ່ຜະລດິໄຟຟາ້ຮບັໃຊພ້າຍໃນປະເທດ 

ໂຄງການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າຕາມກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU) ໃນປີ (2021-2025) ລວມມີກໍາລັງຕິດ

ຕັັ້ງທັງໝົດ 1.807 MW. ໃນນັັ້ນ, ປະກອບມີໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ 1.032 MW ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ເທົົ່າກັບ

ປະມານ 2.642 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 345 MW ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ເທົົ່າກັບ

ປະມານ 655 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 430 MW ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທຶນ ເທົົ່າກັບປະມານ 

430 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

ໂຄງການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໃນປີ (2026-2030) ລວມມີ 629 MW, ໃນນັັ້ນ ມີ 1 ໂຄງການ 150 

MW ຈະມີການມອບໂອນຄ ນໃຫ້ລັດຖະບານ ໂຄງການທີື່ຈະກ ໍ່ສ້າງໃໝ່ປະກອບມີເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຕົກ 211 MW ມູນ

ຄ່າການລົງທຶນ ປະມານ 412 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 200 MW ມູນຄ່າການລົງທຶນ 

ປະມານ 329 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 68 MW ມູນຄ່າການລົງທຶນ ປະມານ 68 ລ້ານໂດລາ

ສະຫະລັດ. 

ຈໍານວນ ບ ລິມາດ ບ ລິມາດ ຈໍານວນ
ຄົວເຮ ອນ 22 ກວ (ກມ)0.4 ກວ (ກມ)ໝ ໍ້ແປງ(ຊຸດ) 22 ກວ (ກ ບ) 0.4 ກວ(ກ ບ) ໝ ໍ້ແປງ(ກ ບ) ລາຄາລວມ (ກ ບ)

1 ແຂວງ ຜົງສາລ 6,073       766        89          116       121,598,974,095  10,073,621,458    8,120,000,000    139,792,595,552  
2 ແຂວງ ຫວົພ ນ 137              46             5                5             7,255,043,496          556,741,994             350,000,000           8,161,785,489            
3 ແຂວງອຸດົມໄຊ 3,954          314            147             66           49,816,906,981         16,702,259,805        4,620,000,000        71,139,166,786           
4 ແຂວງຫ ວງນໍໍ້າທາ 3,091           658           48              78           104,412,299,940       5,483,340,532         5,460,000,000        115,355,640,472        
5 ແຂວງບ ໍ່ແກວ້ 593             69             44              8             10,938,129,034         5,010,677,942          560,000,000           16,508,806,976         
6 ແຂວງຫ ວງພະບາງ 6,736          794           210             102          125,986,926,003      23,837,646,987       7,140,000,000         156,964,572,990       
7 ແຂວງຊຽງຂວາງ 1,035           214            90              32           34,020,915,124         10,214,511,269          2,240,000,000        46,475,426,393        
8 ແຂວງວຽງຈ ນ 419              32             9                7             5,111,868,721             1,056,673,580          490,000,000           6,658,542,301           
9 ແຂວງໄຊສົມບູນ -              -            -             -          -                           -                           -                          -                            

10 ແຂວງໄຊຍະບູລ 187              20             10               3             3,222,699,846          1,147,570,232           210,000,000            4,580,270,078          
11 ແຂວງບ ລິຄໍາໄຊ -              -            -             -          -                           -                           -                          -                            
12 ແຂວງຄໍາມວນ 205             25             10               5             3,889,465,332          1,136,208,150            350,000,000           5,375,673,482          
13ແຂວງສະຫວ ນນະ ເຂດ 3,536          144            64              68           22,844,655,559        7,214,921,753           4,760,000,000        34,819,577,312          
14 ແຂວງຈໍາປາສ ກ 977             36             15               5             5,762,758,838          1,658,863,899          350,000,000           7,771,622,737           
15 ແຂວງສາລະວ ນ 542             30             14               10            4,730,859,873          1,545,243,084          700,000,000           6,976,102,957           
16 ແຂວງເຊກອງ 3,078          159            80              53           25,241,836,233        9,032,854,793         3,710,000,000         37,984,691,026         
17 ແຂວງອ ດຕະ ປື 430             35             16               4             5,524,628,308          1,783,846,796          280,000,000           7,588,475,103           
18 ນະຄອນຫ ວງ -              -            -             -          -                           -                           -                          -                            

30,993     3,341      848.9      562      530,357,967,382 96,454,982,270  39,340,000,000 666,152,949,652  
78,370,935.3       1USD/8500

ລ/ດ ຊ ື່ບ້ານ
ການປະ ເມ ນລາຄາຕາມລາຄາກາງຂອງກະ ຊວງ ພບ

ລວມ
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 ແຫ ງ່ຜະລດິໄຟຟາ້ເພ ື່ອການສົົ່ງອອກ 

- ປະເທດໄທ: ຄາດຄະເນໃນການລົງທຶນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ສົກປີ 2021-2025 ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດ
ບ ໍ່ຫ ຼຸດ 514 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 1.028 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົກປີ 2026-2030 ລວມກໍາ

ລັງຕິດຕັັ້ງ 4.202 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 8.404 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

- ສສ ຫວຽດນາມ: ຄາດຄະເນໃນການລົງທຶນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ສົກປີ 2021-2025 ລວມກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງ
ໝົດບ ໍ່ຫ ຼຸດ 1.235 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 2.470 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົກປີ 2026-2030 

ລວມກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 3.439 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 6.878 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

- ກໍາປູເຈຍ: ຄາດຄະເນໃນການລົງທຶນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ສົກປີ 2021-2025 ລວມກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດບ ໍ່
ຫ ຼຸດ 1.943 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 3.886 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສົກປີ 2026-2030 ລວມ

ກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 1.200 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 2.400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

- ມຽນມາ: ຄາດຄະເນໃນການລົງທຶນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ສົກປີ 2021-2025 ລວມກ າລັງຕິດຕັັ້ງທັງໝົດບ ໍ່
ຫ ຼຸດ 300 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າໂດຍສະເລ່ຍ 600 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

- ສົົ່ງອອກໄປຍັງປະເທດ ກຸ່ມອາຊຽນ: ໄດ້ມີສັນຍາຊ ັ້-ຂາຍໄຟຟ້າໃຫ້ກັບປະເທດມາເລເຊຍ 300 MW ຄິດເປັນມູນຄ່າ

ໂດຍສະເລ່ຍ 600 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. 

2) ພາກລະບບົສາຍສົົ່ງໄຟຟາ້ 

ຄາດຄະເນມູນຄ່າການລົງທ ນພາກລະບົບສາຍສົົ່ງ, ລະບົບຈໍາໜ່າຍເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ລວມເຖິງແຜນ
ໂຄງການສົົ່ງໄຟອອກຕ່າງປະເທດ ໃນແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021 ຫາ 2030 ລວມທັງໝົດ
ປະມານ 2.412,43 ລ້ານໂດລາ, ຄາດການມູນຄ່າການລົງທ ນລະບົບສາຍສົົ່ງຮັບໃຊ້ພາຍໃນກວມເອົາ 49% ແລະ ຄາດ

ການລະບົບສາຍສົົ່ງເພ ື່ອການສົົ່ງອອກກວມເອົາ 51% ໂດຍຄາດການມູນຄ່າການລົງທ ນແຕ່ລະໄລຍະສະແດງໃນ

ຕາຕະລາງ 6-1 ລຸ່ມນີັ້: 

ຕາຕະລາງ 6- 1: ສະຫ ຼຸບຄາດການມູນຄ່າການລົງທ ນໃນພາກລະບົບສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າແຕ່ລະໄລຍະ  

ລາຍການແຜນ 
 2021 -2025   2026-2030  2021-2030 

ແຫ ງ່ທ ນ 
 (ລາ້ນໂດລາ)   (ລາ້ນໂດລາ)  (ລາ້ນໂດລາ) 

ລວມລະບບົຮບັໃຊພ້າຍ
ໃນ 

682.62 506.13 1,188.75  

ລະບົບສາຍສົົ່ງເພ ື່ອຮັບໃຊ້
ພາຍໃນ 

415.25 357.66 772.91 ຟຟລ+EDLT+IPP 

ສະຖານີໄຟຟ້າເພ ື່ອຮອງ
ຮັບພາຍໃນ 

227.29 108.39 335.68 ຟຟລ+EDLT+IPP 
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ລະບົບຕາຂ່າຍ22,0,4
ກວ ແລະ ໝ ໍ້ແປງ 

40.08 40.08 80.16 
ຟຟລ, ລັດຖະບານ, 

ຊ່ວຍເຫ  ອລ້າ 4 ຕ ັ້ຢວນ 

ລວມລະບບົສົົ່ງອອກ 567.48 656.20 1,223.68 EDLT&IPP 

ໄທ 134.40 187.20 321.80 EDLT&IPP 

ຫວຽດນາມ 512.82 68.48 581.30 IPP 

ມຽນມາ - 70.00 70.00 EDLT 

ກໍາປູເຈຍ 103.60 134.40 238.00 EDLT&IPP 

ຈີນ 28.80 - 28.80 EDLT 

ລວມທງັໝດົ   2,412.43  
 

VII. ສະຫລບຸ 

ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະກ ລະນສີຶກສາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນປີ 2030 ສປປ ລາວ ຈະ
ມີຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າ ກ ລະນີຕໍໍ່າສຸດ (COVID-19) ປະມານ 13.820 GWh/ປີ, ກ ລະນີພ ັ້ນຖານ 

(BAU) ປະມານ 15.464 GWh/ປີ ແລະ ກ ລະນີສູງສຸດ (EV+IN) ປະມານ 20.415 GWh/ປີ ໃນອັດຕາການ

ຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ ແຕ່ປີ 2021 ຫາ 2030 ປະມານ 5,7%, 6,8% ແລະ 8,2%/ປີ ຕາມລໍາດັບ ແລະ ມີຄວາມ

ຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າ ໃນກ ລະນີຕໍໍ່າສຸດປະມານ 2.343 MW, ກ ລະນີພ ັ້ນຖານປະມານ 2.541 MW ແລະ ກ ລະນີສູງ

ສຸດປະມານ 3.188 MW ໃນອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 6,1%, 7% ແລະ 9,5%/ປີ ຕາມລໍາດັບ.  

ການພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ປີ 2021-2030 ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ, ເປັນການຈັດສັນການພັດທະນາ
ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ທີື່ເບີື່ງຄວາມຕ້ອງການ, ສະຖານທີື່ຕ້ອງການຊົມໃຊ້, ປະເພດແຫ ່ງຜະລິດ ລວມເຖິງເວລາຕ້ອງການ
ຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງສະໜອງພາຍໃນປະເທດ 2.930 MW ຄາດວ່າມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 

5.537 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໂຄງການສົົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ ລວມມີກໍາລັງຕິດຕັັ້ງ 11.409 MW ແລະ ຄາດວ່າມີ

ມູນຄ່າການລົງທຶນ 25.099 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັັ້ນ ສົົ່ງອອກໄທ ມູນຄ່າການລົງທຶນ 8.936 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ, ສສ ຫວຽດນາມ 8.463 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກໍາປູເຈຍ 6.380 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ມຽນມາ 660 
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມາເລເຊຍ-ສິງກະໂປ 660 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດດ້ວຍແຫ ່ງທຶນຈາກຜູ້ພັດທະນາເອງ ແລະ ຍັງ
ມີແນວໂນ້ມຄວາມຕອ້ງການນໍາໃຊ້ໄຟຟ້າເພີື່ມຂ ັ້ນໃນແຕ່ລະປີ. 

ການພັດທະນາລະບົບສາຍສົົ່ງ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໃນ ກ ລະນີພ ັ້ນຖານຈະມີຄວາມຕ້ອງການ
ກໍາລັງໄຟຟ້າພາຍໃນ (Peak) ຂອງປີ 2030 ແມ່ນປະມານ 2.541 MW ແລະ ແຜນການສະໜອງໄຟຟ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້

ພາຍໃນ ແລະ ສົົ່ງອອກ (Supply Plan for Domestic and Export) ທັງໝົດແມ່ນປະມານ 4.799 MW ເຊິື່ງ
ລັດຖະບານລາວຄວນມີການສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແລກປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າລະຫວ່າງປະເທດໃຫ້ແຂງແຮງຂ ັ້ນ ໂດຍ
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ສະເພາະການແລກປ່ຽນພະລັງງານກັບ ສປ ຈີນ (EDLT) ໂດຍການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ລະບົບສາຍສົົ່ງ 500 kV ຈາກລາວ ຫາ 

ລະບົບຂອງແຂວງຍຸນນານຢູ່ໃນໄລຍະ 2023-2030 ຈະສາມາດລະບາຍໄຟອອກຈີນໄດ້ປະມານ 886 MW ໂດຍການ
ພິຈາລະນາສ້າງສະຖານີໄຟຟ້າ ແຮງດັນສະຫ ັບ ເປັນ ແຮງດັນກົງ ແລະ ອອກເປັນແຮງດັນສະຫ ັບຄ ນ ຫ   ເຮົາເອີັ້ນວ່າ 
ສະຖານີ (HVDC Back to Back) ກ ໍ່ສ້າງຢູ່ສະຖານີນາໝ ໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫ   ອາດຈະແຍກເຂ ື່ອນນໍໍ້າອູ 5,6,7 ແລະ 
ນໍໍ້າທາ 1 ອອກລະບົບຂອງຈີນໂດຍກົງ ຈະສາມາດຊ່ວຍລະບາຍໄຟທີື່ເປັນສ່ວນເກີນອອກໄດ້ ນອກນີັ້ກ ໍ່ຍັງຈະຊ່ວຍລະບົບ
ໄຟຟ້າຂອງລາວໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ແລະ ໝັັ້ນຄົງຍິື່ງຂ ັ້ນ.  ໃນເງ ື່ອນໄຂດັົ່ງກ່າວກ ໍ່ຍັງສາມາດລະບາຍໄຟອອກປະເທດ
ໄທຜ່ານລະບົບສາຍສົົ່ງ 115 kV ທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ 6 ຈຸດ ໄດ້ປະມານ 779 MW ອີກດ້ວຍ. ສ່ວນການເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບປະເທດ
ເພ ື່ອນບ້ານອ ື່ນໆ ເຊັົ່ນ: ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ ແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບຊົມໃຊ້ພາຍໃນຂອງລາວ 
ເປັນໂຄງການຂອງ IPP ທີື່ສົົ່ງອອກໂດຍກົງ ການເຈລະຈາຊ ັ້ຂາຍໄຟຟ້າ ແລະ ການລົງທຶນແມ່ນ IPP ເປັນຜູ້ດໍາເນີນ
ການເອງ.  ດັົ່ງນັັ້ນ ສະຫ ຼູບໄດ້ວ່າໃນໄລຍະ 2021 ຫາ 2030 ຈະມີ 2 ປະເທດ ຄ : ຈີນ ແລະ ໄທ ຈະເຂົັ້າມາມີທ່າອ່ຽງ
ສູງຂ ັ້ນໃນການລຽກປ່ຽນພະລັງງານລະຫວ່າງປະເທດຈາກລະບົບສູ່ລະບົບ. ຄຽງຄູ່ກັນນັັ້ນລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນຂອງລາວກ ໍ່
ຈະຕ້ອງພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ມີຄວາມສາມາດສົົ່ງໃຫ້ສູງຂ ັ້ນ ຕາມການວິເຄາະລະບົບໄຟຟ້າໃນປີ 2021-2030 ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ກ ໍ່ສ້າງສາຍສົົ່ງແຕ່ໂຮງງານຜະລິດໄຟຟ້າ ຫາ ສະຖານີ ແລະ ຈາກສະຖານີ ຫາ ສະຖານີ ທັງໝົດ 76 ໂຄງການ, ມີ
ຄວາມຍາວທັງໝົດເທົົ່າກັບ 3.496,70 Km ຫ   6.076,10 cct-Km, ຄາດຄະເນມູນຄ່າການກ ໍ່ສ້າງທັງໝົດເທົົ່າກັບ 
772.910.206,10 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ໂຄງການກ ໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງສະຖານີໃໜ່ ທັງໝົດ 51 ສະຖານີ, ກໍາລັງ
ສະຖານີລວມ 6.340 MVA, ມູນຄ່າກ ໍ່ສ້າງສະຖານີທັງໝົດເທົົ່າກັບ 335.680.000 ໂດລາສະຫະລັດ ສະນັັ້ນສິື່ງທີື່ທ້າ
ທາຍຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າລາວໃນໄລຍະດັົ່ງກ່າວແມ່ນການລະດົມແຫ ່ງທຶນເພ ື່ອມາພັດທະນາບັນດາໂຄງການ
ດັົ່ງກ່າວໃຫ້ສໍາເລັດ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະ 10 ໃນຕ ໍ່ໜ້າ. 

VIII. ມາດຕະການຈດັຕັັ້ງປະຕບີດັ 

8.1. ກົນໄກປະສານງານ: 
1) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ (ພບ) ຊີັ້ນໍາ ນໍາພາການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ 

ຂອງ ສປປ ລາວ  ປີ 2021-2030 ເພ ື່ອຫັນແຜນງານ, ເປັນໂຄງການ, ກິດຈະກໍາລະອຽດຂອງວຽກງານແຕ່ລະ

ດ້ານ ຂອງວຽກງານ ຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການ, ແຜນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ພັດທະນາລະບົບສາຍ
ສົົ່ງ-ຈໍາໜ່າຍ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. 

2) ມອບໃຫ້ ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເປັນຈຸດປະສານງານ ໃນການປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ
ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃນກະຊວງ ພບ, ກົມກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຂະແໜງການທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີື່ນ, ພະແນກ 
ພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ
ໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ້ປະກອບການກ່ຽວຂ້ອງອ ື່ນໆ. 

3) ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຖ ເອົາຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນບ່ອນອີງ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນຂອງຕົນ ໂດຍຫັນໃຫ້ເປັນ
ແຜນງານ, ເປັນໂຄງການ, ເປັນກິດຈະກໍາອັນລະອຽດເຂົັ້າໃນແຜນພັດທະນາການຈັດຕັັ້ງຂອງຕົນ. 
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8.2. ມາດຕາການໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ: 
1) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ເປັນເຈົັ້າການ ສົມທົບກັບ ບັນດາ ກົມ

ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງຂະແໜງການ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ , ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ເປັນເຈົັ້າການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2021-

2030 ໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ. 

2) ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ່, ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ, ສົມທົບກັບກົມກ່ຽວຂ້ອງ, ລັດວິສາຫະ

ກິດໄຟຟ້າລາວ ແລະ ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ (ໂຄງການໃນຍຸດທະສາດ) ຕ້ອງມີແຜນແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນຊິື່ງກັນ ແລະ 
ກັນ ເພ ື່ອປັບປຸງຂ ໍ້ມູນຂອງໂຄງການ ຕາມການສະເໜີຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າ 
ຂອງ ສປປ ລາວ. 

3) ຂ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການ ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ທີື່ຕິດພັນກັບ
ການສຶກສາແຕ່ລະດ້ານທີື່ຕ້ອງການຄວາມລະອຽດຊັດເຈນສູງ ເພ ື່ອປັບປຸງແຜນ ແລະ ວາງແຜນໃນຂັັ້ນຕ ໍ່ໄປ. 

8.3. ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມນູ-ຂາ່ວສານ 
ຖ ເປັນວຽກງານສໍາຄັນໃນການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ເປັນຕົັ້ນແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຂັັ້ນທ້ອງ

ຖີື່ນ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງຕົນ, ການໃຫ້ຂ ໍ້ມູນແກ່ ບັນດາຂະ      
ແໜງຈັດຕັັ້ງກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ພາກສ່ວນ ຄ : 

1) ຈັດກອງປະຊຼຸມເຜີຍແຜ່ ຫ ງັຈາກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຈັດກອງປະຊຼຸມສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບ ໍ່ແຮ ແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງ. 

2) ຈັດກອງປະຊຼຸມ ສ້າງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ ຍຸດທະສາດ ທີື່ຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. 

8.4. ແຫ ງ່ທນຶສາໍລບັການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ 
ງ ົບປະມານສະໜັບສະໜູນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ 

“2021-2030” ແມ່ນມາຈາກແຫ ່ງທຶນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ງ ົບປະມານລັດ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ, ເງິນກູ້ຢືມ, ການຊ່ວຍເຫ  ອ

ຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

1) ພາກການສຶກສາ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າ ຂອງເອກະຊົນ (IPP) ເພ ື່ອ

ຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນໃຊ້ທຶນຂອງ IPP ເອງ ການລົງທຶນໃນຮູບແບບ BOT ຫ   BOOT, 

ແຫ ່ງທຶນອາດຈະໃຊ້ເງ ິນທຶນຂອງຕົນເອງສ່ວນໜຶື່ງ ແລະ ທີື່ເຫ  ອແມ່ນກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານມາພັດທະນາ
ໂຄງການ . 

2) ພາກການສຶກສາ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການສາຍສົົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ ທີື່ມີແຮງດັນສູງກວ່າ 230 ກວ ຂຶັ້ນໄປ 
ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບຕ່າງປະເທດຕ ໍ່ໄປແມ່ນເປັນໜ້າທີື່ຂອງບ ລິສັດສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ  
ຫ   EDL-T ເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນຮູບແບບ BOT. 
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3) ພາກການສຶກສາ ແລະ ກ ໍ່ສ້າງໂຄງການສາຍສົົ່ງ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ ທີື່ມີແຮງດັນຕໍໍ່າກວ່າ 230 ກວ ລົງມາ 
ເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ເຊ ື່ອມຕ ໍ່ກັບຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເປັນໜ້າທີື່ຂອງ ຟຟລ ຫ   ເອກະຊົນ ລົງທຶນໃນຮູບ
ແບບ BOT, BOOT, PPP ແລະ ຮູບແບບອ ື່ື່ນໆ. 

4) ການກ ໍ່ສ້າງລະບົບຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 22 ກວ, 0,4 ກວ ແລະ ໝ ໍ້ແປງໄຟຟ້າ ເຂົັ້າຫາເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ສອກຫ ີກ ແມ່ນເປັນໜ້າທີື່ຂອງ ຟຟລ ແລະ ລັດຖະບານ ເປັນຜູ້ລົງທຶນ, ແຫ ່ງທຶນມາພັດທະນາໂຄງການ
ແມ່ນໃຊ້ເງິນຂອງ ຟຟລ ແລະ ງ ົບປະມານຂອງລັດ, ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ແລະ ອ ື່ນໆ... 
ສ່ວນຮູບແບບການລົງທຶນອາດຈະເປັນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງລັດ ກັບ ເອກະຊົນ PPP ຫ   ຟຟລ ກູ້ຢືມ

ຈາກທະນາຄານທີື່ມີດອກເບ້ຍຕໍໍ່າ ມາພັດທະນາໂຄງການ. 
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ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ (Appendixes) A 

ການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການໄຟຟ້າ (Electricity Demand Forecasts) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-18 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ EV (ຫົວໜ່ວຍ: GWh) 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%)  

ຜົັ້ງສາລ ີ  39   46   52   59   66   108  12.0% 

ບ ໍ່ແກວ້  429   466   500   531   560   696  5.5% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ  94   111   128   146   165   278  12.8% 

ອດົຸມໄຊ  257   293   329   366   404   619  10.2% 

ຫ ວງພະບາງ  1,327   1,435   1,528   1,612   1,686   1,995  4.6% 

ຫົວພັນ  60   69   78   88   98   155  11.1% 

ຊຽງຂວາງ  103   122   141   161   182   309  13.0% 

ໄຊສົມບູນ  600   649   693   732   768   928  5.0% 

ວຽງຈັນ  703   760   811   857   898   1,082  4.9% 

ໄຊຍະບູລ ີ  197   224   251   278   306   464  10.0% 

ນະຄອນຫ ວງ  2,445   2,723   2,979   3,223   3,454   4,576  7.2% 

ບ ລຄິາໍໄຊ  369   413   455   498   540   773  8.6% 

ຄາໍມວ່ນ  600   681   761   842   924   1,392  9.8% 

ສະຫວນັະເຂດ  640   749   855   961   1,065   1,604  10.7% 

ຈໍາປາສັກ  528   599   667   734   799   1,143  8.9% 

ສາລະວນັ  129   145   160   176   191   278  9.0% 

ເຊກອງ  48   60   72   85   99   186  16.1% 

ອດັຕະປ ື  129   139   149   157   165   201  5.1% 

ລວມ  8,696   9,683   10,609   11,507   12,373   16,787  7.6% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-19 ຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ EV (ຫົວໜ່ວຍ: MW)  

 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%)  

ຜົັ້ງສາລ ີ 4 4 5 6 6 10 10.8% 

ບ ໍ່ແກວ້ 36 46 49 53 57 76 8.7% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 16 21 23 25 28 47 12.4% 

ອດຸມົໄຊ 25 28 33 35 39 56 9.6% 

ຫ ວງພະບາງ 250 269 285 300 314 394 5.2% 

ຫວົພນັ 14 15 18 20 23 44 13.3% 

ຊຽງຂວາງ 17 22 26 29 32 54 13.9% 

ໄຊສມົບນູ 80 91 100 109 118 167 8.5% 

ວຽງຈນັ 92 97 108 115 120 153 5.8% 

ໄຊຍະບລູ ີ 46 52 56 61 65 90 7.9% 

ນະຄອນຫ ວງ 419 473 518 562 601 792 7.3% 

ບ ລຄິາໍໄຊ 73 75 104 115 128 183 10.7% 

ຄາໍມວ່ນ 106 118 135 150 165 232 9.1% 

ສະຫວນັະເຂດ 84 96 110 123 136 196 9.8% 

ຈາໍປາສັກ 80 87 90 96 100 136 6.0% 

ສາລະວນັ 25 29 32 37 41 69 12.2% 

ເຊກອງ 6 8 10 13 15 32 20.7% 

ອດັຕະປ ື 23 22 23 24 25 29 2.7% 

ລວມ 1,396 1,554 1,723 1,871 2,012 2,760 7.9% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-20 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ IN (ຫົວໜ່ວຍ: GWh) 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

ຜົັ້ງສາລ ີ 45 52 60 69 77 134 13% 

ບ ໍ່ແກວ້ 497 537 577 619 655 859 6% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 109 128 148 171 193 344 14% 

ອດົຸມໄຊ 298 338 380 427 472 764 11% 

ຫ ວງພະບາງ 1,531 1,636 1,741 1,848 1,935 2,387 5% 

ຫົວພັນ 70 80 90 102 114 191 12% 

ຊຽງຂວາງ 119 140 163 188 213 382 14% 

ໄຊສົມບູນ 696 748 800 854 899 1,146 6% 

ວຽງຈັນ 815 875 936 999 1,051 1,336 6% 

ໄຊຍະບູລ ີ 229 258 290 324 358 573 11% 

ນະຄອນຫ ວງ 2,752 2,969 3,190 3,421 3,619 4,735 6% 

ບ ລຄິາໍໄຊ 427 475 526 580 632 955 9% 

ຄາໍມວ່ນ 696 784 878 982 1,082 1,718 11% 

ສະຫວນັະເຂດ 696 770 849 935 1,015 1,508 9% 

ຈໍາປາສັກ 596 657 721 790 853 1,241 8% 

ສາລະວນັ 149 166 185 205 224 344 10% 

ເຊກອງ 56 69 83 99 116 229 17% 

ອດັຕະປ ື 149 160 172 184 193 248 6% 

ລວມ 9,931 10,842 11,787 12,794 13,702 19,092 7.5% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-21 ຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ IN (ຫົວໜ່ວຍ: MW) 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

ຜົັ້ງສາລ ີ  4   4   5   6   6   11  12% 

ບ ໍ່ແກວ້  37   46   50   56   60   88  10% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ  17   21   23   26   30   54  14% 

ອດົຸມໄຊ  24   28   34   37   41   65  11% 

ຫ ວງພະບາງ  260   275   293   312   329   443  6% 

ຫົວພັນ  14   15   18   21   24   50  15% 

ຊຽງຂວາງ  17   22   27   30   33   63  16% 

ໄຊສົມບູນ  83   92   103   114   125   193  10% 

ວຽງຈັນ  93   99   111   122   129   178  7% 

ໄຊຍະບູລ ີ  46   53   58   64   70   105  10% 

ນະຄອນຫ ວງ  417   456   497   539   573   770  7% 

ບ ລຄິາໍໄຊ  71   77   104   120   135   212  13% 

ຄາໍມວ່ນ  109   121   139   158   175   271  11% 

ສະຫວນັະເຂດ  80   87   97   108   117   173  9% 

ຈໍາປາສັກ  79   85   88   94   98   138  6% 

ສາລະວນັ  25   29   33   38   43   80  14% 

ເຊກອງ  6   8   10   13   16   37  22% 

ອດັຕະປ ື  23   23   24   25   27   33  4% 

ລວມ  1,403   1,542   1,715   1,883   2,030   2,965  8.7% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-22 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ EV+IN (ຫົວໜ່ວຍ: GWh) 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

ຜົັ້ງສາລ ີ 46 54 62 72 81 143 13.4% 

ບ ໍ່ແກວ້ 504 550 596 644 687 919 6.9% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 111 131 153 178 203 367 14.2% 

ອດົຸມໄຊ 302 346 393 444 495 817 11.7% 

ຫ ວງພະບາງ 1,551 1,676 1,799 1,924 2,028 2,552 5.7% 

ຫົວພັນ 71 82 93 107 120 204 12.5% 

ຊຽງຂວາງ 121 143 168 196 224 408 14.5% 

ໄຊສົມບູນ 705 766 826 889 942 1,225 6.3% 

ວຽງຈັນ 826 897 967 1,040 1,102 1,429 6.3% 

ໄຊຍະບູລ ີ 232 264 299 338 375 612 11.4% 

ນະຄອນຫ ວງ 2,788 3,041 3,297 3,562 3,794 5,063 6.9% 

ບ ລຄິາໍໄຊ 433 487 543 604 663 1,021 10.0% 

ຄາໍມວ່ນ 705 803 908 1,022 1,134 1,837 11.2% 

ສະຫວນັະເຂດ 705 789 878 973 1,063 1,613 9.6% 

ຈໍາປາສັກ 604 673 745 822 894 1,327 9.1% 

ສາລະວນັ 151 170 191 213 235 367 10.4% 

ເຊກອງ 57 70 86 103 122 245 17.6% 

ອດັຕະປ ື 151 164 177 191 203 265 6.5% 

ລວມ 10,063 11,106 12,184 13,323 14,363 20,415 8.2% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-23 ຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ EV+IN (ຫົວໜ່ວຍ: MW) 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

ຜົັ້ງສາລ ີ  4   4   5   6   6   12  13% 

ບ ໍ່ແກວ້  37   47   52   58   64   95  11% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ  17   22   24   27   31   58  15% 

ອດົຸມໄຊ  24   29   35   38   43   70  12% 

ຫ ວງພະບາງ  260   280   302   325   346   477  7% 

ຫົວພັນ  14   16   19   22   25   54  16% 

ຊຽງຂວາງ  17   22   28   31   35   68  17% 

ໄຊສົມບູນ  83   94   106   119   131   208  11% 

ວຽງຈັນ  93   101   115   127   135   191  8% 

ໄຊຍະບູລ ີ  46   54   60   67   73   113  11% 

ນະຄອນຫ ວງ  418   464   513   561   602   828  8% 

ບ ລຄິາໍໄຊ  71   79   107   125   142   228  14% 

ຄາໍມວ່ນ  109   123   143   164   183   291  12% 

ສະຫວນັະເຂດ  80   89   100   112   123   186  10% 

ຈໍາປາສັກ  79   87   91   98   103   149  7% 

ສາລະວນັ  25   30   34   40   46   86  15% 

ເຊກອງ  6   8   10   14   17   40  23% 

ອດັຕະປ ື  23   24   25   27   28   36  5% 

ລວມ  1,406   1,571   1,770   1,962   2,134   3,188  9.5% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-24 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ COVID-19 (ຫົວໜ່ວຍ: GWh) 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

ຜົັ້ງສາລ ີ 38 44 50 56 62 97 10.8% 

ບ ໍ່ແກວ້ 420 451 477 501 522 622 4.5% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ 92 107 123 138 154 249 11.6% 

ອດົຸມໄຊ 252 284 315 345 376 553 9.1% 

ຫ ວງພະບາງ 1,293 1,376 1,441 1,495 1,541 1,727 3.3% 

ຫົວພັນ 59 67 75 83 91 138 10.0% 

ຊຽງຂວາງ 101 118 135 152 170 276 11.9% 

ໄຊສົມບູນ 588 629 662 691 716 829 3.9% 

ວຽງຈັນ 689 736 775 808 837 967 3.8% 

ໄຊຍະບູລ ີ 193 217 240 262 285 415 8.9% 

ນະຄອນຫ ວງ 2,325 2,497 2,641 2,769 2,882 3,427 4.4% 

ບ ລຄິາໍໄຊ 361 400 435 470 503 691 7.5% 

ຄາໍມວ່ນ 588 659 727 794 861 1,244 8.7% 

ສະຫວນັະເຂດ 588 648 703 756 808 1,092 7.1% 

ຈໍາປາສັກ 504 553 597 639 679 898 6.6% 

ສາລະວນັ 126 140 153 166 178 249 7.9% 

ເຊກອງ 47 58 69 80 92 166 15.0% 

ອດັຕະປ ື 126 135 142 149 154 180 4.0% 

ລວມ 8,390 9,118 9,759 10,354 10,912 13,820 5.7% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-25 ຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າແບ່ງຕາມແຂວງກ ລະນີ COVID-19 (ຫົວໜ່ວຍ: MW) 

ເເຂວງ 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

ຜົັ້ງສາລ ີ  4   4   5   6   5   9  10% 

ບ ໍ່ແກວ້  36   46   48   51   54   70  8% 

ຫ ວງນໍໍ້າທາ  16   21   22   24   27   43  11% 

ອດົຸມໄຊ  25   28   32   34   37   51  9% 

ຫ ວງພະບາງ  249   268   277   287   295   350  4% 

ຫົວພັນ  14   15   17   20   22   40  12% 

ຊຽງຂວາງ  17   22   26   28   30   50  13% 

ໄຊສົມບູນ  81   91   98   106   113   153  7% 

ວຽງຈັນ  92   97   106   112   115   140  5% 

ໄຊຍະບູລ ີ  46   52   55   59   63   83  7% 

ນະຄອນຫ ວງ  406   448   473   495   515   608  5% 

ບ ລຄິາໍໄຊ  73   76   102   112   122   168  10% 

ຄາໍມວ່ນ  107   119   133   146   158   213  8% 

ສະຫວນັະເຂດ  78   85   93   99   106   137  6% 

ຈໍາປາສັກ  78   83   83   86   88   109  4% 

ສາລະວນັ  25   29   32   36   39   63  11% 

ເຊກອງ  6   8   10   12   15   30  19% 

ອດັຕະປ ື  23   23   23   23   24   26  2% 

ລວມ  1,375   1,516   1,636   1,735   1,829   2,343  6.1% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-26 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການກ ລະນີ BAU (ຫົວໜ່ວຍ:GWh)  

Sectors 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

Industry 4,257 4,764 5,231 5,671 6,096 8,254 7.6% 

Service 1,546 1,653 1,758 1,865 1,975 2,604 6.0% 

Household 2,543 2,727 2,903 3,071 3,233 4,001 5.2% 

Transport 143 165 187 209 231 342 10.2% 

Agriculture 83 118 142 170 184 263 13.6% 

Total 8,564 9,419 10,212 10,978 11,712 15,464 6.8% 
 

ຕາຕະລາງ A-27 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການກ ລະນີ EV (ຫົວໜ່ວຍ:GWh) 

Sectors 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

Industry 4,257 4,764 5,231 5,671 6,096 8,254 7.6% 

Service 1,546 1,653 1,758 1,865 1,975 2,604 6.0% 

Household 2,543 2,727 2,903 3,071 3,233 4,001 5.2% 

Transport 275 429 583 738 892 1,664 22.2% 

Agriculture 83 118 142 170 184 263 13.6% 

Total 8,705 9,691 10,617 11,515 12,380 16,787 7.6% 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-28 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການກ ລະນີ IN (ຫົວໜ່ວຍ:GWh) 

Sectors 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

Industry 5,626 6,189 6,807 7,488 8,087 11,883 8.7% 

Service 1,546 1,653 1,758 1,865 1,975 2,604 6.0% 

Household 2,543 2,727 2,903 3,071 3,233 4,001 5.2% 

Transport 143 165 187 209 231 342 10.2% 

Agriculture 83 118 142 170 184 263 13.6% 

Total 9,941 10,851 11,797 12,803 13,709 19,092 7.5% 
 

ຕາຕະລາງ A-29 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການກ ລະນີ EV+IN (ຫົວໜ່ວຍ:GWh) 

Sectors 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

Industry 5,626 6,189 6,807 7,488 8,087 11,883 8.7% 

Service 1,546 1,653 1,758 1,865 1,975 2,604 6.0% 

Household 2,543 2,727 2,903 3,071 3,233 4,001 5.2% 

Transport 275 429 583 738 892 1,664 22.2% 

Agriculture 83 118 142 170 184 263 13.6% 

Total 10,073 11,116 12,193 13,332 14,371 20,415 8.2% 

 

 



 
 
 

ຕາຕະລາງ A-30 ຄວາມຕ້ອງການພະລັງານໄຟຟ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການກ ລະນີ COVID-19 (ຫົວໜ່ວຍ:GWh) 

Sectors 2021 2022 2023 2024 2025 2030 AAGR (%) 

Industry 4,128 4,541 4,894 5,207 5,500 7,023 6.1% 

Service 1,501 1,575 1,642 1,705 1,770 2,192 4.3% 

Household 2,543 2,727 2,903 3,071 3,233 4,001 5.2% 

Transport 143 165 187 209 231 342 10.2% 

Agriculture 83 118 142 170 184 263 13.6% 

Total 8,398 9,126 9,767 10,361 10,918 13,820 5.7% 

 

ຕາຕະລາງ A-31 ສົມທຽບຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆ (ຫົວໜ່ວຍ:GWh) 

 DEPP/MEM      

Year BAU EV IN EV+IN Covid19 EDL USAID IAEA JICA PWC 

2021 8,564 8,696 9,931 10,063 1,687 8,390 9,063 7,377 5,877 10,317 

2022 9,419 9,683 10,842 11,106 1,790 9,118 9,685 7,978 6,230 11,171 

2023 10,212 10,609 11,787 12,184 1,906 9,759 10,181 8,755 6,584 11,834 

2024 10,978 11,507 12,794 13,323 1,998 10,354 10,794 9,496 6,937 12,637 

2025 11,712 12,373 13,702 14,363 2,084 10,912 11,428 10,218 7,291 13,463 

2026 12,441 13,235 14,658 15,452 2,179 11,466 12,072 11,060 7,753 14,261 

2027 13,175 14,101 15,670 16,596 2,276 12,028 12,757 11,756 8,216 15,035 

2028 13,922 14,980 16,744 17,802 2,376 12,607 13,470 12,574 8,679 15,830 

2029 14,688 15,878 17,886 19,076 2,478 13,206 14,230 13,351 9,142 16,632 



 
 
 

2030 15,464 16,787 19,092 20,415 2,571 13,820 15,032 13,982 9,605 17,597 

AAGR 6.8% 7.6% 7.5% 8.2% 4.8% 5.7% 5.8% 7.4% 5.6% 6.1% 
 

ຕາຕະລາງ A-32 ສົມທຽບຄວາມຕ້ອງການກໍາລັງໄຟຟ້າຂອງສະຖາບັນຕ່າງໆ (ຫົວໜ່ວຍ: MW) 

 DEPP/MEM      

Year BAU EV IN EV+IN Covid19 EDL USAID IAEA JICA PWC 

2021 1380 1396 1403 1406 1375 1,687 1,704 1,527 1,189 1,940 

2022 1514 1554 1542 1571 1516 1,790 1,803 1,639 1,261 2,080 

2023 1659 1723 1715 1770 1636 1,906 1,910 1,771 1,332 2,220 

2024 1783 1871 1883 1962 1735 1,998 2,016 1,903 1,404 2,360 

2025 1902 2012 2030 2134 1829 2,084 2,122 2,030 1,475 2,500 

2026 2028 2161 2199 2326 1929 2,179 2,235 2,165 1,568 2,640 

2027 2158 2314 2379 2531 2032 2,276 2,359 2,301 1,661 2,780 

2028 2288 2465 2569 2745 2138 2,376 2,485 2,446 1,753 2,920 

2029 2420 2619 2769 2969 2245 2,478 2,618 2,583 1,846 3,060 

2030 2541 2760 2965 3188 2343 2,571 2,733 2,691 1,939 3,200 

AAGR 7.0% 7.9% 8.7% 9.5% 6.1% 6.2% 6.6% 5.5% 7.0% 7.0% 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ (Appendixes) B 

ແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟາ້ (Power Generation Source) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ຕາຕະລາງ B-1: ແຜນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ກ ລະນີພ ັ້ນຖານ (BAU) 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ ແຂວງ 
ກໍາລງັຕິດຕັັ້ງ 
(MW) 

ກໍາລງັການ
ຜະລດິ 
(GWh) 

ສະຖານະພາບ 
(Status) 

ປຜີະລດິໄຟ 
(COD) ໝາຍເຫດ 

1 ນໍໍ້າດງົ ຫ ວງພະບາງ 1 5 O 1970  

2 ແຊລະບໍາ ຈໍາປາສັກ 5 25 O 1970  

3 ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ວຽງຈນັ 155 1.025 O 1971  

4 ເຊເສັດ 1 ສາລະວັນ 45 180 O 1991  

5 ນໍໍ້າກ  ອຸດົມໄຊ 2 8 O 1996  

6 ຫ້ວຍເຫາະ ອັດຕະປື 2 6 O 1999  

7 ນໍໍ້າເລິກ ໄຊສົມບູນ 60 215 O 2000  

8 ນໍໍ້າມັງ 3 ວຽງຈນັ 40 215 O 2009  

9 ເຊເສັດ 2 ສາລະວັນ 86 309 O 2009  

10 ນໍໍ້າເທີນ2 ຄໍາມ່ວນ 75 419 O 2010  

11 ນໍໍ້າທາ 3 ຫ ວງນໍໍ້າທາ 1 6 O 2011  

12 ນໍໍ້າລີກ 1-2 ວຽງຈນັ 100 435 O 2010  

13 ນໍໍ້າຊອງ ວຽງຈນັ 6 25 O 2012  

14 ນໍໍ້າ ຍອນ ບ ໍ່ແກ້ວ 3 12 O 2011  

15 ນໍໍ້າງ ື່ມ5 ຊຽງຂວາງ/ຫ ວງພະ
ບາງ 

120 507 O 2012  

16 ນໍໍ້າພາວ ບ ລິຄໍາໄຊ 2 9 O 2011  



 
 
 

17 ນໍໍ້າຍວງ ບ ລິຄໍາໄຊ 60 316 O 2013  

18 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກ
ອ້ອຍ 

ສະຫວັນນະເຂດ 5 58 O 2013  

19 ຕາດສະແລັນ ສະຫວັນນະເຂດ 3 17 O 2012  

20 ນໍໍ້າລອງ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 6 37 O 2013  

21 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກ
ອ້ອຍ 

ອັດຕະປື 30 105 O 2015  

22 ນໍໍ້າແສນ (ຕາດລ່າງ) ຊຽງຂວາງ 5 25 O 2014  

23 ນໍໍ້າສະນາ ວຽງຈນັ 14 50 O 2014  

24 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 1 ອັດຕະປື 15 101 O 2013  

25 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ 100 670 O 

1:6/2015  

2:12/2015 

3:3/2016 

 

26 ນໍໍ້າຄານ 2 ຫ ວງພະບາງ 130 558 O 2015  

27 ນໍໍ້າອູ 2 ຫ ວງພະບາງ 120 546 O 2016  

28 ນໍໍ້າງຽບ 3A ຊຽງຂວາງ 44 152 O 2014  

29 ນໍໍ້າງຽບ 2 ຊຽງຂວາງ 180 732 O 2015  

30 ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ເຊກອງ 88 480 O 2015  

31 ນໍໍ້າແບງ ອຸດົມໄຊ 36 142 O 2017  

32 ນໍໍ້າຄານ 3 ຫ ວງພະບາງ 60 250 O 2016  

33 ນໍໍ້າອູ 6 ຜົັ້ງສາລີ 180 739 O 2016  

34 ນໍໍ້າອູ 5 ຜົັ້ງສາລີ 240 1.049 O 2016  



 
 
 

35 ນໍໍ້າໂສ້ ຊຽງຂວາງ 3 12 O 2016  

36 ນໍໍ້າມັງ 1 ໄຊສົມບູນ 64 445 O 2016  

37 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 6 ຈໍາປາສັກ 5 27 O 2016  

38 ເຊເສັດ 3 ສາລະວັນ 23 82 O 2017  

39 ນໍໍ້າງາ 2 ອຸດົມໄຊ 15 63 O 2017  

40 ນໍໍ້າເປີນ 2 ຫົວພັນ 12 68 O 2017  

41 ນໍໍ້າງຽບ 2C ຊຽງຂວາງ 15 33 O 2017  

42 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
8 12,8 O 2017  

43 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
7 11,2 O 2017  

44 ນໍໍ້າໄຜ່ ໄຊສົມບູນ 86 420 O 2018  

45 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
5 8 O 2017  

46 ຫ້ວຍເປາະ ສາລະວັນ 15 60 O 2018  

47 
ເຊກະຕໍາ 1 - ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 

2 
ຈໍາປາສັກ 13 79 O 2017 

 

48 ນໍໍ້າທາ1 ບ ແກ້ວ 168 759 O 2018  

49 ນໍໍ້າໄພ )*( ວຽງຈນັ 3 11 O 2018  

50 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ  

(ຈັກເບ ີ7, 8) 
ວຽງຈນັ 80 360 O 2018 

 

51 ນໍໍ້າງ ື່ມແກ້ງຄວນ ຊຽງຂວາງ 1 5 O 2018  



 
 
 

52 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
2 3 O 2018  

53 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
5 8 O 2018  

54 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ  
(ບ້ານໄໝ່) 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 

5 8 O 2018  

55 ຫ້ວຍຈຽດ ຈໍາປາສັກ 8 39 O 2018  

56 ເຂ ື່ອນນໍໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ 60 334 O 2019  

57 ນໍໍ້າລີກ 1 ວຽງຈນັ 64 256 O 2019  

58 ນໍໍ້າງຽບ 2B ຊຽງຂວາງ 9 76 O 2019  

59 ນໍໍ້າແຈ 1 ໄຊສົມບູນ 15 64 O 2019  

60 ນໍໍ້າເປີນ 1 ຫົວພັນ 26 72 O 2019  

61 ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຫງຽບ
ຕອນລຸ່ມ 

ບ ລິຄໍາໄຊ 18 105 O 2019  

62 ນໍໍ້າກາບ ໄຊສົມບູນ 12 55 O 2019  

63 ນໍໍ້າຜາໃຫຍ່ ບວກພາກ
ຂະຫຍາຍ 

ໄຊສົມບູນ 19 104 O 2019  

64 ນໍໍ້າຊ ໍ່ ບ ລຄິໍາໄຊ 5 24 O 2019  

65 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກເສດເຈ້ຍ ສະຫວັນນະເຂດ 75 536 O 2019  

66 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ສະຫວັນນະເຂດ 2 5 O 2019  

67 ນໍໍ້າອູ 1 ຫ ວງພະບາງ 180 710 O 2020  

68 
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
(TPGL) 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 

15 23 O 2020 
 



 
 
 

69 
ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
(GELD) ສະຫວັນນະເຂດ 10 18 O 2020 

 

70 ເຊລະນອງ 1 ສະຫວັນນະເຂດ 70 267 O 2020  

71 ນໍໍ້າແທ້ ຊຽງຂວາງ 15 81 O 2020  

72 ນໍໍ້າສິມ ຫົວພັນ 8,4 30 C 2021 
Emin/Emax = 10% ຫ   Edry/Ewet 

= 28% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

73 ນໍໍ້າອ້າວ ຊຽງຂວາງ 15 84 C 2021 
Emin/Emax = 24% ຫ   Edry/Ewet 

= 70% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

74 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຕອນລຸ່ມ ຄໍາມ່ວນ 15 79 C 2021  

75 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1  ພາກຂະຫຍາຍ 

(ຈັກເບ ີ6) 
ວຽງຈນັ 40 59 C 2021 

 

76 ນໍໍ້າທາ (ຫາດໝວກ) ບ ໍ່ແກ້ວ 15 75 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 81% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

77 ນໍໍ້າງຽບ 2A ໄຊສົມບູນ 12,6 70,5 C 2021 
Emin/Emax = 28% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

78 ນໍໍ້າຕະລານ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 5 21,9 C 2021  

79 ນໍໍ້າອູ 3 ຫ ວງພະບາງ 210 826 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

80 ນໍໍ້າອູ 4 ຜົັ້ງສາລີ 132 519 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 



 
 
 

81 ນໍໍ້າອູ 7 ຜົັ້ງສາລີ 210 838 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

82 ຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 15 80 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

83 ນໍໍ້າເທີນ 1 ບ ລິຄໍາໄຊ 130 528 C 2022  

84 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຄໍາມ່ວນ 30 155 C 2022  

85 ນໍໍ້າຮົງ 1 ໄຊຍະບູລີ 15 57 C 2022 
Emin/Emax = 15% ຫ   Edry/Ewet 

= 44% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

86 ນໍໍ້າງາວ ບ ໍ່ແກ້ວ 15 57,84 C 2022 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

87 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ  
ຊັນເປເປີ 

ສະຫວັນນະເຂດ 75 612 CA 2022  

88 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຄໍາມ່ວນ 100 157,68 Plan 2022  

89 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ສະຫວັນນະເຂດ 100 157,68 Plan 2022  

90 ນໍໍ້າຮາວ ຫົວພັນ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

91 ນໍໍ້າງ ື່ມ 4 ຊຽງຂວາງ 240 1040 C 2023 
Emin/Emax = 13% ຫ   Edry/Ewet 

= 57% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

92 ຫ້ວຍຍອຍ-ຫ້ວຍຄົດ ຈໍາປາສັກ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 41% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

93 ນໍໍ້າມອນ 1 ຫົວພັນ 10 40,8 C 2023  



 
 
 

94 ຫ້ວຍກະເພີ ສາລະວັນ 5 22,5 C 2023 
Emin/Emax = 18% ຫ   Edry/Ewet 

= 52% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

95 ນໍໍ້າປຸງເລາະ ບ ໍ່ແກ້ວ 5 19,27 C 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 39% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

96 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ບ ລິຄໍາໄຊ 30 47,3 Plan 2023  

97 ນໍໍ້າພູນ ໄຊຍະບູລີ 45 185 CA 2024  

98 ນໍໍ້າສະໝ່ອຍ ວຽງຈນັ 5 28 C 2024  

99 
ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານ
ຫີນລະມານ 

ເຊກອງ 100 650 CA 2024  

100 ຫ້ວຍປາຫ າຍ ຈໍາປາສັກ 30 97 C 2025 
Emin/Emax = 26% ຫ   Edry/Ewet 

= 69% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

101 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ນໍໍ້າພານ ຫົວພັນ 170 1.105 CA 2025  

102 ນໍໍ້າຕັງ ບ ລິຄໍາໄຊ 12,80 42,50 PPA 2025  

103 ຫ້ວຍສາຍນໍໍ້າຂອງ ບ ລິຄໍາໄຊ 13,60 47,57 PPA 2025  

104 ນໍໍ້າແຈ ໄຊສົມບູນ 7,50 26,00 PPA 2025  

105 ເຂ ື່ອນປາກງ ື່ມ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
85 350 FS 2026  

106 
ເຂ ື່ອນເຊບັັ້ງໄຟ 1 (ແກ້ງ
ແກ່ວ) 

ສະຫວັນນະເຂດ 110 350 
PDA 

2026 
 

107 ຫ ວງພະບາງ (ແມ່ຂອງ) ຫ ວງພະບາງ 60 272 PDA 2027  

108 
ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ 
(ບົວລະພາ) ຄໍາມ່ວນ 200 1486,6 PDA 2028 

ໃນກ ລະນີທີື່ ຟຟລ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພ ື່ອ
ການສະໜອງພາຍໃນ ໂດຍການຕິດຕັັ້ງ



 
 
 

ເຄ ື່ອງຈັກສະເພາະການສະໜອງພາຍໃນ
ຕ່າງຫາກ 

109 
ຫ້ວຍເຫາະ 
(retirement) ອັດຕະປື 150 408 O 2029 

 

110 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
100 157,68 Plan 2030  

 ລວມຕາມແຜນ (2021-2030) 2.638 11.511    

 ລວມທັງໝົດ ຮອດປ ີ2030 5.793 26.178    
 

ຕາຕະລາງ B-2: ແຜນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ ກ ລະນີມີການສົົ່ງເສີມນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ (EV) 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ ແຂວງ 
ກໍາລງັ
ຕິດຕັັ້ງ 
(MW) 

ກໍາລງັການຜະລດິ ກໍາລງັຕິດຕັັ້ງ 
(MW) ປຜີະລດິໄຟຟ້າ ໝາຍເຫດ 

1 ນໍໍ້າດງົ ຫ ວງພະບາງ 1 5 O 1970  

2 ແຊລະບໍາ ຈໍາປາສັກ 5 25 O 1970  

3 ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ວຽງຈນັ 155 1.025 O 1971  

4 ເຊເສັດ 1 ສາລະວັນ 45 180 O 1991  

5 ນໍໍ້າກ  ອຸດົມໄຊ 2 8 O 1996  

6 ຫ້ວຍເຫາະ ອັດຕະປື 2 6 O 1999  

7 ນໍໍ້າເລິກ ໄຊສົມບູນ 60 215 O 2000  

8 ນໍໍ້າມັງ 3 ວຽງຈນັ 40 215 O 2009  

9 ເຊເສັດ 2 ສາລະວັນ 86 309 O 2009  



 
 
 

10 ນໍໍ້າເທີນ2 ຄໍາມ່ວນ 75 419 O 2010  

11 ນໍໍ້າທາ 3 ຫ ວງນໍໍ້າທາ 1 6 O 2011  

12 ນໍໍ້າລີກ 1-2 ວຽງຈນັ 100 435 O 2010  

13 ນໍໍ້າຊອງ ວຽງຈນັ 6 25 O 2012  

14 ນໍໍ້າ ຍອນ ບ ໍ່ແກ້ວ 3 12 O 2011  

15 ນໍໍ້າງ ື່ມ5 ຊຽງຂວາງ/ຫ ວງພະ
ບາງ 

120 507 O 2012  

16 ນໍໍ້າພາວ ບ ລິຄໍາໄຊ 2 9 O 2011  

17 ນໍໍ້າຍວງ ບ ລິຄໍາໄຊ 60 316 O 2013  

18 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ສະຫວັນນະເຂດ 5 58 O 2013  

19 ຕາດສະແລັນ ສະຫວັນນະເຂດ 3 17 O 2012  

20 ນໍໍ້າລອງ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 6 37 O 2013  

21 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ອັດຕະປື 30 105 O 2015  

22 ນໍໍ້າແສນ (ຕາດລ່າງ) ຊຽງຂວາງ 5 25 O 2014  

23 ນໍໍ້າສະນາ ວຽງຈນັ 14 50 O 2014  

24 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 1 ອັດຕະປື 15 101 O 2013  

25 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ 100 670 O 

1:6/2015  

2:12/2015 

3:3/2016 

 

26 ນໍໍ້າຄານ 2 ຫ ວງພະບາງ 130 558 O 2015  

27 ນໍໍ້າອູ 2 ຫ ວງພະບາງ 120 546 O 2016  



 
 
 

28 ນໍໍ້າງຽບ 3A ຊຽງຂວາງ 44 152 O 2014  

29 ນໍໍ້າງຽບ 2 ຊຽງຂວາງ 180 732 O 2015  

30 ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ເຊກອງ 88 480 O 2015  

31 ນໍໍ້າແບງ ອຸດົມໄຊ 36 142 O 2017  

32 ນໍໍ້າຄານ 3 ຫ ວງພະບາງ 60 250 O 2016  

33 ນໍໍ້າອູ 6 ຜົັ້ງສາລີ 180 739 O 2016  

34 ນໍໍ້າອູ 5 ຜົັ້ງສາລີ 240 1.049 O 2016  

35 ນໍໍ້າໂສ້ ຊຽງຂວາງ 3 12 O 2016  

36 ນໍໍ້າມັງ 1 ໄຊສົມບູນ 64 445 O 2016  

37 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 6 ຈໍາປາສັກ 5 27 O 2016  

38 ເຊເສັດ 3 ສາລະວັນ 23 82 O 2017  

39 ນໍໍ້າງາ 2 ອຸດົມໄຊ 15 63 O 2017  

40 ນໍໍ້າເປີນ 2 ຫົວພັນ 12 68 O 2017  

41 ນໍໍ້າງຽບ 2C ຊຽງຂວາງ 15 33 O 2017  

42 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
8 12,8 O 2017  

43 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
7 11,2 O 2017  

44 ນໍໍ້າໄຜ່ ໄຊສົມບູນ 86 420 O 2018  

45 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
5 8 O 2017  

46 ຫ້ວຍເປາະ ສາລະວັນ 15 60 O 2018  



 
 
 

47 ເຊກະຕໍາ 1 - ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 2 ຈໍາປາສັກ 13 79 O 2017  

48 ນໍໍ້າທາ1 ບ ແກ້ວ 168 759 O 2018  

49 ນໍໍ້າໄພ )*( ວຽງຈນັ 3 11 O 2018  

50 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ (ຈັກ

ເບີ 7, 8) 
ວຽງຈນັ 80 360 O 2018 

 

51 ນໍໍ້າງ ື່ມແກ້ງຄວນ ຊຽງຂວາງ 1 5 O 2018  

52 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
2 3 O 2018  

53 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
5 8 O 2018  

54 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (ບ້ານໄໝ່) 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
5 8 O 2018  

55 ຫ້ວຍຈຽດ ຈໍາປາສັກ 8 39 O 2018  

56 ເຂ ື່ອນນໍໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ 60 334 O 2019  

57 ນໍໍ້າລີກ 1 ວຽງຈນັ 64 256 O 2019  

58 ນໍໍ້າງຽບ 2B ຊຽງຂວາງ 9 76 O 2019  

59 ນໍໍ້າແຈ 1 ໄຊສົມບູນ 15 64 O 2019  

60 ນໍໍ້າເປີນ 1 ຫົວພັນ 26 72 O 2019  

61 ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຫງຽບຕອນ
ລຸ່ມ 

ບ ລິຄໍາໄຊ 18 105 O 2019  

62 ນໍໍ້າກາບ ໄຊສົມບູນ 12 55 O 2019  

63 ນໍໍ້າຜາໃຫຍ່ ບວກພາກ
ຂະຫຍາຍ 

ໄຊສົມບູນ 19 104 O 2019  



 
 
 

64 ນໍໍ້າຊ ໍ່ ບ ລຄິໍາໄຊ 5 24 O 2019  

65 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກເສດເຈ້ຍ ສະຫວັນນະເຂດ 75 536 O 2019  

66 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ສະຫວັນນະເຂດ 2 5 O 2019  

67 ນໍໍ້າອູ 1 ຫ ວງພະບາງ 180 710 O 2020  

68 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (TPGL) 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
15 23 O 2020  

69 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (GELD) ສະຫວັນນະເຂດ 10 18 O 2020  

70 ເຊລະນອງ 1 ສະຫວັນນະເຂດ 70 267 O 2020  

71 ນໍໍ້າແທ້ ຊຽງຂວາງ 15 81 O 2020  

72 ນໍໍ້າສິມ ຫົວພັນ 8,4 30 C 2021 
Emin/Emax = 10% ຫ   Edry/Ewet 

= 28% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

73 ນໍໍ້າອ້າວ ຊຽງຂວາງ 15 84 C 2021 
Emin/Emax = 24% ຫ   Edry/Ewet 

= 70% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

74 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຕອນລຸ່ມ ຄໍາມ່ວນ 15 79 C 2021  

75 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1  ພາກຂະຫຍາຍ 

(ຈັກເບ ີ6) 
ວຽງຈນັ 40 59 C 2021 

 

76 ນໍໍ້າທາ (ຫາດໝວກ) ບ ໍ່ແກ້ວ 15 75 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 81% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

77 ນໍໍ້າງຽບ 2A ໄຊສົມບູນ 12,6 70,5 C 2021 
Emin/Emax = 28% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

78 ນໍໍ້າຕະລານ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 5 21,9 C 2021  



 
 
 

79 ນໍໍ້າອູ 3 ຫ ວງພະບາງ 210 826 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

80 ນໍໍ້າອູ 4 ຜົັ້ງສາລີ 132 519 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

81 ນໍໍ້າອູ 7 ຜົັ້ງສາລີ 210 838 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

82 ຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 15 80 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

83 ນໍໍ້າເທີນ 1 ບ ລິຄໍາໄຊ 130 528 C 2022  

84 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຄໍາມ່ວນ 30 155 C 2022  

85 ນໍໍ້າຮົງ 1 ໄຊຍະບູລີ 15 57 C 2022 
Emin/Emax = 15% ຫ   Edry/Ewet 

= 44% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

86 ນໍໍ້າງາວ ບ ໍ່ແກ້ວ 15 57,84 C 2022 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

87 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ຊນັເປເປີ ສະຫວັນນະເຂດ 75 612 CA 2022  

88 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຄໍາມ່ວນ 100 157,68 Plan 2022  

89 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ສະຫວັນນະເຂດ 100 157,68 Plan 2022  

90 ນໍໍ້າຮາວ ຫົວພັນ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

91 ນໍໍ້າງ ື່ມ 4 ຊຽງຂວາງ 240 1040 C 2023 
Emin/Emax = 13% ຫ   Edry/Ewet 

= 57% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 



 
 
 

92 ຫ້ວຍຍອຍ-ຫ້ວຍຄົດ ຈໍາປາສັກ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 41% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

93 ນໍໍ້າມອນ 1 ຫົວພັນ 10 40,8 C 2023  

94 ຫ້ວຍກະເພີ ສາລະວັນ 5 22,5 C 2023 
Emin/Emax = 18% ຫ   Edry/Ewet 

= 52% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

95 ນໍໍ້າປຸງເລາະ ບ ໍ່ແກ້ວ 5 19,27 C 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 39% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

96 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ບ ລິຄໍາໄຊ 30 47,3 Plan 2023  

97 ນໍໍ້າພູນ ໄຊຍະບູລີ 45 185 CA 2024  

98 ນໍໍ້າສະໝ່ອຍ ວຽງຈນັ 5 28 C 2024  

99 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນລະ
ມານ 

ເຊກອງ 100 650 CA 2024  

100 ຫ້ວຍປາຫ າຍ ຈໍາປາສັກ 30 97 C 2025 
Emin/Emax = 26% ຫ   Edry/Ewet 

= 69% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

101 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ນໍໍ້າພານ ຫົວພັນ 170 1.105 CA 2025  

102 ຕາດສະໂຄຍ ສະຫວັນນະເຂດ 31,5 115 CA 2025 
Emin/Emax = 18% ຫ   Edry/Ewet 

= 65% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

103 ນໍໍ້າຕັງ ບ ລິຄໍາໄຊ 12,80 42,50 PPA 2025  

104 ຫ້ວຍສາຍນໍໍ້າຂອງ ບ ລິຄໍາໄຊ 13,60 47,57 PPA 2025  

105 ນໍໍ້າແຈ ໄຊສົມບູນ 7,50 26,00 PPA 2025  

106 ຫ້ວຍນໍໍ້າພຸງ 1 ຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 3,40 15,13 PPA 2026  



 
 
 

107 ຫ້ວຍນໍໍ້າພຸງ 2 ຕອນເທິງ ເຊກອງ 6,00 24,56 PPA 2026  

108 ຫ້ວຍກະອວນ ອັດຕະປື 14,80 58,34 PPA 2026  

109 ນໍໍ້າມວນ ບ ລິຄໍາໄຊ 100 439 FS 2026  

110 ເຂ ື່ອນປາກງ ື່ມ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
85 350 FS 2026  

111 
ເຂ ື່ອນເຊບັັ້ງໄຟ 1 (ແກ້ງ
ແກ່ວ) 

ສະຫວັນນະເຂດ 110 350 PDA 2026 
 

112 ນໍໍ້າທາ 2 ຫ ວງນໍໍ້າທາ 60 219,46 FS 2027  

113 ຫ ວງພະບາງ (ແມ່ຂອງ) ຫ ວງພະບາງ 60 272 PDA 2027  

114 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ 200 343 Plan 2027  

115 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ (ບົວລະພາ) ຄໍາມ່ວນ 200 1486,6 PDA 2028 

ໃນກ ລະນີທີື່ ຟຟລ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພ ື່ອ
ການສະໜອງພາຍໃນ ໂດຍການຕິດຕັັ້ງ
ເຄ ື່ອງຈັກສະເພາະການສະໜອງພາຍໃນ

ຕ່າງຫາກ 
116 ຫ້ວຍເຫາະ (retirement) ອັດຕະປື 150 408 O 2029  

 ລວມຕາມແຜນ (2021-2030) 3.054 13.311    

 ລວມທັງໝົດ ຮອດປ ີ2030 6.208 27.978    
 

ຕາຕະລາງ B-3: ແຜນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ກ ລະນີອຸດສະຫະກໍາເພີື່ມຂ ັ້ນ (IN) 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ ແຂວງ 
ກໍາລງັ
ຕິດຕັັ້ງ 
(MW) 

ກໍາລງັການຜະລດິ 
(GWh) 

ສະຖານະພາບ 
(Status) ປຜີະລດິໄຟຟ້າ ໝາຍເຫດ 



 
 
 

1 ນໍໍ້າດງົ ຫ ວງພະບາງ 1 5 O 1970  

2 ແຊລະບໍາ ຈໍາປາສັກ 5 25 O 1970  

3 ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ວຽງຈນັ 155 1.025 O 1971  

4 ເຊເສັດ 1 ສາລະວັນ 45 180 O 1991  

5 ນໍໍ້າກ  ອຸດົມໄຊ 2 8 O 1996  

6 ຫ້ວຍເຫາະ ອັດຕະປື 2 6 O 1999  

7 ນໍໍ້າເລິກ ໄຊສົມບູນ 60 215 O 2000  

8 ນໍໍ້າມັງ 3 ວຽງຈນັ 40 215 O 2009  

9 ເຊເສັດ 2 ສາລະວັນ 86 309 O 2009  

10 ນໍໍ້າເທີນ2 ຄໍາມ່ວນ 75 419 O 2010  

11 ນໍໍ້າທາ 3 ຫ ວງນໍໍ້າທາ 1 6 O 2011  

12 ນໍໍ້າລີກ 1-2 ວຽງຈນັ 100 435 O 2010  

13 ນໍໍ້າຊອງ ວຽງຈນັ 6 25 O 2012  

14 ນໍໍ້າ ຍອນ ບ ໍ່ແກ້ວ 3 12 O 2011  

15 ນໍໍ້າງ ື່ມ5 ຊຽງຂວາງ/ຫ ວງພະ
ບາງ 

120 507 O 2012  

16 ນໍໍ້າພາວ ບ ລິຄໍາໄຊ 2 9 O 2011  

17 ນໍໍ້າຍວງ ບ ລິຄໍາໄຊ 60 316 O 2013  

18 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ສະຫວັນນະເຂດ 5 58 O 2013  

19 ຕາດສະແລັນ ສະຫວັນນະເຂດ 3 17 O 2012  

20 ນໍໍ້າລອງ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 6 37 O 2013  



 
 
 

21 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ອັດຕະປື 30 105 O 2015  

22 ນໍໍ້າແສນ(ຕາດລ່າງ) ຊຽງຂວາງ 5 25 O 2014  

23 ນໍໍ້າສະນາ ວຽງຈນັ 14 50 O 2014  

24 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 1 ອັດຕະປື 15 101 O 2013  

25 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ 100 670 O 

1:6/2015  

2:12/2015 

3:3/2016 

 

26 ນໍໍ້າຄານ 2 ຫ ວງພະບາງ 130 558 O 2015  

27 ນໍໍ້າອູ 2 ຫ ວງພະບາງ 120 546 O 2016  

28 ນໍໍ້າງຽບ 3A ຊຽງຂວາງ 44 152 O 2014  

29 ນໍໍ້າງຽບ 2 ຊຽງຂວາງ 180 732 O 2015  

30 ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ເຊກອງ 88 480 O 2015  

31 ນໍໍ້າແບງ ອຸດົມໄຊ 36 142 O 2017  

32 ນໍໍ້າຄານ 3 ຫ ວງພະບາງ 60 250 O 2016  

33 ນໍໍ້າອູ 6 ຜົັ້ງສາລີ 180 739 O 2016  

34 ນໍໍ້າອູ 5 ຜົັ້ງສາລີ 240 1.049 O 2016  

35 ນໍໍ້າໂສ້ ຊຽງຂວາງ 3 12 O 2016  

36 ນໍໍ້າມັງ 1 ໄຊສົມບູນ 64 445 O 2016  

37 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 6 ຈໍາປາສັກ 5 27 O 2016  

38 ເຊເສັດ 3 ສາລະວັນ 23 82 O 2017  

39 ນໍໍ້າງາ 2 ອຸດົມໄຊ 15 63 O 2017  



 
 
 

40 ນໍໍ້າເປີນ 2 ຫົວພັນ 12 68 O 2017  

41 ນໍໍ້າງຽບ 2C ຊຽງຂວາງ 15 33 O 2017  

42 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
8 12,8 O 2017  

43 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
7 11,2 O 2017  

44 ນໍໍ້າໄຜ່ ໄຊສົມບູນ 86 420 O 2018  

45 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
5 8 O 2017  

46 ຫ້ວຍເປາະ ສາລະວັນ 15 60 O 2018  

47 ເຊກະຕໍາ 1 - ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 2 ຈໍາປາສັກ 13 79 O 2017  

48 ນໍໍ້າທາ1 ບ ແກ້ວ 168 759 O 2018  

49 ນໍໍ້າໄພ )*( ວຽງຈນັ 3 11 O 2018  

50 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ 

(ຈັກເບ ີ7, 8) 
ວຽງຈນັ 80 360 O 2018 

 

51 ນໍໍ້າງ ື່ມແກ້ງຄວນ ຊຽງຂວາງ 1 5 O 2018  

52 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
2 3 O 2018  

53 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
5 8 O 2018  

54 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (ບ້ານໄ
ໝ່) 

ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 

5 8 O 2018  

55 ຫ້ວຍຈຽດ ຈໍາປາສັກ 8 39 O 2018  



 
 
 

56 ເຂ ື່ອນນໍໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ 60 334 O 2019  

57 ນໍໍ້າລີກ 1 ວຽງຈນັ 64 256 O 2019  

58 ນໍໍ້າງຽບ 2B ຊຽງຂວາງ 9 76 O 2019  

59 ນໍໍ້າແຈ 1 ໄຊສົມບູນ 15 64 O 2019  

60 ນໍໍ້າເປີນ 1 ຫົວພັນ 26 72 O 2019  

61 ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຫງຽບຕອນ
ລຸ່ມ 

ບ ລິຄໍາໄຊ 18 105 O 2019  

62 ນໍໍ້າກາບ ໄຊສົມບູນ 12 55 O 2019  

63 ນໍໍ້າຜາໃຫຍ່ ບວກພາກ
ຂະຫຍາຍ 

ໄຊສົມບູນ 19 104 O 2019  

64 ນໍໍ້າຊ ໍ່ ບ ລຄິໍາໄຊ 5 24 O 2019  

65 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກເສດເຈ້ຍ ສະຫວັນນະເຂດ 75 536 O 2019  

66 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ສະຫວັນນະເຂດ 2 5 O 2019  

67 ນໍໍ້າອູ 1 ຫ ວງພະບາງ 180 710 O 2020  

68 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (TPGL) ນະຄອນຫ ວງວຽງ
ຈນັ 

15 23 O 2020  

69 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (GELD) ສະຫວັນນະເຂດ 10 18 O 2020  

70 ເຊລະນອງ 1 ສະຫວັນນະເຂດ 70 267 O 2020  

71 ນໍໍ້າແທ້ ຊຽງຂວາງ 15 81 O 2020  

72 ນໍໍ້າສິມ ຫົວພັນ 8,4 30 C 2021 
Emin/Emax = 10% ຫ   Edry/Ewet 

= 28% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 



 
 
 

73 ນໍໍ້າອ້າວ ຊຽງຂວາງ 15 84 C 2021 
Emin/Emax = 24% ຫ   Edry/Ewet 

= 70% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

74 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຕອນລຸ່ມ ຄໍາມ່ວນ 15 79 C 2021  

75 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1  ພາກຂະຫຍາຍ 

(ຈັກເບ ີ6) 
ວຽງຈນັ 40 59 C 2021 

 

76 ນໍໍ້າທາ (ຫາດໝວກ) ບ ໍ່ແກ້ວ 15 75 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 81% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

77 ນໍໍ້າງຽບ 2A ໄຊສົມບູນ 12,6 70,5 C 2021 
Emin/Emax = 28% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

78 ນໍໍ້າຕະລານ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 5 21,9 C 2021  

79 ນໍໍ້າອູ 3 ຫ ວງພະບາງ 210 826 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

80 ນໍໍ້າອູ 4 ຜົັ້ງສາລີ 132 519 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

81 ນໍໍ້າອູ 7 ຜົັ້ງສາລີ 210 838 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

82 ຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 15 80 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

83 ນໍໍ້າເທີນ 1 ບ ລິຄໍາໄຊ 130 528 C 2022  

84 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຄໍາມ່ວນ 30 155 C 2022  



 
 
 

85 ນໍໍ້າຮົງ 1 ໄຊຍະບູລີ 15 57 C 2022 
Emin/Emax = 15% ຫ   Edry/Ewet 

= 44% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

86 ນໍໍ້າງາວ ບ ໍ່ແກ້ວ 15 57,84 C 2022 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

87 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ຊນັເປເປີ ສະຫວັນນະເຂດ 75 612 CA 2022  

88 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຄໍາມ່ວນ 100 157,68 Plan 2022  

89 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ສະຫວັນນະເຂດ 100 157,68 Plan 2022  

90 ນໍໍ້າຮາວ ຫົວພັນ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

91 ນໍໍ້າງ ື່ມ 4 ຊຽງຂວາງ 240 1040 C 2023 
Emin/Emax = 13% ຫ   Edry/Ewet 

= 57% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

92 ຫ້ວຍຍອຍ-ຫ້ວຍຄົດ ຈໍາປາສັກ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 41% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

93 ນໍໍ້າມອນ 1 ຫົວພັນ 10 40,8 C 2023  

94 ຫ້ວຍກະເພີ ສາລະວັນ 5 22,5 C 2023 
Emin/Emax = 18% ຫ   Edry/Ewet 

= 52% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

95 ນໍໍ້າປຸງເລາະ ບ ໍ່ແກ້ວ 5 19,27 C 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 39% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

96 ນໍໍ້າດິກ 1 ຫົວພັນ 15 78,5 C 2023 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 75% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

97 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ບ ລິຄໍາໄຊ 30 47,3 Plan 2023  



 
 
 

98 ນໍໍ້າພູນ ໄຊຍະບູລີ 45 185 CA 2024  

99 ນໍໍ້າສະໝ່ອຍ ວຽງຈນັ 5 28 C 2024  

100 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນລະ
ມານ 

ເຊກອງ 100 650 CA 2024  

101 ຫ້ວຍປາຫ າຍ ຈໍາປາສັກ 30 97 C 2025 
Emin/Emax = 26% ຫ   Edry/Ewet 

= 69% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

102 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ນໍໍ້າພານ ຫົວພັນ 170 1.105 CA 2025  

103 ຕາດສະໂຄຍ ສະຫວັນນະເຂດ 31,5 115 CA 2025 
Emin/Emax = 18% ຫ   Edry/Ewet 

= 65% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

104 ນໍໍ້າຄາວ 1 ຊຽງຂວາງ 30,00 130 PPA 2025  

105 ນໍໍ້າຄາວ 2 ຊຽງຂວາງ 22,50 103,7 PPA 2025  

106 ນໍໍ້າຄາວ 3 ຊຽງຂວາງ 23,00 95 PPA 2025  

107 ນໍໍ້າຕັງ ບ ລິຄໍາໄຊ 12,80 42,50 PPA 2025  

108 ຫ້ວຍສາຍນໍໍ້າຂອງ ບ ລິຄໍາໄຊ 13,60 47,57 PPA 2025  

109 ນໍໍ້າແຈ ໄຊສົມບູນ 7,50 26,00 PPA 2025  

110 ຫ້ວຍກະອວນ ອັດຕະປື 14,80 58,34 PPA 2026  

111 ຫ້ວຍນໍໍ້າພຸງ 1 ຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 3,40 15,13 PPA 2026  

112 ຫ້ວຍນໍໍ້າພຸງ 2 ຕອນເທິງ ເຊກອງ 6,00 24,56 PPA 2026  

113 ນໍໍ້າມວນ ບ ລິຄໍາໄຊ 100 439 FS 2026  

114 ເຂ ື່ອນປາກງ ື່ມ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງ

ຈນັ 
85 350 FS 2026  



 
 
 

115 
ເຂ ື່ອນເຊບັັ້ງໄຟ 1 (ແກ້ງ

ແກ່ວ) 
ສະຫວັນນະເຂດ 110 350 

PDA 
2026 

 

116 ນໍໍ້າຄາວ 4 ຊຽງຂວາງ 15 73 PPA 2027  

117 ນໍໍ້າຄາວ 5 ຊຽງຂວາງ 7,50 34,2 PPA 2027  

118 ນໍໍ້າແຕບ 1 ຫົວພັນ 15 75 PPA 2027  

119 ນໍໍ້າແຕບ 2 ຫົວພັນ 15 75 PPA 2027  

120 ນໍໍ້າທາ 2 ຫ ວງນໍໍ້າທາ 60 219,46 FS 2027  

121 ຫ ວງພະບາງ (ແມ່ຂອງ) ຫ ວງພະບາງ 60 272 PDA 2027  

122 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ (ບົວລະພາ) ຄໍາມ່ວນ 200 1486,6 PDA 2028 

ໃນກ ລະນີທີື່ ຟຟລ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພ ື່ອ
ການສະໜອງພາຍໃນ ໂດຍການຕິດຕັັ້ງ
ເຄ ື່ອງຈັກສະເພາະການສະໜອງພາຍໃນ

ຕ່າງຫາກ 
123 ຫ້ວຍເຫາະ (retirement) ອັດຕະປື 150 408 O 2029  

124 ນໍໍ້າເຊ ອງ 2 ຫ ວງພະບາງ 108 385,2 
CA 

2030 
Emin/Emax = 10% ຫ   Edry/Ewet 

= 29% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

 ລວມຕາມແຜນ (2021-2030) 3.405 15.818    

 ລວມທັງໝົດ ຮອດປ ີ2030 6.560 30.485    

 

 

 



 
 
 

ຕາຕະລາງ B-4: ແຜນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ເພ ື່ອສະໜອງໃຫ້ ກ ລະນີ (EV+ IN) 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ ແຂວງ 
ກໍາລງັຕິດ

ຕັັ້ງ 
(MW) 

ກໍາລງັການ
ຜະລດິ(GWh) 

ສະຖານະພາບ 
(Status) ປຜີະລດິໄຟຟ້າ ໝາຍເຫດ 

1 ນໍໍ້າດງົ ຫ ວງພະບາງ 1 5 O 1970  

2 ແຊລະບໍາ ຈໍາປາສັກ 5 25 O 1970  

3 ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ວຽງຈນັ 155 1.025 O 1971  

4 ເຊເສັດ 1 ສາລະວັນ 45 180 O 1991  

5 ນໍໍ້າກ  ອຸດົມໄຊ 2 8 O 1996  

6 ຫ້ວຍເຫາະ ອັດຕະປື 2 6 O 1999  

7 ນໍໍ້າເລິກ ໄຊສົມບູນ 60 215 O 2000  

8 ນໍໍ້າມັງ 3 ວຽງຈນັ 40 215 O 2009  

9 ເຊເສັດ 2 ສາລະວັນ 86 309 O 2009  

10 ນໍໍ້າເທີນ2 ຄໍາມ່ວນ 75 419 O 2010  

11 ນໍໍ້າທາ 3 ຫ ວງນໍໍ້າທາ 1 6 O 2011  

12 ນໍໍ້າລີກ 1-2 ວຽງຈນັ 100 435 O 2010  

13 ນໍໍ້າຊອງ ວຽງຈນັ 6 25 O 2012  

14 ນໍໍ້າ ຍອນ ບ ໍ່ແກ້ວ 3 12 O 2011  

15 ນໍໍ້າງ ື່ມ5 ຊຽງຂວາງ/ຫ ວງພະບາງ 120 507 O 2012  

16 ນໍໍ້າພາວ ບ ລິຄໍາໄຊ 2 9 O 2011  

17 ນໍໍ້າຍວງ ບ ລິຄໍາໄຊ 60 316 O 2013  



 
 
 

18 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ສະຫວັນນະເຂດ 5 58 O 2013  

19 ຕາດສະແລັນ ສະຫວັນນະເຂດ 3 17 O 2012  

20 ນໍໍ້າລອງ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 6 37 O 2013  

21 ໂຮງງານໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ອັດຕະປື 30 105 O 2015  

22 ນໍໍ້າແສນ (ຕາດລ່າງ) ຊຽງຂວາງ 5 25 O 2014  

23 ນໍໍ້າສະນາ ວຽງຈນັ 14 50 O 2014  

24 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 1 ອັດຕະປື 15 101 O 2013  

25 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນຫົງສາ ໄຊຍະບູລີ 100 670 O 

1:6/2015  

2:12/2015 

3:3/2016 

 

26 ນໍໍ້າຄານ 2 ຫ ວງພະບາງ 130 558 O 2015  

27 ນໍໍ້າອູ 2 ຫ ວງພະບາງ 120 546 O 2016  

28 ນໍໍ້າງຽບ 3A ຊຽງຂວາງ 44 152 O 2014  

29 ນໍໍ້າງຽບ 2 ຊຽງຂວາງ 180 732 O 2015  

30 ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ ເຊກອງ 88 480 O 2015  

31 ນໍໍ້າແບງ ອຸດົມໄຊ 36 142 O 2017  

32 ນໍໍ້າຄານ 3 ຫ ວງພະບາງ 60 250 O 2016  

33 ນໍໍ້າອູ 6 ຜົັ້ງສາລີ 180 739 O 2016  

34 ນໍໍ້າອູ 5 ຜົັ້ງສາລີ 240 1.049 O 2016  

35 ນໍໍ້າໂສ້ ຊຽງຂວາງ 3 12 O 2016  

36 ນໍໍ້າມັງ 1 ໄຊສົມບູນ 64 445 O 2016  



 
 
 

37 ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 6 ຈໍາປາສັກ 5 27 O 2016  

38 ເຊເສັດ 3 ສາລະວັນ 23 82 O 2017  

39 ນໍໍ້າງາ 2 ອຸດົມໄຊ 15 63 O 2017  

40 ນໍໍ້າເປີນ 2 ຫົວພັນ 12 68 O 2017  

41 ນໍໍ້າງຽບ 2C ຊຽງຂວາງ 15 33 O 2017  

42 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 8 12,8 O 2017  

43 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 7 11,2 O 2017  

44 ນໍໍ້າໄຜ່ ໄຊສົມບູນ 86 420 O 2018  

45 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 5 8 O 2017  

46 ຫ້ວຍເປາະ ສາລະວັນ 15 60 O 2018  

47 ເຊກະຕໍາ 1 - ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ 2 ຈໍາປາສັກ 13 79 O 2017  

48 ນໍໍ້າທາ1 ບ ແກ້ວ 168 759 O 2018  

49 ນໍໍ້າໄພ )*( ວຽງຈນັ 3 11 O 2018  

50 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1 ພາກຂະຫຍາຍ 

(ຈັກເບ ີ7,8) 
ວຽງຈນັ 80 360 O 2018 

 

51 ນໍໍ້າງ ື່ມແກ້ງຄວນ ຊຽງຂວາງ 1 5 O 2018  

52 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 2 3 O 2018  

53 ໂຟຟ້າແສງຕາເວັນ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 5 8 O 2018  

54 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (ບ້ານໄ
ໝ່) 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 5 8 O 2018  

55 ຫ້ວຍຈຽດ ຈໍາປາສັກ 8 39 O 2018  



 
 
 

56 ເຂ ື່ອນນໍໍ້າຂອງໄຊຍະບູລີ ໄຊຍະບູລີ 60 334 O 2019  

57 ນໍໍ້າລີກ 1 ວຽງຈນັ 64 256 O 2019  

58 ນໍໍ້າງຽບ 2B ຊຽງຂວາງ 9 76 O 2019  

59 ນໍໍ້າແຈ 1 ໄຊສົມບູນ 15 64 O 2019  

60 ນໍໍ້າເປີນ 1 ຫົວພັນ 26 72 O 2019  

61 ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າຫງຽບຕອນ
ລຸ່ມ 

ບ ລິຄໍາໄຊ 18 105 O 2019  

62 ນໍໍ້າກາບ ໄຊສົມບູນ 12 55 O 2019  

63 ນໍໍ້າຜາໃຫຍ່ ບວກພາກ
ຂະຫຍາຍ 

ໄຊສົມບູນ 19 104 O 2019  

64 ນໍໍ້າຊ ໍ່ ບ ລຄິໍາໄຊ 5 24 O 2019  

65 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກເສດເຈ້ຍ ສະຫວັນນະເຂດ 75 536 O 2019  

66 ໂຮງໄຟຟ້າຈາກກາກອ້ອຍ ສະຫວັນນະເຂດ 2 5 O 2019  

67 ນໍໍ້າອູ 1 ຫ ວງພະບາງ 180 710 O 2020  

68 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (TPGL) ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 15 23 O 2020  

69 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ (GELD) ສະຫວັນນະເຂດ 10 18 O 2020  

70 ເຊລະນອງ 1 ສະຫວັນນະເຂດ 70 267 O 2020  

71 ນໍໍ້າແທ້ ຊຽງຂວາງ 15 81 O 2020  

72 ນໍໍ້າສິມ ຫົວພັນ 8,4 30 C 2021 
Emin/Emax = 10% ຫ   Edry/Ewet 

= 28% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

73 ນໍໍ້າອ້າວ ຊຽງຂວາງ 15 84 C 2021 
Emin/Emax = 24% ຫ   Edry/Ewet 

= 70% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 



 
 
 

74 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຕອນລຸ່ມ ຄໍາມ່ວນ 15 79 C 2021  

75 
ນໍໍ້າງ ື່ມ 1  ພາກຂະຫຍາຍ 

(ຈັກເບ ີ6) 
ວຽງຈນັ 40 59 C 2021 

 

76 ນໍໍ້າທາ (ຫາດໝວກ) ບ ໍ່ແກ້ວ 15 75 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 81% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

77 ນໍໍ້າງຽບ 2A ໄຊສົມບູນ 12,6 70,5 C 2021 
Emin/Emax = 28% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

78 ນໍໍ້າຕະລານ ຫ ວງນໍໍ້າທາ 5 21,9 C 2021  

79 ນໍໍ້າອູ 3 ຫ ວງພະບາງ 210 826 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

80 ນໍໍ້າອູ 4 ຜົັ້ງສາລີ 132 519 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

81 ນໍໍ້າອູ 7 ຜົັ້ງສາລີ 210 838 C 2021 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 84% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

82 ຫ້ວຍລໍາພັນຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 15 80 C 2021 
Emin/Emax = 29% ຫ   Edry/Ewet 

= 88% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

83 ນໍໍ້າເທີນ 1 ບ ລິຄໍາໄຊ 130 528 C 2022  

84 ນໍໍ້າຫີນບນູ ຄໍາມ່ວນ 30 155 C 2022  

85 ນໍໍ້າຮົງ 1 ໄຊຍະບູລີ 15 57 C 2022 
Emin/Emax = 15% ຫ   Edry/Ewet 

= 44% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 



 
 
 

86 ນໍໍ້າງາວ ບ ໍ່ແກ້ວ 15 57,84 C 2022 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

87 ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ຊນັເປເປີ ສະຫວັນນະເຂດ 75 612 CA 2022  

88 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຄໍາມ່ວນ 100 157,68 Plan 2022  

89 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ສະຫວັນນະເຂດ 100 157,68 Plan 2022  

90 ນໍໍ້າຮາວ ຫົວພັນ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 12% ຫ   Edry/Ewet 

= 60% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

91 ນໍໍ້າງ ື່ມ 4 ຊຽງຂວາງ 240 1040 C 2023 
Emin/Emax = 13% ຫ   Edry/Ewet 

= 57% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

92 ຫ້ວຍຍອຍ-ຫ້ວຍຄົດ ຈໍາປາສັກ 15 65,7 C 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 41% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

93 ນໍໍ້າມອນ 1 ຫົວພັນ 10 40,8 C 2023  

94 ຫ້ວຍກະເພີ ສາລະວັນ 5 22,5 C 2023  

95 ນໍໍ້າປຸງເລາະ ບ ໍ່ແກ້ວ 5 19,27 C 2023  

96 ນໍໍ້າດິກ 1 ຫົວພັນ 15 78,5 C 2023 
Emin/Emax = 18% ຫ   Edry/Ewet 

= 52% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

97 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ບ ລິຄໍາໄຊ 30 47,3 Plan 2023 
Emin/Emax = 14% ຫ   Edry/Ewet 

= 39% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

98 ນໍໍ້າພູນ ໄຊຍະບູລີ 45 185 CA 2024 
Emin/Emax = 22% ຫ   Edry/Ewet 

= 75% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

99 ນໍໍ້າສະໝ່ອຍ ວຽງຈນັ 5 28 C 2024  



 
 
 

100 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນລະ
ມານ 

ເຊກອງ 100 650 CA 2024  

101 ຫ້ວຍປາຫ າຍ ຈໍາປາສັກ 30 97 C 2025 
Emin/Emax = 26% ຫ   Edry/Ewet 

= 69% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

102 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ນໍໍ້າພານ ຫົວພັນ 170 1.105 CA 2025  

103 ຕາດສະໂຄຍ ສະຫວັນນະເຂດ 31,5 115 CA 2025 
Emin/Emax = 18% ຫ   Edry/Ewet 

= 65% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

104 ນໍໍ້າຄາວ 1 ຊຽງຂວາງ 30,00 130 PPA 2025  

105 ນໍໍ້າຄາວ 2 ຊຽງຂວາງ 22,50 103,7 PPA 2025  

106 ນໍໍ້າຄາວ 3 ຊຽງຂວາງ 23,00 95 PPA 2025  

107 ນໍໍ້າຕັງ ບ ລິຄໍາໄຊ 12,80 42,50 PPA 2025  

108 ຫ້ວຍສາຍນໍໍ້າຂອງ ບ ລິຄໍາໄຊ 13,60 47,57 PPA 2025  

109 ນໍໍ້າແຈ ໄຊສົມບູນ 7,50 26,00 PPA 2025  

110 ຫ້ວຍກະອວນ ອັດຕະປື 14,80 58,34 PPA 2026  

111 ຫ້ວຍນໍໍ້າພຸງ 1 ຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 3,40 15,13 PPA 2026  

112 ຫ້ວຍນໍໍ້າພຸງ 2 ຕອນເທິງ ເຊກອງ 6,00 24,56 PPA 2026  

113 ນໍໍ້າມວນ ບ ລິຄໍາໄຊ 100 439 FS 2026  

114 ເຂ ື່ອນປາກງ ື່ມ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 85 350 FS 2026  

115 
ເຂ ື່ອນເຊບັັ້ງໄຟ 1 (ແກ້ງ
ແກ່ວ) 

ສະຫວັນນະເຂດ 110 350 
PDA 

2026 
 

116 ນໍໍ້າຄາວ 4 ຊຽງຂວາງ 15 73 PPA 2027  



 
 
 

117 ນໍໍ້າຄາວ 5 ຊຽງຂວາງ 7,50 34,2 PPA 2027  

118 ນໍໍ້າແຕບ 1 ຫົວພັນ 15 75 PPA 2027  

119 ນໍໍ້າແຕບ 2 ຫົວພັນ 15 75 PPA 2027  

120 ນໍໍ້າທາ 2 ຫ ວງນໍໍ້າທາ 60 219,46 FS 2027  

121 ຫ ວງພະບາງ (ແມ່ຂອງ) ຫ ວງພະບາງ 60 272 PDA 2027  

122 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ຈໍາປາສັກ ຈໍາປາສັກ 200 343 Plan 2027  

123 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ (ບົວລະພາ) ຄໍາມ່ວນ 300 2.230 PDA 2028 

ໃນກ ລະນີທີື່ ຟຟລ ມີຄວາມຕ້ອງການ ເພ ື່ອ
ການສະໜອງພາຍໃນ ໂດຍການຕິດຕັັ້ງ
ເຄ ື່ອງຈັກສະເພາະການສະໜອງພາຍໃນ

ຕ່າງຫາກ 
124 ຫ້ວຍເຫາະ (retirement) ອັດຕະປື 150 408 O 2029  

125 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ນະຄອນຫ ວງ 100 157,68 Plan 2030  

126 ນໍໍ້າເຊ ອງ 2 ຫ ວງພະບາງ 108 385,2 
CA 

2030 
Emin/Emax = 10% ຫ   Edry/Ewet 

= 29% ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງ 

 ລວມຕາມແຜນ (2021-2030) 3.705 16.319    

 ລວມທັງໝົດ ຮອດປ ີ2030 6.860 30.986    

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຮູບທີື່ B-1: ແຜນທີື່ແຜນພັດທະນາແຫ ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2020 – 2030 



 
 
 

ຕາຕະລາງ B- 5: ໂຄງການທີື່ສໍາເລັດກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ມີແຜນສົົ່ງອອກ ສສ ຫວຽດນາມ ໄລຍະປີ 2021-2025 ແລະ 2026-2030 
 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ ທີື່ຕັັ້ງໂຄງການ ຈຸດເຊ ື່ອມຕ ໍ່ 
ກໍາລງັຕິດ

ຕັັ້ງ 
(MW) 

ຜູ້ພັດທະນາ ໝາຍເຫດ 

A, ໂຄງການທີື່ດາໍເນນີການຜະລດິໄຟຟາ້ COD       

I. ເຂ ື່ອນໄຟຟາ້ທີື່ກ ໍ່ສາ້ງສາໍເລດັ  

       
1 ເຊຂະໝານ 1 (Xekaman 1) ອັດຕະປື Xekaman 1 SS - Plei Ku SS 290 Song Da 56%; Bao Loc 34%; 

Dien Lien Viet 10% 

 

2 ເຊຂະໝານ 3 (Xekaman 3) ເຊກອງ Sekong SS - Thanh My SS 250 VLP (Vietnam) 85%; 

EDL_GEN 15% 

 

3 ເຊຂະໝານ ສານໄຊ  
(Xekaman SanXay) 

ອັດຕະປື Xekaman 1 SS - Plei Ku SS 32 
VLP (Vietnam) 

 

 ລວມ     572   

B, ໂຄງການທີື່ຄາດວາ່ຈະກ ໍ່ສາ້ງສາໍເລດັຮອດປີ 2025  

II. ໂຄງການທີື່ໄດເ້ຊນັ PPA ແລວ້  
1 ນໍໍ້າກົງ 2 (Nam kong 2) ອັດຕະປື Nam Kong 3 SS- Bo Ei SS 66 

 
ບ/ສ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ 

 

2 ນໍໍ້າກົງ 3 (Nam kong 3) ອັດຕະປື Nam Kong 3 SS- Bo Ei SS 54  

3 ນໍໍ້າອີື່ມູນ (Nam E moon) ເຊກອງ Sekong SS - Thanh My SS 129  

4 ນໍໍ້າຊໍາ 3 (Nam Xam 3) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 156  

ກຸ່ມບ ລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກ ໍ່ສ້າງ -ຂົວທາງ
ຈໍາກັດ 

 

5 ນໍໍ້າຊັນ 3A (Nam San 3A) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 69  

6 ນໍໍ້າຊັນ 3B (Nam san 3B) ໄຊສົມບູນ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 45  



 
 
 

  ລວມ     519   

III. ໂຄງການມຄີວາມພອ້ມໃນການເຊນັ PPA (ໃນເດ ອນ 1 ປ ີ2021)  
1 ນໍໍ້າຕ່າຍ (Nam Tai) ໄຊສົມບູນ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 21 

ກຸ່ມບ ລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກ ໍ່ສ້າງ -ຂົວທາງ
ຈໍາກັດ 

 

2 ນໍໍ້າສັກ (Nam Sak) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 18  

3 ນໍໍ້າຊາວ 2 (Nam Xao 2) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 5  

4 ນໍໍ້າຊາວ 3 (Nam Xao 3) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 12  

5 ນໍໍ້າຈາວ (Nam Chao) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 10  

6 ນໍໍ້າເຍ ອງ 1A (Nam Yeurng 1A) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 10  

7 ນໍໍ້າເຍ ອງ 1B (Nam Yeurng 1B) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 15  

8 ນໍໍ້າເຍ ອງ 2A (Nam Yeurng 2A) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 15  

9 ນໍໍ້າເຍ ອງ 2B (Nam Yeurng 2B) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 15  

10 ນໍໍ້າເຍ ອງ 3A (Nam Yeurng 3A) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 15  

11 ນໍໍ້າເຍ ອງ 3B (Nam Yeurng 3B) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 14  

12 ນໍໍ້າເນີນ 1 (Nam Neun 1) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 124 ບສ ຄອງຊັບພັດທະນາ ນໍໍ້າເນີນ 1-3  

13 ໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ເຊກອງ Sekong SS - Thanh My SS 600 ບ/ສ Impact Energy Asia   

  ລວມ     874   

C, ໂຄງການທີື່ຄາດວາ່ຈະສາໍເລດັຮອດປີ 2030  

IV. ໂຄງການທີື່ໄດມ້ອບຂ ໍ້ຕກົລງົເຫນັດຊີ ັ້-ຂາຍໄຟ (ໃນເດ ອນ 12 ປ ີ2020)  
1 ຫ້ວຍລະແງ (Houay La Nge)  ເຊກອງ Sekong SS - Thanh My SS 60 ບ/ສ ໄຟຟ້າຫ້ວຍລະແງ ຈໍາກັດ  

2 
ໂຮງໄຟຟ້າຖ່ານຫີນບົວລະພາ 
)Thermal Bualapha Power) 

ຄໍາມ່ວນ Quang Trach SS 2.000 ບ/ສ ບົວລະພາ ພາວເວີ ຈໍາກັດ 
 

  ລວມ     2.060   



 
 
 

V. ໂຄງການທີື່ໄດເ້ຊນັ Tariff MOU ແລວ້  
1 ນໍໍ້າໂມ້ 1 (Nam Mo 1) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 60 

ກຸ່ມບ ລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກ ໍ່ສ້າງ -ຂົວທາງ
ຈໍາກັດ 

 

2 ນໍໍ້າໂມ້ 2 (Nam Mo 2) ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 120  

3 
ນໍໍ້າຊັນນ້ອຍ-ນໍໍ້າຊາວ (Nam 

Sannoi - Nam Xao 1) 

ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 
45 

 

  ລວມ     225   

VI. ໂຄງການທີື່ຈະມກີານເຊນັ Tariff MOU   

1 
Solar (Namkong 2, 

Namkong3) 

ອັດຕະປື Nam Kong 3 SS- Bo Ei SS 
220 ບ/ສ ຈະເລີນເຊກອງ ພະລັງງານ ຈໍາກັດ 

 

2 ນໍໍ້າຈຽນ ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 104 EDL-GEN  

3 ໂຄງການນໍໍ້າງ ື່ມ4 ຊຽງຂວາງ   240 EDL  

4 ເຊກອງ 5 (Xekong 5) ເຊກອງ   330 PSV  

 ລວມ     894   

 ລວມ(I+II+III+IV+V+VI) 5.144   

D, ໂຄງການທີື່ຄາດວາ່ຈະສາໍເລດັຫ ງັປ ີ2030 

VII. ໂຄງການທີື່ຈະສະເໜເີຊນັ Tariff MOU ໃນຕ ໍ່ໜາ້ 

1 ນໍໍ້າຊໍາ 1A (Nam Xam 1A) ຫົວພັນ Samtai SS - Hoa Na SS 50 
ກຸ່ມບ ລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກ ໍ່ສ້າງ -ຂົວທາງ

ຈໍາກັດ 
 

2 ນໍໍ້າບາກ 2 (Nam Bak 2) ໄຊສົມບູນ 

Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 

120 

EDL-GEN+IPP 

 

3 ນໍໍ້າເນີນ ຕອນລຸ່ມ ຊຽງຂວາງ 30  

4 ນໍໍ້າລັນ 1 ຊຽງຂວາງ 12  

5 ນໍໍ້າລັນ 2 ຊຽງຂວາງ 8  



 
 
 

6 ນໍໍ້າດຶກ 1 ຫົວພັນ 15 
ແຜນນໍາໃຊ້
ພາຍໃນ 

7 ນໍໍ້າດຶກ 2 ຫົວພັນ 15  

8 ນໍໍ້າດຶກ 3 ຫົວພັນ 10  

9 ນໍໍ້າບີ 1,2,3 (Nam Bi1,2,3) ເຊກອງ 

Sekong SS - Thanh My SS 

135  

10 ຫ້ວຍປະຍູຕອນເທິງ ເຊກອງ 11  

11 ຫ້ວຍປະຍູຕອນລຸ່ມ ເຊກອງ 33  

12 ຫ້ວຍຈາລິວ 1 ເຊກອງ 11  

13 ຫ້ວຍຈາລິວ 2 ເຊກອງ 13  

14 ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນກະລ ມ ເຊກອງ 900  

15 ຫ້ວຍປາລວດ 1 ອັດຕະປື 
Namkong 2 SS - Plei Ku SS 

 

10  

16 ຫ້ວຍປາລວດ 2 ອັດຕະປື 44  

17 ນໍໍ້າກົງ 0 ອັດຕະປື 25  

18 ເຊປຽນຕອນລຸ່ມ ອັດຕະປື 15  

19 ເຊລະນອງ 1 ສະຫັວນນະເຂດ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 70 ບ ລິສັດ ເຊລະນອງ 1 (EDL) 
ແຜນນໍາໃຊ້
ພາຍໃນ 

20 ເຊບັງຫຽງ 2 ສະຫັວນນະເຂດ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 40 

ບ ລິສັດ ສະຫັວນພັດທະນາ ພະລັງງານ
ຈໍາກັດ 

 

21 ແກ້ງລາແທັງ ສະຫັວນນະເຂດ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 25  

22 ເຊໂປນແກ້ງໄຄ້ ສາລະວັນ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 15  

23 ເຊລະນອງ ຕັງເອີນ ສະຫັວນນະເຂດ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 60  

24 ເຊລະນອງອາຊິງ ສະຫັວນນະເຂດ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 60  

25 
ຕາດສະໂຄ່ຍ ສະຫັວນນະເຂດ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 32 ບ ລິສັດ ບີັ້ກ ີມ (EDL) 

ແຜນນໍາໃຊ້
ພາຍໃນ 

26 ໂຮງໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນເຊໂປນ ສະຫັວນນະເຂດ Sepon 2 SS-Quang Tri SS 75 ບ ລິສັດ ຊັນເປເປີ (EDL)  



 
 
 

  ລວມ     1.859   

VII. ໂຄງການທີື່ຈະນາໍສະເໜຕີ ໍ່ຝາ່ຍຫວຽດນາມເພ ື່ອບນັຈເຸຂົັ້າແຜນໃນຕ ໍ່ໜາ້  

1 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນຫົວພັນ  Huamueng 500kV SS-Nho Quan 350 
 

 

 

 

 

 
ກຸ່ມບ ລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກ ໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ

ຈໍາກັດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ນໍໍ້າແອດ 1 Et1-Et2-Huamueng SS 20 

3 ນໍໍ້າແອດ 2 Et2-Huamueng SS 30 

4 ນໍໍ້າແອດ 3 Et3-Et2-Huamueng SS 30 

5 ນໍໍ້າແອດ 4 Et4-Et3-Et2-Huamueng SS 36 

6 ນໍໍ້າແອດ 5 Et5-Et4-Et3-Et2-Huamueng SS 66 

7 ນໍໍ້າແອດ 6 Et6-Et5...-Et2-Huamueng SS 40 

8 ນໍໍ້າມ້າ 1 (Nam Ma 1) Nam Ma1-Huamueng SS-NhoQuan 54 

9 ນໍໍ້າມ້າ 1 A (Nam Ma 1A) Nam Ma1-Huamueng SS-NhoQuan 32 

10 ນໍໍ້າມ້າ 2 (Nam Ma 2) Nam Ma1-Huamueng SS-NhoQuan 48 

11 ນໍໍ້າມ້າ 2A (Nam Ma 2A) Nam Ma1-Huamueng SS-NhoQuan 20 

12 ນໍໍ້າມ້າ 3 (Nam Ma 3) Nam Ma1-Huamueng SS-NhoQuan 25 

13 ນໍໍ້າໂມ້ 1A ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 30 

14 ນໍໍ້າໂມ້ 1B Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 30 

15 ນໍໍ້າໂມ້ 2A Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 15 

16 ນໍໍ້າຊາວ 4 Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 9 

17 ນໍໍ້າຈາວ 2 Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 6 

18 ນໍໍ້າປຸ່ງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 9 

19 ນໍໍ້າກຽວ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 10 

20 ນໍໍ້າໃສ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 10 

21 ນໍໍ້າປວກ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 8 



 
 
 

22 ນໍໍ້າຢ້ຽມ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 10  

 

 

 
ກຸ່ມບ ລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກ ໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ

ຈໍາກັດ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ນໍໍ້າຈຽດ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 3 

24 ນໍໍ້າລຽງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 4 

25 ນໍໍ້າເຜ ອກ 1 ໄຊສົມບູນ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 22 

26 ນໍໍ້າເຜ ອກ 2 Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 14 

27 ນໍໍ້າເຜ ອກ 3 Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 8 

28 ນໍໍ້າເຜ ອກ 4 Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 16 

29 ໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ມ ໄຊຈໍາພອນ ບ ລິຄໍາໄຊ To 500kV Nghe An SS 100 

30 ໄຟຟ້າພະລັງງານລົມ ມ ຄໍາເກີດ To 500kV Ha Tinh SS 700 

31 ໄຟຟ້າພະລັງງານລົມໜອງຫຍ້າມ້າ ຄໍາມ່ວນ To 500kV Quang Binh SS 200 

32 ໄຟຟ້າພະລັງງານລົມບົວລະພາ To 500kV Quang Binh SS 600 

33 ເຊໂປນ 3 ສະຫັວນນະເຂດ Solar Sepone 2-Huong Hoa SS 48 

34 ເຊກອງ 5 (Xekong 5) ເຊກອງ  Monsoos Wind 600MW-Thanh My 330 

35 ເຊຂະໝານ 2A (Xekaman 2A) ເຊກອງ  To Xekaman 2B-Monsoos Wind 

600MW-Thanh My 
30 

36 ເຊຂະໝານ 2B (Xekaman 2B) ເຊກອງ  Xekaman 2B-Monsoos Wind 

600MW-Thanh My 
185 

37 ຫ້ວຍຈະຮົກ 2 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 10 

38 ນໍໍ້າງອນ 1 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 40 

39 ນໍໍ້າງອນ 2 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 30 

40 ນໍໍ້າເຢືອງ 2A ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 9 

41 ນໍໍ້າເຢືອງ 2B ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 10 

42 ນໍໍ້າເຢືອງ 3 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 9 



 
 
 

43 ນໍໍ້າເຢືອງ 4 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 11  

 

 

 
ກຸ່ມບ ລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກ ໍ່ສ້າງ-ຂົວທາງ

ຈໍາກັດ 
 

 

 

 

44 ນໍໍ້າເຢືອງ 5 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 11 

45 ນໍໍ້າເຢືອງ 7 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 4 

46 ນໍໍ້າເຢືອງ 8 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 15 

47 ນໍໍ້າເຢືອງ 8A ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 6 

48 ນໍໍ້າກຮາບບາຍ 1 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 70 

49 ນໍໍ້າກຮາບບາຍ 2 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 16 

50 ນໍໍ້າກຮາບບາຍ 3 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 8 

51 ນໍໍ້າຈາງ ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 10 

52 ຫ້ວຍກວານ ອັດຕະປື To Bor Ei SS 23 

53 ພະລັງງານລົມເຊກອງ 2 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 600 

54 ພະລັງງານລົມອັດຕະປື ເຊກອງ To Bor Ei SS 500 

55 ນໍໍ້າມັດ 1 ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 80 

EDL-Gen+IPP 

 

56 ນໍໍ້າມັດ 2 ຊຽງຂວາງ Nam Mo2 SS - Ban Ve SS 25  

57 ນໍໍ້າມວນ ບ ລິຄໍາໄຊ Hatinh 100  

58 ຫ້ວຍອີື່ມູນ 1 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 40  

59 ຫ້ວຍອີື່ມູນ 2 ເຊກອງ Monsoos Wind 600MW-Thanh My 20  

60 ເຊປຽນ-ຫ້ວຍສ້ອຍ ອັດຕະປື Namkong 2 SS - Plei Ku SS 56  

61 ເຊຊຼູຕອນເທິງ ອັດຕະປື Namkong 2 SS - Plei Ku SS 10  

62 ເຊຊຼູຕອນກາງ ອັດຕະປື Namkong 2 SS - Plei Ku SS 20  

63 ເຊຊຼູຼູຕອນລຸ່ມ ອັດຕະປື Namkong 2 SS - Plei Ku SS 30  
64 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ອັດຕະປື Namkong 2 SS - Plei Ku SS 200 Wang Invetsment Co.,Ltd  

  ລວມ     5.109    



 
 
 

 ລວມທງັໝດົ   11.842   

ຕາຕະລາງ B- 6: ໂຄງການທີື່ສາໍເລດັກ ໍ່ສາ້ງ ແລະ ມີແຜນສົົ່ງອອກ ກາໍປເູຈຍ ໄລຍະປ ີ2021-2030 

ລ/ດ ຊ ື່ໂຄງການ 
ທີື່ຕັັ້ງ

ໂຄງການ 
ຈດຸເຊ ື່ອມຕ ໍ່ 

ກາໍລງັ
ຕດິຕັັ້ງ 
(MW) 

ຜູພ້ດັທະນາ COD 

I. ສົົ່ງອອກຜາ່ນມາ   

1 ສົົ່ງອອກຈາກລະບົບຂອງໄຟຟ້າລາວໄປຍັງແຂວງ ພະວີເຮຍ ແລະ ຈະເພີື່ມເປັນ 120MW 60 EDL Export  

2 ເຂ ື່ອນດອນສະໂຮງ  Ban Hat SS-Stungteng SS 195 Dongsahong power  

 ລວມ     255    

II. ໂຄງການທີື່ໄດເ້ຊນັ PPA ແລວ້ (EDL ກບັ EDC)  
1 ເຂ ື່ອນດອນສະໂຮງ (1 Unit) ຈໍາປາສັກ Ban Hat SS-Stungteng SS 65 Donsahong (EDL Export) 11/2021 

2 ເຂ ື່ອນເຊປ່ຽນ-ເຊນໍໍ້ານ້ອຍ ຈໍາປາສັກ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

40 
Xepian-Xenamnoy(EDL 

Export) 

11/2021 

3 ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານໍໍ້າກົງ 1 ອັດຕະປື Ban Hat SS-Stungteng SS 160 Nam Kong 1 (EDL Export) 11/2021 

4 ເຂ ື່ອນເຊກອງຕອນລຸ່ມ A ອັດຕະປື Ban Hat SS-Stungteng SS 80 Xekong drown A (EDL Export) 11/2023 

5 ເຂ ື່ອນເຊກອງຕອນລຸ່ມ B ອັດຕະປື Ban Hat SS-Stungteng SS 40 Xekong drown B (EDL Export) 11/2023 

6 ເຂ ື່ອນນໍໍ້າພາກ ຈໍາປາສັກ Ban Hat SS-Stungteng SS 128 NamPhak(EDL Export) 11/2023 

7 ເຂ ື່ອນຫ້ວຍປາຫ າຍ ຈໍາປາສັກ Ban Hat SS-Stungteng SS 30 Houypalai(EDL Export) 11/2023 

8 
ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ 
(ໂຮງຊີມັງສາລະວັນ) 

ສາລະວັນ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

200 Salavan Coal (EDL Export) 
11/2023 



 
 
 

 ລວມ     743    

 

III. ໂຄງການທີື່ໄດເ້ຊນັ PPA ແລວ້ (IPP ກບັ EDC) 

 

1 
ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ລະ
ມາມ 

ເຊກອງ Ban Hat SS-Stungteng SS 600 ບສ ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນລະມາມ 2024 

2 
ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ກະ
ລ ມ Unit 1 

ເຊກອງ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

300 ບສ ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ກະລ ມ Jan-27 

3 
ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ກະ
ລ ມ Unit 2 

ເຊກອງ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

300 ບສ ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ກະລ ມ Oct-27 

4 
ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ກະ
ລ ມ Unit 3 

ເຊກອງ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

300 ບສ ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ກະລ ມ Jan-28 

5 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ກະ
ລ ມ Unit 4 

ເຊກອງ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

300 
ບສ ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ກະລ ມ 

Oct-28 

6 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ກະ
ລ ມ Unit 5 

ເຊກອງ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

300 
ບສ ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ກະລ ມ 

Jan-29 

7 ໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຖ່ານຫີນ ກະ
ລ ມ Unit 6 

ເຊກອງ 
Ban Hat SS-Stungteng SS 

300 
ບສ ໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ກະລ ມ 

Oct-29 

 ລວມ     2.400    

IV. ໂຄງການທີື່ຈະນາໍສະເໜຕີ ໍ່ຝາ່ຍກາໍປເູຈຍເພ ື່ອບນັຈເຸຂົັ້າແຜນໃນຕ ໍ່ໜາ້ 
1 ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນເມ ອງໂຂງ ຈໍາປາສັກ Ban Hat SS-Stungteng SS 769 ບ ລິສັດ ເມ ອງໂຂງ ຄຣິນ ເອເນີຈີ ຈໍາກັດ. 2025 

 ລວມທງັໝດົ   3.912   



 
 
 

  

 

 

 

 

 

ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ (Appendixes) C 

ລະບບົສາຍສົົ່ງໄຟຟາ້ (Power Transmission Line System) 

 



 
 

 
 ຮູບທີື່ C-1: ແຜນທີື່ລະບົບສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ປີ 2021  



 
 

ຮູບທີື່ C-2: ແຜນທີື່ລະບົບສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າເພ ື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ປີ 2030  



 
 

 

ຮູບທີື່ C-3: ແຜນທີື່ລະບົບສາຍສົົ່ງໄຟຟ້າເພ ື່ອສົົ່ງອອກໂດຍກົງ ປີ 2030 



 
 

 

 

ຮູບທີື່ C-4: ແຜນທີື່ໂຄງການສາຍສົົ່ງ IPP ສົົ່ງອອກຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ (2021-2030) 


